
PROCEDENCIA POLVAREDAS PUENTE DEL INCA PUNTA DE VACAS LAS CUEVAS

IDENTIFICACION V1-POLVAREDAS V2-PUENTE DEL INCA V3-PUNTA DE VACAS V4-LAS CUEVAS

PUNTO DE EXTRACCION VERTIENTE BANDERITAS VERTIENTE LOS PUQUIOS
VERTIENTE PUNTA DE VACAS - 

GRIFO
VERTIENTE LAS CUEVAS

NUMERO DE ANALISIS 13881 13882 13883 13884
FECHA DE EXTRACCION 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
CIRCUITO ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALT A MONTAÑA-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 2.3 17.3 0.8 0.7
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.3 8.5 8.0 8.2
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 320 150 210 450
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 180 50 102 209
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 158 71 55 97
CLORURO (Cl-) mg/l 2 3 3 4
SULFATO (SO4=) mg/l 39 14 51 153
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 <0.5 1.2 0.9
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 42 15 34 54
MAGNESIO (Mg++) mg/l 18 3 4 18
FLUOR (F-) mg/l 0.2 <0.2 1.3 0.3
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- 0.6
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 5 15 4 19
POTASIO mg/l 1 1 1 0.8
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l 0.35 0.45 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l 0.01 0.02 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l 0.3 0.4 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 43 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA LAS CUEVAS POLVAREDAS PENITENTES PENITENTES

IDENTIFICACION V7-LAS CUEVAS S 5-POLVAREDAS S 6-PENITENTES S 7-PENITENTES

PUNTO DE EXTRACCION VERTIENTE CURVA DE LA 
SOBERANÍA

ARROYO POLVAREDAS
ENTRADA CÁMARA ARROYO 

LOS AZULES
ENTRADA CÁMARA ARROYO 

SANTA MARÍA

NUMERO DE ANALISIS 13885 13886 13887 13888
FECHA DE EXTRACCION 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
CIRCUITO ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALT A MONTAÑA-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.2 3.0 0.5 350.0
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.3 8.3 8.2 8.3
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 900 200 340 200
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 524 75 175 90
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 88 76 71 76
CLORURO (Cl-) mg/l 5 19 2 8
SULFATO (SO4=) mg/l 451 16 114 33
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.5 1.3 <0.5 1.6
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 180 22 42 26
MAGNESIO (Mg++) mg/l 18 5 17 6
FLUOR (F-) mg/l 0.3 <0.2 0.2 <0.2
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l <2 <2 <2 -----
D.Q.O. mg/l <2 <2 <2 -----
SODIO mg/l 6 17 7 13
POTASIO mg/l 2 1 1 4
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 0.09 <0.05 17.40
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 0.03
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 0.05
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 0.79
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 16.8
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 5.06 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l 2.06 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.06 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 150 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 75 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 75 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 75 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ 0.3 <0.3 0.4 -----
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PROCEDENCIA POLVAREDAS PENITENTES USPALLATA GENERAL ALVEAR

IDENTIFICACION D23-POLVAREDAS D 4-PENITENTES D 3-USPALLATA S 8-GENERAL ALVEAR

PUNTO DE EXTRACCION SALIDA CISTERNA 
POLVAREDAS

ENTRADA CISTERNA 
PENITENTES - ARRIBA

SALIDA CISTERNA USPALLATA
CANAL MARGINAL RÍO ATUEL - 
ENTRADA  Eº POTABILIZADOR

NUMERO DE ANALISIS 13889 13890 14379 13193
FECHA DE EXTRACCION 12/12/2018 12/12/2018 26/12/2018 27/11/2018
CIRCUITO ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM GEN ERAL ALVEAR  X 2-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 35
TURBIEDAD UNT 2.9 0.4 0.1 1110
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.3 8.1 8.2 7.6
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.15 ----- 0.46 -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.81 ----- 0.36 -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 230 330 270 1410
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 85 170 100 519
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 83 66 90 97
CLORURO (Cl-) mg/l 18 3 12 165
SULFATO (SO4=) mg/l 16 108 40 495
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.5 <0.5 4.8 8.6
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 0.10 0.05 0.10
CALCIO (Ca++) mg/l 26 40 34 176
MAGNESIO (Mg++) mg/l 5 17 4 19
FLUOR (F-) mg/l <0.2 0.2 0.5 0.4
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- 6
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- 23
SODIO mg/l 17 7 18 146
POTASIO mg/l 1 1 2 9
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l 0.09 <0.05 <0.05 21.80
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 0.03
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 0.09
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 1.35
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 18.6
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 0.92 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 4.24 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.05 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 2400
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 1100
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 1300
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 460
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- 4.5
La deficiencia de turbiedad en la muestra N° 13889  fue corregida obteniéndose un valor de 1,6 NTU
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PROCEDENCIA GENERAL ALVEAR JUNÍN JUNÍN JUNÍN

IDENTIFICACION D 6-GENERAL ALVEAR Pto.  1-JUNÍN Pto. 12-JUNÍN Pto.  2-JUNÍN

PUNTO DE EXTRACCION CISTERNA SALIDA  Eº 
POTABILIZAOR

CORVALÁN Km 5 DESPENSA TÍO 
MELCHOR (EXTREMO DE RED)

Bº CAPARRÓS  CASA ESQUINA
CARRIL BARRIALES - KIOSCO 

FLIA. GIZZI (EXTREMO DE RED)

NUMERO DE ANALISIS 13194 13084 13089 13090
FECHA DE EXTRACCION 27/11/2018 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018
CIRCUITO GENERAL ALVEAR  X 2-COM JUNÍN M1-COM JUNÍN M1-COM JUNÍ N M2-COM

COLOR UCV <2 ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.6 0.2 0.1 1.5
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.8 7.6 7.5 7.6
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.74 0.56 0.42 0.63
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.33 0.29 0.28 0.46
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1610 1100 1720 1090
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 623 454 843 459
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 102 104 104 102
CLORURO (Cl-) mg/l 204 89 156 87
SULFATO (SO4=) mg/l 558 350 420 370
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.3 3.1 6.3 2.6
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 216 156 289 158
MAGNESIO (Mg++) mg/l 20 16 29 16
FLUOR (F-) mg/l 0.4 ----- ----- -----
BORO (B) mg/l ----- <0.2 <0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 143 ----- ----- -----
POTASIO mg/l 9 ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 ----- ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 0.11
CROMO mg/l <0.010 ----- ----- -----
CADMIO mg/l <0.001 ----- ----- -----
PLOMO mg/l <0.010 ----- ----- -----
COBRE mg/l <0.01 ----- ----- -----
ZINC mg/l <0.01 ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 ----- ----- -----
PLATA mg/l <0.01 ----- ----- -----
MERCURIO mg/l <0.001 ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 19.30 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l 12.86 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 7.44 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.39 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA JUNÍN JUNÍN JUNÍN JUNÍN

IDENTIFICACION Pto.  7-JUNÍN P116-JUNÍN P 79-JUNÍN P 80-JUNÍN

PUNTO DE EXTRACCION FELIPE CALLE 667   FLIA. 
GÓMEZ (EXTREMO DE RED)

Pº Nº 13 - CARRIL DEL CENTRO 
S/Nº - ALGARROBO GRANDE

Pº Nº 3 - SARMIENTO Y DON 
BOSCO

Pº Nº 11 PLAZA  Bº SERGIO SERGI 
- ARIAS Y GARCIA

NUMERO DE ANALISIS 13091 13092 13093 13094
FECHA DE EXTRACCION 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018
CIRCUITO JUNÍN M2-COM JUNÍN M-COM JUNÍN M-COM JUNÍN M-COM

COLOR UCV ----- <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 1.1 0.2 4.5 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.3 7.6 7.7 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.60 ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.46 ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1400 1150 960 1180
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 613 434 354 489
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 127 116 100 109
CLORURO (Cl-) mg/l 114 90 78 94
SULFATO (SO4=) mg/l 380 428 343 448
NITRATOS (NO3-) mg/l 5.3 1.2 2.1 3.1
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l ----- <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 206 148 124 162
MAGNESIO (Mg++) mg/l 24 16 11 21
FLUOR (F-) mg/l ----- 0.8 0.6 0.8
BORO (B) mg/l 0.2 0.2 0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l ----- <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- 102 83 98
POTASIO mg/l ----- 10 11 13
ARSÉNICO mg/l ----- <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l 0.06 <0.05 0.21 <0.05
CROMO mg/l ----- <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l ----- <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l ----- <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l ----- <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l ----- <0.01 0.03 0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 0.02 <0.01
SELENIO mg/l ----- <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l ----- <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l ----- <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l ----- <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA JUNÍN JUNÍN JUNÍN VILLA ANTIGUA

IDENTIFICACION P 81-JUNÍN P 175-JUNÍN P 179-JUNÍN Pto.  2-VILLA ANTIGUA

PUNTO DE EXTRACCION Pº Nº 12 CARRIL MOYANO s/Nº-Bº 
EL MOYANO

Pº Nº 52  IRRIGACIÓN - CARRIL 
BARRIALES (RUTA 60)

Pº Nº 51  B° CHACRAS DE SAN 
JOSÉ - CALLE LA COLONIA s/N°   

JUNÍN

ESCUELA TECNICA AGRARIA Nº 
34 - RUTA NAC. 50

NUMERO DE ANALISIS 13095 13273 13274 12879
FECHA DE EXTRACCION 26/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 21/11/2018
CIRCUITO JUNÍN M-COM JUNÍN M-COM JUNÍN M-COM LA PAZ M-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 -----
TURBIEDAD UNT 0.1 0.1 0.2 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.0 7.6 7.7 7.2
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- 0.04
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- 0.00
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2320 1100 1010 1660
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 1132 454 359 668
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 195 102 102 139
CLORURO (Cl-) mg/l 198 88 81 120
SULFATO (SO4=) mg/l 1025 417 365 620
NITRATOS (NO3-) mg/l 15.1 4.2 1.4 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 -----
CALCIO (Ca++) mg/l 405 156 120 219
MAGNESIO (Mg++) mg/l 29 16 15 29
FLUOR (F-) mg/l 0.6 0.9 0.8 1.2
BORO (B) mg/l 0.3 ----- <0.2 -----
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 ----- <0.05 -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 153 81 96 124
POTASIO mg/l 5 9 10 -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 0.028
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 ----- <0.010 -----
CADMIO mg/l <0.001 ----- <0.001 -----
PLOMO mg/l <0.010 ----- <0.010 -----
COBRE mg/l <0.01 ----- <0.01 -----
ZINC mg/l 0.01 ----- <0.01 -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 ----- <0.005 -----
PLATA mg/l <0.01 ----- <0.01 -----
MERCURIO mg/l <0.001 ----- <0.001 -----
ALUMINIO mg/l <0.2 ----- <0.2 -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 0.74 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de cloro en la muestra N° 12879  fue corregida obteniéndose un valor de 0,80 mg/l 
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PROCEDENCIA LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ

IDENTIFICACION Pto.  7-LA PAZ Pto. 10-LA PAZ P 13-LA PAZ P 14-LA PAZ

PUNTO DE EXTRACCION B° LOS CHAÑARES MB C8 B° BOGGERO -  FLIA LOPEZ
Pº Nº 2 ESTABLECIMIENTO 

O.S.M.
Pº Nº 3 VILLA AMELIA Y RUTA Nº 

50  -PREDIO EMSE

NUMERO DE ANALISIS 12880 12883 12884 12885
FECHA DE EXTRACCION 21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018
CIRCUITO LA PAZ M-COM LA PAZ M-COM LA PAZ M-COM LA PAZ M-COM

COLOR UCV ----- ----- <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.1 0.1 0.1 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.3 7.4 7.2 7.2
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.22 0.51 ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.09 0.38 ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2040 1480 2030 2090
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 698 469 698 698
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 120 122 122 124
CLORURO (Cl-) mg/l 196 115 203 184
SULFATO (SO4=) mg/l 720 440 779 868
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.8 <0.5 1.6 2.1
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 235 154 235 235
MAGNESIO (Mg++) mg/l 26 21 26 26
FLUOR (F-) mg/l 0.9 1.0 0.9 0.8
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 185 141 248 276
POTASIO mg/l ----- ----- 16 16
ARSÉNICO mg/l 0.030 0.032 0.029 0.026
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 0.01 0.02 0.02
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ

IDENTIFICACION P 16-LA PAZ P137-LA PAZ P176-LA PAZ P 15-LA PAZ

PUNTO DE EXTRACCION Pº Nº 6 VILLA AMELIA Y RUTA Nº 
7

P° N° 8 BORCETTO CALLE DEL 
CANAL Y CALLEJÓN 

MARAVILLA S/N° LAS 
P°N° 9  LAS CHACRITAS

Pº Nº 7 VILLA AMELIA  Y 
ESPAÑA

NUMERO DE ANALISIS 12886 12887 12888 14168
FECHA DE EXTRACCION 21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018 19/12/2018
CIRCUITO LA PAZ M-COM LA PAZ M-COM LA PAZ M-COM LA PAZ M-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.1 0.2 0.2 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.5 7.2 7.5 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1910 1680 1220 2090
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 501 673 339 569
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 81 148 122 59
CLORURO (Cl-) mg/l 164 124 90 209
SULFATO (SO4=) mg/l 766 689 435 784
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.5 0.8 <0.5 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 176 220 110 196
MAGNESIO (Mg++) mg/l 15 30 16 19
FLUOR (F-) mg/l 1.0 1.2 0.8 1.3
BORO (B) mg/l ----- 0.2 ----- 0.4
CIANURO (CN-) mg/l ----- <0.05 ----- <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 293 138 142 241
POTASIO mg/l 12 12 18 15
ARSÉNICO mg/l 0.028 0.028 0.029 0.035
HIERRO mg/l <0.05 0.11 0.06 <0.05
CROMO mg/l ----- <0.010 ----- <0.010
CADMIO mg/l ----- <0.001 ----- <0.001
PLOMO mg/l ----- <0.010 ----- <0.010
COBRE mg/l ----- <0.01 ----- <0.01
ZINC mg/l ----- <0.01 ----- <0.01
MANGANESO mg/l 0.01 0.01 <0.01 0.02
SELENIO mg/l ----- <0.005 ----- <0.005
PLATA mg/l ----- <0.01 ----- <0.01
MERCURIO mg/l ----- <0.001 ----- <0.001
ALUMINIO mg/l ----- <0.2 ----- <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA JOCOLÍ COSTA DE ARAUJO 3 DE MAYO COSTA DE ARAUJO

IDENTIFICACION Pto.  6-JOCOLÍ
Pto. 24-COSTA DE 

ARAUJO
Pto. 12-3 DE MAYO

Pto. 25-COSTA DE 
ARAUJO

PUNTO DE EXTRACCION ESCUELA  MONTEAGUO
MORON Y ALTAS CUMBRES - 

FLIA TORRES
 RAMA 4 AL OESTA MA CE 

(BAYMEN)
RUTA 34 FAMILIA GUTIERREZ

NUMERO DE ANALISIS 14105 14106 14103 14104
FECHA DE EXTRACCION 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018 18/12/2018

CIRCUITO LAVALLE  M1 -COM LAVALLE  M1 -COM LAVALLE  M2 -COM LAV ALLE  M2 -COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.6 0.1 0.2 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 8.0 7.9 8.0
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.22 0.58 0.04 0.50
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.27 0.49 0.03 0.39
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1870 890 1170 890
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 399 264 314 284
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 79 69 63 70
CLORURO (Cl-) mg/l 133 76 104 77
SULFATO (SO4=) mg/l 610 240 350 210
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 <0.5 1.4 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.10 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 144 82 116 86
MAGNESIO (Mg++) mg/l 10 14 6 17
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----
BORO (B) mg/l 0.5 0.2 0.3 0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 327 ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l 0.028 0.045 0.041 0.046
HIERRO mg/l 0.22 0.09 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l 0.04 0.01 <0.01 0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO mg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS mg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS mg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) mg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de cloro en la muestra N° 14103  fue corregida obteniéndose un valor de 0,20 mg/l 
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PROCEDENCIA JOCOLÍ VIEJO 3 DE MAYO VILLA TULUMAYA COSTA DE ARAUJO

IDENTIFICACION P  1-JOCOLÍ VIEJO P  2-3 DE MAYO P5 - VILLA TULUMAYA P  8-COSTA DE ARAUJO

PUNTO DE EXTRACCION P° Nº 16 LOTEO CAVERO P° Nº 7 RUTA 36 A 100 m RUTA 40
P° N° 2 SAN MARTIN S/N° (RUTA 

40 VIEJA)
P° Nº 5 BELGRANO 
(SERVIDUMBRE)

NUMERO DE ANALISIS 12636 12637 12638 12639
FECHA DE EXTRACCION 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018

CIRCUITO LAVALLE M-COM LAVALLE M-COM LAVALLE M-COM LAVALLE M-CO M

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.2 0.3 0.1 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.0 8.1 7.9 8.1
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1090 1100 830 870
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 292 304 284 279
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 63 55 80 71
CLORURO (Cl-) mg/l 103 105 67 77
SULFATO (SO4=) mg/l 368 381 280 287
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.0 0.7 <0.5 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.10 <0.05 <0.10 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 94 100 81 79
MAGNESIO (Mg++) mg/l 14 13 20 20
FLUOR (F-) mg/l 0.8 0.8 0.9 0.7
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 142 143 90 102
POTASIO mg/l 7 7 7 8
ARSÉNICO mg/l 0.039 0.026 0.074 0.055
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l 0.07 0.03 0.22 0.04
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA LA PEGA JOCOLÍ VILLA TULUMAYA VILLA TULUMAYA

IDENTIFICACION P 12-LA PEGA P113-JOCOLÍ P120-VILLA TULUMAYA P121-VILLA TULUMAYA

PUNTO DE EXTRACCION P° Nº 12 RUTA Nº 24 S/Nº P° Nº 10 JOCOLÍ P° N° 18 SAN MARTIN S/N°
P° Nº 19 CALLE DORREGO  B° 

SOLARES DEL NORTE

NUMERO DE ANALISIS 12640 12641 12642 12643
FECHA DE EXTRACCION 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018

CIRCUITO LAVALLE M-COM LAVALLE M-COM LAVALLE M-COM LAVALLE M-CO M

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.1 10.6 0.4 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.7 7.9 8.1 7.9
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1340 1830 820 860
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 514 409 249 314
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 111 80 54 71
CLORURO (Cl-) mg/l 182 135 65 74
SULFATO (SO4=) mg/l 376 752 284 287
NITRATOS (NO3-) mg/l 3.7 <0.5 0.7 2.0
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.15 0.24 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 165 139 79 99
MAGNESIO (Mg++) mg/l 25 15 13 16
FLUOR (F-) mg/l 0.7 1.1 0.8 0.5
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 113 285 97 66
POTASIO mg/l 9 10 7 6
ARSÉNICO mg/l 0.017 0.034 0.026 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 0.34 0.09 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l 0.17 0.14 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA 3 DE MAYO LA PEGA ALTO EL OLVIDO EL CHILCAL

IDENTIFICACION P 125- 3 DE MAYO P158-LA PEGA
Pto. 13 - ALTO EL 

OLVIDO
Pto. 35-EL CHILCAL

PUNTO DE EXTRACCION P° N° 20 RUTA 40 VIEJA A 100 M 
DE RUTA PROVINCIAL 36

P° N° 21 RUTA n° 24 S/N° 150 m 
AL NORTE DEL POZO N° 12

SAN MARTÍN Y GRAL. ACHA - 
CARPINTERIA "EL MULA"

ESCUELA 

NUMERO DE ANALISIS 12644 12645 14096 14097
FECHA DE EXTRACCION 14/11/2018 14/11/2018 18/12/2018 18/12/2018

CIRCUITO LAVALLE M-COM LAVALLE M-COM LAVALLE M-COM LAVALLE M-CO M

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.3 0.1 0.6 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.0 8.0 7.9 7.7
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- 0.40 0.52
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.31 0.29
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1190 820 850 1450
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 342 279 329 539
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 68 87 65 108
CLORURO (Cl-) mg/l 104 64 65 203
SULFATO (SO4=) mg/l 429 266 230 320
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 <0.5 <0.5 4.3
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.15 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 118 85 86 166
MAGNESIO (Mg++) mg/l 12 16 28 30
FLUOR (F-) mg/l 0.8 0.9 ----- -----
BORO (B) mg/l ----- ----- 0.2 0.3
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 149 74 ----- -----
POTASIO mg/l 12 6 ----- -----
ARSÉNICO mg/l 0.070 0.027 0.042 0.018
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l 0.10 <0.01 <0.01 0.03
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA LA PEGA VILLA TULUMAYA MALARGÜE MALARGÜE

IDENTIFICACION Pto. 38-LA PEGA
Pto. 39 - VILLA 

TULUMAYA
S 9-MALARGÜE D 7-MALARGÜE

PUNTO DE EXTRACCION ESC. CARLOS MASOERO 
(GRUTA)

DEMETRIO MORALES 71
RÍO MALARGÜE ENTRADA  Eº  

POTABILIZADOR
CISTERNA SALIDA DE CISTERNA 

NUMERO DE ANALISIS 14100 14101 12291 12292
FECHA DE EXTRACCION 18/12/2018 18/12/2018 06/11/2018 06/11/2018

CIRCUITO LAVALLE M-COM LAVALLE M-COM MALARGÜE M-COM MALARGÜE M- COM

COLOR UCV <2 <15 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.7 0.3 260.0 0.6
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.7 7.9 7.9 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.55 0.45 ----- 0.74
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.35 0.37 ----- 0.63
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1430 850 650 960
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 524 269 329 244
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 108 66 69 120
CLORURO (Cl-) mg/l 199 103 11 14
SULFATO (SO4=) mg/l 310 250 256 366
NITRATOS (NO3-) mg/l 4.9 0.6 0.7 4.1
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.10 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 164 88 120 81
MAGNESIO (Mg++) mg/l 28 12 7 10
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- 0.2 0.9
BORO (B) mg/l 0.2 0.2 ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- <2 -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- <2 -----
SODIO mg/l ----- ----- 10 141
POTASIO mg/l ----- ----- 3 2
ARSÉNICO mg/l 0.018 0.043 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 5.75 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
CADMIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
PLOMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
COBRE mg/l ----- ----- 0.03 <0.01
ZINC mg/l ----- ----- 0.02 0.04
MANGANESO mg/l 0.21 0.08 0.14 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- <0.005 <0.005
PLATA mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l ----- ----- 4.0 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 2.08
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 1.54
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 43 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 15 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 28 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- <0.3 -----
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PROCEDENCIA MALARGÜE MALARGÜE RIVADAVIA RIVADAVIA

IDENTIFICACION P151-MALARGÜE P165-MALARGÜE Pto. 16-RIVADAVIA Pto. 25-RIVADAVIA

PUNTO DE EXTRACCION P° N° 4 ALFONSO CAPDEVILLE Y 
VILLA DEL MILAGRO

P° N° 5 COLONIA HÍPICA CALLE 
PÚBLICA 615 Y 616

FLEMING 459 (EXTREMO DE 
RED)

TORRE TANQUE

NUMERO DE ANALISIS 14194 14195 12219 12222
FECHA DE EXTRACCION 18/12/2018 18/12/2018 05/11/2018 05/11/2018

CIRCUITO MALARGÜE M-COM MALARGÜE M-COM RIVADAVIA X1 -COM RIVADA VIA X1 -COM

COLOR UCV <2 <2 ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.2 0.1 0.1 0.4
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.8 7.5 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- 0.88 0.49
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.78 0.43
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1140 1000 1390 1620
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 544 274 524 663
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 184 119 104 101
CLORURO (Cl-) mg/l 17 10 102 123
SULFATO (SO4=) mg/l 479 409 340 550
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.4 4.8 1.4 3.7
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 178 90 174 227
MAGNESIO (Mg++) mg/l 24 12 22 23
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.6 ----- -----
BORO (B) mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 63 124 ----- -----
POTASIO mg/l 3 2 ----- -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
COBRE mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
ZINC mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 ----- -----
PLATA mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME TRIMESTRAL AREA AGUAS

DEPARTAMENTO LABORATORIO

Página 14 de 30

ANÁLISIS FÍSICOQUIMICO Y BACTERIOLÓGICO COMPLETO



PROCEDENCIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA

IDENTIFICACION P123-RIVADAVIA P 83-RIVADAVIA P 160-RIVADAVIA P 170-RIVADAVIA

PUNTO DE EXTRACCION P° N° 1 - SARGENTO CABRAL Y 
CONSTITUCIÓN

Pº 7-SARMIENTO Y HERNÁNDEZ
P° N° 17 LOTEO VISTA DEL 

PLATA FALUCHO s/N°
Pº Bº COOP. FLOR DEL RETAMO

NUMERO DE ANALISIS 12921 12922 12923 12924
FECHA DE EXTRACCION 22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018

CIRCUITO RIVADAVIA X2-COM RIVADAVIA X2-COM RIVADAVIA X2-COM RIV ADAVIA X2-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.2 0.2 0.2 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.5 7.5 7.4 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1350 1500 2040 1490
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 544 661 1015 641
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 107 102 95 90
CLORURO (Cl-) mg/l 105 124 190 147
SULFATO (SO4=) mg/l 526 609 896 553
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.8 3.3 8.1 5.1
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 184 229 344 217
MAGNESIO (Mg++) mg/l 21 21 38 24
FLUOR (F-) mg/l 0.6 0.8 0.6 0.7
BORO (B) mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 101 103 114 95
POTASIO mg/l 11 13 11 10
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 0.07 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA

IDENTIFICACION Pto. 14-RIVADAVIA Pto. 29-RIVADAVIA P 87-RIVADAVIA P128-RIVADAVIA

PUNTO DE EXTRACCION BOUCHARD S/N -FLIA IGLESIAS 
(EXTREMO DE RED)

FALUCHO - "MI CABAÑA"
Pº Nº 14 -COLON Y 

SERVIDUMBRE  CANAL SAN 
ISIDRO

P° MUNICIPAL, AVELLANEDA Y 
BOUCHARDO

NUMERO DE ANALISIS 12935 12940 12215 12216
FECHA DE EXTRACCION 22/11/2018 22/11/2018 05/11/2018 05/11/2018

CIRCUITO RIVADAVIA X2-COM RIVADAVIA X2-COM RIVADAVIA X3-COM RIV ADAVIA X3-COM

COLOR UCV ----- ----- <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.3 0.2 0.2 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.5 7.6 7.6
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.70 0.89 ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.61 0.71 ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1240 2040 1220 1080
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 474 1010 449 334
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 109 96 89 111
CLORURO (Cl-) mg/l 102 190 84 79
SULFATO (SO4=) mg/l 290 ----- 437 342
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.7 8.5 4.9 0.7
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 163 345 150 112
MAGNESIO (Mg++) mg/l 16 36 18 13
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- 0.6 0.6
BORO (B) mg/l <0.2 <0.2 <0.2 0.2
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- 85 96
POTASIO mg/l ----- ----- 9 11
ARSÉNICO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
CADMIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
PLOMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
COBRE mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
ZINC mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- <0.005 <0.005
PLATA mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l ----- ----- <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 16
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
Novedad bacteriológica en muestra N° 12216, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período octubre - diciembre 2018)
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PROCEDENCIA RIVADAVIA LA CONSULTA LA CONSULTA PALMIRA

IDENTIFICACION P152-RIVADAVIA V5-LA CONSULTA D 8-LA CONSULTA P 27-PALMIRA

PUNTO DE EXTRACCION P° N° 16: EL CAÑAR CALLE 
CHAÑAR Y AMEGHINO

VERTIENTE LA REMONTA
CISTERNA LA REMONTA - 

ESTABLECIMIENTO 
POTABILIZADOR

Pº Nº 12 - URIBURU Y 
CORRIENTES

NUMERO DE ANALISIS 12217 13483 13484 11829
FECHA DE EXTRACCION 05/11/2018 04/12/2018 04/12/2018 25/10/2018
CIRCUITO RIVADAVIA X3-COM SAN CARLOS M-COM SAN CARLOS M-COM SAN  MARTÍN C1-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.2 1.4 1.0 0.7
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.8 8.0 8.1 7.9
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- 0.55 -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.28 -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1080 110 120 800
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 359 65 65 299
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 100 55 60 76
CLORURO (Cl-) mg/l 77 4 5 49
SULFATO (SO4=) mg/l 350 9 7 241
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.2 2.1 2.5 3.0
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 121 20 20 96
MAGNESIO (Mg++) mg/l 14 4 4 15
FLUOR (F-) mg/l 0.6 0.5 0.5 0.6
BORO (B) mg/l <0.2 ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- <2 ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- 6 ----- -----
SODIO mg/l 85 4 4 40
POTASIO mg/l 9 0.9 0.8 5
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 0.08 0.05 0.11
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 -----
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 -----
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 -----
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 0.006 -----
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 3.49 2.08
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 2.73
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 2.82
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 0.02 0.08
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 240 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 93 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 147 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- 1.9 ----- -----
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PROCEDENCIA PALMIRA PALMIRA PALMIRA PALMIRA

IDENTIFICACION P 28-PALMIRA P 30-PALMIRA P 31-PALMIRA P 32-PALMIRA

PUNTO DE EXTRACCION Pº Nº 13 - YRIGOYEN Y ALBERDI
Pº Nº 15 - JUAN B. JUSTO Y 

GARIBALDI
Pº Nº 16 - RUTA PROV. Nº 50  Y 

CARRIL SAN PEDRO
Pº Nº 25- Bº AGUARIBAY CALLE 3 

Y 8

NUMERO DE ANALISIS 11830 11831 11832 11833
FECHA DE EXTRACCION 25/10/2018 25/10/2018 25/10/2018 25/10/2018
CIRCUITO SAN MARTÍN C1-COM SAN MARTÍN C1-COM SAN MARTÍN C1-COM SAN MARTÍN C1-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.4 0.1 0.3 0.4
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 7.9 7.8 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 760 750 770 880
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 279 289 299 349
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 78 80 79 76
CLORURO (Cl-) mg/l 46 46 54 75
SULFATO (SO4=) mg/l 237 250 240 262
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.3 2.9 2.9 3.8
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 88 92 92 108
MAGNESIO (Mg++) mg/l 15 15 17 19
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.7 0.7 0.6
BORO (B) mg/l <0.2 <0.2 0.2 -----
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 38 38 39 40
POTASIO mg/l 5 5 5 5
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 -----
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 -----
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 -----
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 -----
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA SAN MARTÍN CHAPANAY LA COLONIA LA COLONIA

IDENTIFICACION P 40-SAN MARTÍN P 35-CHAPANAY P 37-LA COLONIA P 38-LA COLONIA

PUNTO DE EXTRACCION Pº Nº 4 - ALMIRANTE BROWN 345
Pº Nº 24 SAN MARTIN Y 

CHIMBAS
Pº Nº 29 RAWSON S/Nº Bº GRAN 

CAPITAN
Pº Nº 43 CALLE 2 Y 7 Bº SAN 

GABRIEL

NUMERO DE ANALISIS 13724 11426 11427 11428
FECHA DE EXTRACCION 10/12/2018 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018
CIRCUITO SAN MARTÍN C1-COM SAN MARTÍN C2-COM SAN MARTÍN C2-COM SAN MARTÍN C2-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.3 0.2 0.2 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.8 7.7 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1080 1620 1230 1100
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 359 589 374 357
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 104 83 106 101
CLORURO (Cl-) mg/l 82 143 89 77
SULFATO (SO4=) mg/l 398 579 405 357
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.0 4.3 2.3 1.7
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 128 197 124 116
MAGNESIO (Mg++) mg/l 10 24 16 17
FLUOR (F-) mg/l 0.6 0.5 0.6 0.7
BORO (B) mg/l 0.2 0.3 <0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 104 106 94 80
POTASIO mg/l 10 11 10 9
ARSÉNICO mg/l <0.010 0.011 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN MARTÍN

IDENTIFICACION P177-SAN MARTÍN P 44-SAN MARTÍN P 49-SAN MARTÍN P 50-SAN MARTÍN

PUNTO DE EXTRACCION Pº Bº AMBROSIO - CALLE 
RAMÓN RODRÍGUEZ s/N°

Pº Nº 35 - RUTA PROVINCIAL 50 
Y LA NIÑA

Pº Nº 44-BARRIO MEBNA-
PROLONGACION AVENIDA. 

LIMA Y  CALLE  5

Pº Nº 46 ? BARRIO MUNICIPAL,  
CARRIL NORTE- CALLE 1 Y 2

NUMERO DE ANALISIS 11429 11940 11941 11942
FECHA DE EXTRACCION 16/10/2018 29/10/2018 29/10/2018 29/10/2018
CIRCUITO SAN MARTÍN C2-COM SAN MARTÍN C2-COM SAN MARTÍN C2-COM SAN MARTÍN C2-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.1 0.1 0.1 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.8 7.6 7.8 7.7
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1090 1580 1090 1300
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 349 648 249 414
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 97 90 141 98
CLORURO (Cl-) mg/l 77 165 60 95
SULFATO (SO4=) mg/l 355 549 298 473
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.4 4.4 3.0 4.4
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 115 204 74 140
MAGNESIO (Mg++) mg/l 15 34 16 16
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.7 0.8 0.5
BORO (B) mg/l <0.2 ----- 0.4 0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 ----- <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 82 85 105 105
POTASIO mg/l 8 8 9 11
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 0.012 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 ----- <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 ----- <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 ----- <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 ----- <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 ----- 0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 ----- <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 ----- <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 ----- <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 ----- <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA SAN MARTÍN PALMIRA SAN MARTÍN SAN MARTÍN

IDENTIFICACION P118-SAN MARTÍN P166-PALMIRA P 40-SAN MARTÍN P 41-SAN MARTÍN

PUNTO DE EXTRACCION
Pº Nº 47 ¿ PROLONGACION 

MITRE Y VICENTE LOPEZ Y 
PLANES

P°JOSÉ HERNÁNDEZ Pº Nº 4 - ALMIRANTE BROWN 345
Pº Nº 7 BARRIO SAN PEDRO - 

CALLE Nº 3

NUMERO DE ANALISIS 11943 13725 11015 11016
FECHA DE EXTRACCION 29/10/2018 10/12/2018 04/10/2018 04/10/2018
CIRCUITO SAN MARTÍN C2-COM SAN MARTÍN C2-COM SAN MARTÍN C3-COM SAN MARTÍN C3-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.1 0.2 0.2 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.7 7.8 7.7 7.7
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1200 710 1200 1270
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 364 309 359 379
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 99 86 98 107
CLORURO (Cl-) mg/l 87 58 83 85
SULFATO (SO4=) mg/l 395 234 395 429
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.8 3.8 0.9 2.8
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 120 94 122 130
MAGNESIO (Mg++) mg/l 16 18 13 13
FLUOR (F-) mg/l 0.6 0.7 0.6 0.6
BORO (B) mg/l <0.2 0.2 ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 95 43 102 115
POTASIO mg/l 10 6 9 10
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
COBRE mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
ZINC mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 ----- -----
PLATA mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- 20 5
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN MARTÍN

IDENTIFICACION P115-SAN MARTÍN P 42-SAN MARTÍN P 43-SAN MARTÍN P127-SAN MARTÍN

PUNTO DE EXTRACCION Pº Nº 27 BARRIO ALIMENTACION
Pº Nº 31 - BARRIO PERITO 

MORENO MD L6
Pº Nº 33 BARRIO CHIVILCOY- 

ANZORENA Y SOLA
P° N° 48- B° LA HORQUETA

NUMERO DE ANALISIS 11017 11018 11019 11107
FECHA DE EXTRACCION 04/10/2018 04/10/2018 04/10/2018 08/10/2018
CIRCUITO SAN MARTÍN C3-COM SAN MARTÍN C3-COM SAN MARTÍN C3-COM SAN MARTÍN C4-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.1 0.1 0.1 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.5 7.5 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1420 2000 1700 1160
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 569 664 589 359
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 82 124 97 82
CLORURO (Cl-) mg/l 169 154 173 79
SULFATO (SO4=) mg/l 416 756 547 383
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.3 6.5 3.5 0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 172 223 200 117
MAGNESIO (Mg++) mg/l 34 26 22 16
FLUOR (F-) mg/l 0.6 0.8 0.4 0.6
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 75 192 132 85
POTASIO mg/l 7 10 12 9
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 15 30 40 10
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA SAN MARTÍN EL ALTILLO EL ALTILLO PALMIRA

IDENTIFICACION P 33-SAN MARTÍN P 34-EL ALTILLO P 39-EL ALTILLO P148-PALMIRA

PUNTO DE EXTRACCION Pº Nº 26 Bº COOVIPA  -AYOHUMA 
Y PUBLICA

Pº Nº 38- Bº JARDIN 
FERROVIARIO - LOS CEIBOS

Pº Nº 45 CALLE 8 Y 4 Bº SANTA 
RITA

P° N° 49 B° RAMONOT- PALMIRA

NUMERO DE ANALISIS 11108 11109 11110 11661
FECHA DE EXTRACCION 08/10/2018 08/10/2018 08/10/2018 22/10/2018
CIRCUITO SAN MARTÍN C4-COM SAN MARTÍN C4-COM SAN MARTÍN C4-COM SAN MARTÍN C4-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.1 0.1 0.2 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.8 7.8 7.6 7.9
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 730 770 1140 990
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 267 289 350 404
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 76 76 101 75
CLORURO (Cl-) mg/l 43 47 78 85
SULFATO (SO4=) mg/l 218 236 363 310
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.8 3.0 0.9 2.6
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 82 82 118 126
MAGNESIO (Mg++) mg/l 15 20 14 22
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.7 0.6 0.6
BORO (B) mg/l <0.2 0.3 <0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 39 38 85 44
POTASIO mg/l 5 5 10 5
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 1.29 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 5 <1 5 55
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 16
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
Novedad bacteriológica en muestra N° 11661, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período octubre - diciembre 2018)

LIC. ADOLFO CATAPANO
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PROCEDENCIA PALMIRA SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN MARTÍN

IDENTIFICACION P149-PALMIRA P 45-SAN MARTÍN P 46-SAN MARTÍN P 47-SAN MARTÍN

PUNTO DE EXTRACCION P° N° 50 CARRIL SAN PEDRO s/N° 
PALMIRA

Pº Nº 37 -HOSPITAL 
PERRUPATTO-ABDALA  ENTRE 

GHELINAZA Y BAUTISTA

Pº Nº 40 - CARRIL NORTE Y 
TROPERO SOSA BUEN ORDEN

Pº Nº 41 - ESPAÑA Y LAVALLE

NUMERO DE ANALISIS 11662 11663 11664 11665
FECHA DE EXTRACCION 22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018
CIRCUITO SAN MARTÍN C4-COM SAN MARTÍN C4-COM SAN MARTÍN C4-COM SAN MARTÍN C4-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.1 0.1 0.1 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.8 7.8 7.7 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1420 1260 1440 1220
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 569 384 479 384
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 71 110 103 98
CLORURO (Cl-) mg/l 190 83 106 85
SULFATO (SO4=) mg/l 381 422 495 404
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.6 2.5 3.8 1.9
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 176 128 156 126
MAGNESIO (Mg++) mg/l 32 16 22 17
FLUOR (F-) mg/l 0.6 0.7 0.6 0.6
BORO (B) mg/l 0.2 0.2 0.2 0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 63 101 109 96
POTASIO mg/l 8 10 10 10
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 40 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL LA DORMIDA SANTA ROSA

IDENTIFICACION S 1-SAN RAFAEL D 1-SAN RAFAEL Pto. 13-LA DORMIDA Pto. 23-SANTA ROSA

PUNTO DE EXTRACCION
CANAL MARGINAL IZQUIDERO 

RIO DIAMANTE-ENTRADA Eº 
POTABILIZADOR

CISTERNA SALIDA  Eº 
POTABILIZADOR

B° CRESPO NORTE   ZAPATA 79
RUFINO ORTEGA - ESCUELA 

PRINGLES

NUMERO DE ANALISIS 12528 12529 14177 14178
FECHA DE EXTRACCION 12/11/2018 12/11/2018 19/12/2018 19/12/2018
CIRCUITO SAN RAFAEL C2-COM SAN RAFAEL C2-COM SANTA ROSA M1-COM SANTA ROSA M1-COM

COLOR UCV <2 <2 ----- -----
TURBIEDAD UNT 1.2 0.6 0.3 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.2 7.9 7.9 7.4
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- 0.68 0.30 0.35
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- 0.52 0.22 0.28
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1410 1410 1890 1700
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 449 459 499 618
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 102 106 40 122
CLORURO (Cl-) mg/l 208 209 184 151
SULFATO (SO4=) mg/l 360 363 590 590
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 0.8 <0.5 1.6
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.10 <0.05 ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 150 152 192 210
MAGNESIO (Mg++) mg/l 18 19 5 23
FLUOR (F-) mg/l 0.4 0.4 ----- -----
BORO (B) mg/l ----- ----- 0.3 0.3
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l <2 ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l 8 ----- ----- -----
SODIO mg/l 153 145 230 -----
POTASIO mg/l 5 5 ----- -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 0.032 <0.010
HIERRO mg/l 0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
COBRE mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
ZINC mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 0.03 0.07
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 ----- -----
PLATA mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml 23 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml 9 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml 14 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ <0.3 ----- ----- -----
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PROCEDENCIA LA DORMIDA LAS CATITAS LAS CATITAS 12 DE OCTUBRE

IDENTIFICACION Pto. 12-LA DORMIDA Pto. 16-LAS CATITAS Pto. 18-LAS CATITAS Pto. 26-12 DE OCTUBRE

PUNTO DE EXTRACCION CALLE FERRERO - ESCUELA  
DR. E. YENNER

RUTA PROVINCIAL 50 - 
ESCUELA 1-248

CADETES ARGENTINOS 397 ESCUELA SANTA ROSA DE LIMA

NUMERO DE ANALISIS 14169 14171 14172 14176
FECHA DE EXTRACCION 19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018 19/12/2018
CIRCUITO SANTA ROSA M2-COM SANTA ROSA M2-COM SANTA ROSA M2-COM SANTA ROSA M2-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.6 0.2 0.2 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.0 7.6 7.6 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.35 0.42 0.41 1.10
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.28 0.28 0.33 1.00
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1910 1510 1510 1980
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 504 584 584 778
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 36 59 59 110
CLORURO (Cl-) mg/l 180 157 157 254
SULFATO (SO4=) mg/l 640 470 490 610
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 <0.5 <0.5 1.8
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 186 212 212 263
MAGNESIO (Mg++) mg/l 10 13 13 29
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----
BORO (B) mg/l 0.3 0.2 0.2 0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 229 ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l 0.023 0.028 0.027 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l 0.03 0.04 0.03 0.04
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l 1.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.02 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA 12 DE OCTUBRE SANTA ROSA LA DORMIDA LAS CATITAS

IDENTIFICACION P 59-12 DE OCTUBRE P 60-SANTA ROSA P 61-LA DORMIDA P124-LAS CATITAS

PUNTO DE EXTRACCION
Pº Nº 4 RUTA PROVINCIAL 50 - 
ESCUELA SANTA ROSA - EL 

MIRADOR
Pº Nº 7 RUFINO ORTEGA 260

Pº Nº 8 BALDE DEL SUR Y SAN 
JUAN 

P° N° 10 9 DE JULIO Y MARTINEZ

NUMERO DE ANALISIS 12913 12914 12915 12916
FECHA DE EXTRACCION 21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018
CIRCUITO SANTA ROSA M-COM SANTA ROSA M-COM SANTA ROSA M-COM SAN TA ROSA M-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.1 0.1 0.1 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.5 7.4 8.0 7.7
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1990 1610 1860 1480
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 808 619 499 586
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 107 118 43 63
CLORURO (Cl-) mg/l 274 149 188 163
SULFATO (SO4=) mg/l 664 615 734 549
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.7 1.4 <0.5 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.10
CALCIO (Ca++) mg/l 270 208 190 212
MAGNESIO (Mg++) mg/l 32 24 6 13
FLUOR (F-) mg/l 0.3 0.3 0.9 0.3
BORO (B) mg/l 0.2 0.2 0.3 0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 142 133 230 100
POTASIO mg/l 14 4 24 12
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 0.034 0.033
HIERRO mg/l 0.07 <0.05 <0.05 0.19
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l 0.04 0.06 0.03 0.07
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA TUNUYÁN TUNUYÁN TUNUYÁN TUNUYÁN

IDENTIFICACION P117-TUNUYÁN P 63-TUNUYÁN P 64-TUNUYÁN P 65-TUNUYÁN

PUNTO DE EXTRACCION Pº N° 10 LA ARGENTINA Pº N° 1 CALLE SAENZ PEÑA 850
Pº N° 2 CALLE SAENZ PEÑA Y 

MITRE
Pº PUENTE EL RIO - RUTA 40 

VIEJA  S/Nº 

NUMERO DE ANALISIS 10909 10910 10911 10912
FECHA DE EXTRACCION 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018
CIRCUITO TUNUYÁN M-COM TUNUYÁN M-COM TUNUYÁN M-COM TUNUYÁN M-CO M

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.1 0.2 0.3 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.1 8.1 8.1 8.1
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 400 420 400 430
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 135 135 135 135
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 58 61 61 61
CLORURO (Cl-) mg/l 11 14 12 13
SULFATO (SO4=) mg/l 116 122 116 129
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.8 1.2 0.7 1.4
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 46 46 46 46
MAGNESIO (Mg++) mg/l 5 5 5 5
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.7 0.7 0.6
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 20 25 22 28
POTASIO mg/l 7 5 5 6
ARSÉNICO mg/l <0.010 0.012 <0.010 0.012
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA COLONIA LAS ROSAS COLONIA LAS ROSAS TUNUYÁN TUNUYÁN

IDENTIFICACION
P 67-COLONIA LAS 

ROSAS
P 68-COLONIA LAS 

ROSAS
P173-TUNUYÁN P174-TUNUYÁN

PUNTO DE EXTRACCION Pº COLONIA LAS ROSAS N° 1 - 
LOTEO BENEGAS

Pº COLONIA LAS ROSAS N° 2 - 
LOTEO BENEGAS

P° COOP. PIRCAS - CALLE 
AGUARIBAY S/N  M: 6

P° FINCA NOGAL NEGRO - RUTA 
40 NORTE S/N CALLEJÓN 

FERNÁNDEZ

NUMERO DE ANALISIS 10913 10914 10915 10916
FECHA DE EXTRACCION 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018
CIRCUITO TUNUYÁN M-COM TUNUYÁN M-COM TUNUYÁN M-COM TUNUYÁN M-CO M

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.2 0.2 0.3 0.6
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.2 8.1 8.3 8.0
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 280 270 350 400
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 100 100 115 140
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 79 77 48 70
CLORURO (Cl-) mg/l 7 8 11 11
SULFATO (SO4=) mg/l 50 48 103 110
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.6 2.5 1.3 1.5
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 34 34 38 47
MAGNESIO (Mg++) mg/l 3 3 5 6
FLUOR (F-) mg/l 0.9 0.9 0.7 0.8
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 15 15 20 20
POTASIO mg/l 5 5 6 6
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 0.011
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA TUNUYÁN VILLA 25 DE MAYO VILLA 25 DE MAYO -----

IDENTIFICACION P 66-TUNUYÁN S 2-VILLA 25 DE MAYO D 2 -VILLA 25 DE MAYO -----

PUNTO DE EXTRACCION
Pº BENOA AL SUR DE CALLE LA 

ARGENTINA CON 
SERVIDUMBRE DE PASO

RIO DIAMANTE - CANAL VILLA 
25 DE MAYO ENTRADA Eº 

POTABILIZADOR

TANQUE ELEVADO SALIDA Eº 
POTABILIZADOR

-----

NUMERO DE ANALISIS 11492 13123 13124 -----
FECHA DE EXTRACCION 17/10/2018 26/11/2018 26/11/2018 -----
CIRCUITO TUNUYÁN M-COM VILLA 25 DE MAYO-COM VILLA 25 DE MAYO-C OM -----

COLOR UCV <2 <2 <2 -----
TURBIEDAD UNT 0.2 1.2 0.6 -----
OLOR - N N N -----
pH unidad de pH 8.3 8.1 8.1 -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- 0.39 -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.17 -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 360 1390 1390 -----
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 105 464 464 -----
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 45 104 104 -----
CLORURO (Cl-) mg/l 12 217 216 -----
SULFATO (SO4=) mg/l 109 358 358 -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.9 <0.5 <0.5 -----
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.10 <0.10 -----
CALCIO (Ca++) mg/l 37 156 156 -----
MAGNESIO (Mg++) mg/l 3 18 18 -----
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.4 0.4 -----
BORO (B) mg/l <0.2 ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- <2 ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- 14 ----- -----
SODIO mg/l 21 145 145 -----
POTASIO mg/l 6 16 9 -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 -----
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 -----
CROMO mg/l ----- <0.010 <0.010 -----
CADMIO mg/l ----- <0.001 <0.001 -----
PLOMO mg/l ----- <0.010 <0.010 -----
COBRE mg/l ----- <0.01 <0.01 -----
ZINC mg/l ----- <0.01 <0.01 -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
SELENIO mg/l ----- <0.005 <0.005 -----
PLATA mg/l ----- <0.01 <0.01 -----
MERCURIO mg/l ----- <0.001 <0.001 -----
ALUMINIO mg/l ----- <0.2 <0.2 -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 -----
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 -----
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 -----
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 -----
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 -----
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 -----
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 -----
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 -----
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 -----
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 -----
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 -----
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 -----
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 2.60 -----
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 -----
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 -----
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 -----
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 -----
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 4.80 -----
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 -----
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 -----
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 -----
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 -----
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 0.07 -----
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 -----
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 -----
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 -----
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 -----
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 -----
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 -----
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 -----
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 -----
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 -----
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 -----
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 -----
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 -----
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 -----
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 -----
FENOLES µg/l <1 <1 <1 -----
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 -----
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 -----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 1100 <2 -----
Escherichia coli NMP/100 ml <2 460 <2 -----
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 640 <2 -----
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 -----
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- <0.3 ----- -----
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