
PROCEDENCIA GENERAL ALVEAR GENERAL ALVEAR JUNÍN JUNÍN

IDENTIFICACION S 8-GENERAL ALVEAR D 6-GENERAL ALVEAR P116-JUNÍN P 79-JUNÍN

PUNTO DE EXTRACCION CANAL MARGINAL RÍO ATUEL - 
ENTRADA  Eº POTABILIZADOR

CISTERNA SALIDA  Eº 
POTABILIZAOR

Pº Nº 13 - CARRIL DEL CENTRO 
S/Nº - ALGARROBO GRANDE

Pº Nº 3 - SARMIENTO Y DON 
BOSCO

NUMERO DE ANALISIS 10046 10047 7704 7705
FECHA DE EXTRACCION 21/12/2021 21/12/2021 12/10/2021 12/10/2021

CIRCUITO GENERAL ALVEAR  X 2-COM GENERAL ALVEAR  X 2-COM JUNÍN  M-COM JUNÍN M-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 3.4 0.3 0.1 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.3 7.8 7.6 7.7
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- 0.44 ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1820 1850 1300 1030
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 626 630 443 347
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 66 78 109 94
CLORURO (Cl-) mg/l 223 224 92 77
SULFATO (SO4=) mg/l 566 567 446 343
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 0.7 2.9 2.1
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 217 217 146 114
MAGNESIO (Mg++) mg/l 20 21 19 15
FLUOR (F-) mg/l 0.4 0.4 0.7 0.6
BORO (B) mg/l ----- ----- <0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l <0.05 ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l <2 ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l <2 ----- ----- -----
SODIO mg/l 127 153 107 86
POTASIO mg/l 8 8 10 9
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l 0.06 0.06 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 12.9 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 9.2 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 7.4 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 1.3 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 0.30 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 60 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml 460 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml 150 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml 310 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml <2 <2 ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ <0.3 ----- ----- -----
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PROCEDENCIA JUNÍN JUNÍN JUNÍN LA PAZ

IDENTIFICACION P 80-JUNÍN P 81-JUNÍN P 175-JUNÍN P 15-LA PAZ

PUNTO DE EXTRACCION Pº Nº 11 PLAZA  Bº SERGIO SERGI 
- ARIAS Y GARCIA

Pº Nº 12 CARRIL MOYANO s/Nº-Bº 
EL MOYANO

Pº Nº 52  IRRIGACIÓN - CARRIL 
BARRIALES (RUTA 60)

Pº Nº 7 VILLA AMELIA  Y 
ESPAÑA

NUMERO DE ANALISIS 7706 7707 8909 9193
FECHA DE EXTRACCION 12/10/2021 12/10/2021 15/11/2021 24/11/2021

CIRCUITO JUNÍN M-COM JUNÍN M-COM JUNÍN M-COM LA PAZ M-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.3 0.1 0.2 0.5
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.5 7.1 7.6 7.7
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1330 2440 1220 2140
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 494 1109 476 533
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 106 181 99 55
CLORURO (Cl-) mg/l 94 182 81 197
SULFATO (SO4=) mg/l 464 996 421 781
NITRATOS (NO3-) mg/l 5.1 15.6 2.7 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 157 381 152 182
MAGNESIO (Mg++) mg/l 25 38 23 19
FLUOR (F-) mg/l 0.8 0.6 0.9 1.3
BORO (B) mg/l <0.2 <0.2 <0.2 0.3
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 98 150 84 263
POTASIO mg/l 10 11 8 15
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 0.038
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 0.02
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA LA PEGA LA PEGA 3 DE MAYO EL CHILCAL

IDENTIFICACION P158-LA PEGA P190-LA PEGA P  2-3 DE MAYO P 11-EL CHILCAL

PUNTO DE EXTRACCION P° N° 21 RUTA n° 24 S/N° 150 m 
AL NORTE DEL POZO N° 12

P° N° 23 DE LA RETA A 40 M DE 
LA RUTA PROVINCIAL

P° Nº 7 RUTA 36 A 100 m RUTA 40
P° Nº 11 RUTA Nº 24 (POR 
CALLEJÓN COMUNERO)

NUMERO DE ANALISIS 7971 7972 8993 9796
FECHA DE EXTRACCION 19/10/2021 19/10/2021 17/11/2021 14/12/2021

CIRCUITO LAVALLE M-COM LAVALLE M-COM LAVALLE M-COM LAVALLE M-CO M

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.3 0.1 0.9 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 7.8 8.0 7.9
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 860 950 1120 1000
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 270 325 274 325
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 83 89 52 85
CLORURO (Cl-) mg/l 61 70 97 76
SULFATO (SO4=) mg/l 262 295 357 311
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 0.9 3.5 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 82 103 90 98
MAGNESIO (Mg++) mg/l 16 16 12 19
FLUOR (F-) mg/l 0.9 0.9 0.8 0.9
BORO (B) mg/l 0.2 <0.2 0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 82 80 125 87
POTASIO mg/l 7 8 6 7
ARSÉNICO mg/l 0.028 0.018 0.018 0.035
HIERRO mg/l <0.05 0.06 0.18 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 0.02 0.16
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA MALARGÜE MALARGÜE MALARGÜE RIVADAVIA

IDENTIFICACION P165-MALARGÜE S 9-MALARGÜE D 7-MALARGÜE P 170-RIVADAVIA

PUNTO DE EXTRACCION P° N° 5 COLONIA HÍPICA CALLE 
PÚBLICA 615 Y 616

RÍO MALARGÜE ENTRADA  Eº  
POTABILIZADOR

CISTERNA SALIDA DE CISTERNA Pº Bº COOP. FLOR DEL RETAMO

NUMERO DE ANALISIS 8719 10238 10239 9126
FECHA DE EXTRACCION 09/11/2021 28/12/2021 28/12/2021 23/11/2021

CIRCUITO MALARGÜE M-COM MALARGÜE M-COM MALARGÜE M-COM RIVADAVIA  X2-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 -----
TURBIEDAD UNT 0.3 8.6 1.7 0.5
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 8.2 8.1 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- 0.55 -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1120 910 950 1760
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 294 499 364 749
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 113 80 92 79
CLORURO (Cl-) mg/l 13 11 12 161
SULFATO (SO4=) mg/l 461 417 410 653
NITRATOS (NO3-) mg/l 5.1 1.6 <0.5 5.8
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 105 180 131 257
MAGNESIO (Mg++) mg/l 8 12 9 26
FLUOR (F-) mg/l 0.6 0.3 0.7 0.7
BORO (B) mg/l <0.2 ----- ----- <0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 ----- ----- <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- 0.06 ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- <2 ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- <2 ----- -----
SODIO mg/l 128 9 74 104
POTASIO mg/l 2 1 1 11
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 0.31 0.06 0.15
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 0.08
MANGANESO mg/l <0.01 0.02 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 0.3 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 5.4 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 2.2 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 1.1 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 0.08 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 35 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 460 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 150 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 310 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 38 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- <2 <2 -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- 0.4 ----- -----

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME TRIMESTRAL 

DEPARTAMENTO LABORATORIO

Página 4 de 24

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO COMPLETO



PROCEDENCIA RIVADAVIA LA CONSULTA LA CONSULTA SAN MARTÍN

IDENTIFICACION P 83-RIVADAVIA V5-LA CONSULTA D 8-LA CONSULTA P167-SAN MARTÍN

PUNTO DE EXTRACCION Pº 7-SARMIENTO Y HERNÁNDEZ VERTIENTE LA REMONTA
CISTERNA LA REMONTA - 

ESTABLECIMIENTO 
POTABILIZADOR

P° PROCREAR

NUMERO DE ANALISIS 9544 9708 9709 9297
FECHA DE EXTRACCION 06/12/2021 10/12/2021 10/12/2021 26/11/2021

CIRCUITO RIVADAVIA X2-COM SAN CARLOS M-COM SAN CARLOS M-COM SAN  MARTÍN C1-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.3 5.1 5.0 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.5 8.1 8.1 7.7
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- 0.05 -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.01 -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1630 110 110 960
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 674 59 59 216
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 99 47 47 137
CLORURO (Cl-) mg/l 120 7 7 56
SULFATO (SO4=) mg/l 625 10 9 265
NITRATOS (NO3-) mg/l 3.2 2.4 2.5 1.7
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 226 18 18 70
MAGNESIO (Mg++) mg/l 27 3 3 10
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.4 0.4 0.8
BORO (B) mg/l <0.2 ----- ----- 0.3
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 ----- ----- <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- 0.14 ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- <2 ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- <2 ----- -----
SODIO mg/l 102 3 3 111
POTASIO mg/l 10 0.9 1 9
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 0.26 0.23 0.17
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 0.02
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 0.3 0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 30 15 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 460 16 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 210 5.1 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 250 10.9 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- <2 <2 -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- 1.3 ----- -----
La deficiencia de turbiedad en la muestra N° 9709 fue corregida, no se informa valor
La deficiencia de cloro en la muestra N° 9709  fue corregida, no se informa valor
Novedad bacteriológica en muestra N° 9709, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período octubre - diciembre 2021)
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PROCEDENCIA SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN RAFAEL SAN RAFAEL

IDENTIFICACION P 179-SAN MARTÍN P191-SAN MARTÍN S 1-SAN RAFAEL D 1-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION
Pº Nº 51  B° CHACRAS DE SAN 

JOSÉ - CALLE LA COLONIA s/N°   
SAN MARTÍN

P° N° 57 - B° N. KIRCHNER - 
TROPERO SOSA ESQ. YUNES - 

SAN MARTÍN

CANAL MARGINAL IZQUIDERO 
RIO DIAMANTE-ENTRADA Eº 

POTABILIZADOR

CISTERNA SALIDA  Eº 
POTABILIZADOR

NUMERO DE ANALISIS 9298 9963 9575 9576
FECHA DE EXTRACCION 26/11/2021 20/12/2021 06/12/2021 06/12/2021

CIRCUITO SAN MARTÍN C2-COM SAN MARTÍN C4-COM SAN RAFAEL C2-COM SAN RAFAEL C2-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.3 0.3 4.8 0.6
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.6 8.1 7.9
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1100 1400 1580 1580
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 353 432 447 451
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 96 101 107 107
CLORURO (Cl-) mg/l 75 92 221 219
SULFATO (SO4=) mg/l 362 498 364 366
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.0 4.2 0.5 1.0
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 116 143 143 144
MAGNESIO (Mg++) mg/l 15 18 22 22
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.6 0.5 0.5
BORO (B) mg/l <0.2 0.2 ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- <0.05 -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- <2 -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- 5 -----
SODIO mg/l 88 137 159 156
POTASIO mg/l 10 13 6 5
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 0.07 0.24 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l 0.02 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 0.03 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 1.8
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 2.2
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 1.3
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 0.07
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 40 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 460 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 150 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 310 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 93 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- <2 <2
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- <0.3 -----
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PROCEDENCIA VILLA 25 DE MAYO VILLA 25 DE MAYO ----- -----

IDENTIFICACION S 2-VILLA 25 DE MAYO D 2 -VILLA 25 DE MAYO ----- -----

PUNTO DE EXTRACCION
RIO DIAMANTE - CANAL VILLA 

25 DE MAYO ENTRADA Eº 
POTABILIZADOR

SALIDA RESERVA Eº 
POTABILIZADOR

----- -----

NUMERO DE ANALISIS 10089 10090 ----- -----
FECHA DE EXTRACCION 22/12/2021 22/12/2021 ----- -----

CIRCUITO VILLA 25 DE MAYO-COM VILLA 25 DE MAYO-COM ----- -----

COLOR UCV <2 <2 ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.8 0.6 ----- -----
OLOR - N N ----- -----
pH unidad de pH 7.9 7.9 ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- 0.44 ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1600 1610 ----- -----
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 459 459 ----- -----
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 104 107 ----- -----
CLORURO (Cl-) mg/l 224 223 ----- -----
SULFATO (SO4=) mg/l 367 367 ----- -----
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 0.6 ----- -----
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 155 155 ----- -----
MAGNESIO (Mg++) mg/l 17 17 ----- -----
FLUOR (F-) mg/l 0.4 0.4 ----- -----
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l <0.05 ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l <2 ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l <2 ----- ----- -----
SODIO mg/l 163 161 ----- -----
POTASIO mg/l 5 5 ----- -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 ----- -----
CROMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
COBRE mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
ZINC mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 ----- -----
PLATA mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 ----- -----
BARIO mg/l <0.7 <0.7 ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 ----- -----
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 ----- -----
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 ----- -----
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 ----- -----
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 ----- -----
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 ----- -----
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 ----- -----
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 ----- -----
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 ----- -----
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 ----- -----
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 1.4 ----- -----
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 ----- -----
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 11.8 ----- -----
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 ----- -----
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 ----- -----
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 ----- -----
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 ----- -----
BROMOFORMO µg/l <1.0 10.6 ----- -----
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 ----- -----
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 ----- -----
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 ----- -----
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 ----- -----
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 0.25 ----- -----
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 ----- -----
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 ----- -----
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 ----- -----
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 ----- -----
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 ----- -----
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 ----- -----
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 ----- -----
MALATION µg/l <1.0 <1.0 ----- -----
PARATION µg/l <1.0 <1.0 ----- -----
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 ----- -----
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 ----- -----
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 ----- -----
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 ----- -----
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 ----- -----
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 ----- -----
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 ----- -----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 35 <1 ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml 150 <2 ----- -----
Escherichia coli NMP/100 ml 75 <2 ----- -----
GRUPO CEK NMP/100 ml 75 <2 ----- -----
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml 43 <2 ----- -----
Enterococos NMP/100 ml <2 <2 ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ <0.3 ----- ----- -----
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PROCEDENCIA PUENTE DEL INCA PENITENTES PUNTA DE VACAS POLVAREDAS

IDENTIFICACION
Pto.  4-PUENTE DEL 

INCA
Pto.  5-PENITENTES Pto.  7-PUNTA DE VACAS Pto.  9-POLVAREDAS

PUNTO DE EXTRACCION HOSTERÍA PUENTE DEL INCA
COMEDOR PERSONAL DE 

PENITENTES

CASILLA CONTROL 
GENDARMERÍA FRENTE A 

ESCUELA

CASA A 50 M AL OESTE DE 
CARRITO BAR "EL DESCANSO"

NUMERO DE ANALISIS 9416 9417 9418 9419
FECHA DE EXTRACCION 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021 01/12/2021

CIRCUITO ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALT A MONTAÑA-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.3 0.5 1.0 2.2
OLOR - ----- ----- ----- -----
pH unidad de pH 7.9 8.2 8.2 8.3
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.52 0.85 0.54 0.25
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 140 420 230 340
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 51 188 115 94
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 45 80 55 95
CLORURO (Cl-) mg/l 6 4 5 40
SULFATO (SO4=) mg/l 9 131 51 19
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.0 <0.5 0.6 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 14 45 36 31
MAGNESIO (Mg++) mg/l 4 18 6 4
FLUOR (F-) mg/l <0.2 0.3 1.2 <0.2
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 7 11 5 33
POTASIO mg/l 0.7 1 1 2
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l ----- ----- 0.40 -----
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l ----- ----- 0.01 -----
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- 0.2 -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 1.4 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 1.2
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 3.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 1.8
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 0.07
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de turbiedad en la muestra N° 9419 fue corregida obteniéndose un valor de 0,9 NTU
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PROCEDENCIA LAS CUEVAS LAS CUEVAS POTRERILLOS USPALLATA

IDENTIFICACION Pto. 19-LAS CUEVAS Pto. 20-LAS CUEVAS Pto.  1-POTRERILLOS D 13-USPALLATA

PUNTO DE EXTRACCION CENTRO FRONTERIZO ROQUE 
CARRANZA

CHOCOLATERÍA POLICÍA POTRERILLOS SALIDA CISTERNA USPALLATA

NUMERO DE ANALISIS 9420 9421 9700 10218
FECHA DE EXTRACCION 01/12/2021 01/12/2021 10/12/2021 28/12/2021

CIRCUITO ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALT A MONTAÑA-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- <2
TURBIEDAD UNT 0.4 0.2 0.9 0.1
OLOR - ----- ----- N N
pH unidad de pH 8.1 8.3 8.0 8.2
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.05 1.06 1.19 0.30
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.02 ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1030 520 550 290
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 588 218 249 107
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 81 93 82 83
CLORURO (Cl-) mg/l 5 6 32 12
SULFATO (SO4=) mg/l 509 148 149 43
NITRATOS (NO3-) mg/l 4.8 <0.5 1.8 5.7
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 196 55 70 35
MAGNESIO (Mg++) mg/l 24 19 18 5
FLUOR (F-) mg/l 0.2 0.2 1.2 0.4
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 8 24 12 19
POTASIO mg/l 0.2 0.7 2 1
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- <0.010
CADMIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
PLOMO mg/l ----- ----- ----- <0.010
COBRE mg/l ----- ----- ----- <0.01
ZINC mg/l ----- ----- ----- <0.01
MANGANESO mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- <0.005
PLATA mg/l ----- ----- ----- <0.01
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- <0.001
ALUMINIO mg/l ----- ----- 0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 43.1 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 3.3 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 0.28 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de cloro en la muestra N° 9420  fue corregida obteniéndose un valor de 0,68 mg/l 
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PROCEDENCIA GENERAL ALVEAR GENERAL ALVEAR GENERAL ALVEAR GENERAL A LVEAR

IDENTIFICACION
Pto.  9-GENERAL 

ALVEAR
Pto. 12-GENERAL 

ALVEAR
Pto. 14-GENERAL 

ALVEAR
Pto. 18-GENERAL 

ALVEAR

PUNTO DE EXTRACCION ALEM NORTE  ENTRE CALLES G 
Y F 

B° JUAN PABLO I   MF C1 CALLE LL (A 200 m DE CALLE 5) ALMERÍA 290

NUMERO DE ANALISIS 8264 8265 8266 8267
FECHA DE EXTRACCION 26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021

CIRCUITO GENERAL ALVEAR  X 2-COM GENERAL ALVEAR  X 2-COM GENER AL ALVEAR  X 2-COM GENERAL ALVEAR  X 2-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.2 0.3 0.2 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.5 7.4 7.5 7.4
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.36 0.35 0.26 0.22
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1630 2140 1960 1920
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 502 713 619 627
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 105 113 97 110
CLORURO (Cl-) mg/l 172 243 271 190
SULFATO (SO4=) mg/l 508 694 528 645
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.5 0.7 <0.5 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 163 237 202 204
MAGNESIO (Mg++) mg/l 23 29 27 28
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.5 0.4 0.6
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 147 189 181 177
POTASIO mg/l 10 12 12 11
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 0.10 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 0.06 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA GENERAL ALVEAR JUNÍN JUNÍN JUNÍN

IDENTIFICACION
Pto. 23-GENERAL 

ALVEAR
Pto.  2-JUNÍN Pto.  4-JUNÍN Pto.  7-JUNÍN

PUNTO DE EXTRACCION ESC. REPÚBLICA DEL BRASIL
CARRIL BARRIALES - KIOSCO 

FLIA. GIZZI (EXTREMO DE RED)
Bº SERGIO SERGI  MB C24

FELIPE CALLE 667   FLIA. 
GÓMEZ (EXTREMO DE RED)

NUMERO DE ANALISIS 8268 8904 8905 8906
FECHA DE EXTRACCION 26/10/2021 15/11/2021 15/11/2021 15/11/2021

CIRCUITO GENERAL ALVEAR  X 2-COM JUNÍN M2-COM JUNÍN M2-COM JUNÍ N M2-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.5 0.2 0.3 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.8 7.3 7.5 7.3
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.63 0.30 0.65 0.30
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1710 1480 1340 1640
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 608 604 498 666
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 92 115 107 128
CLORURO (Cl-) mg/l 190 102 93 116
SULFATO (SO4=) mg/l 540 539 466 610
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.5 5.4 4.0 6.3
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 209 198 160 220
MAGNESIO (Mg++) mg/l 21 27 24 28
FLUOR (F-) mg/l 0.4 0.8 0.8 0.7
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 140 119 104 117
POTASIO mg/l 8 2 2 2
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l 0.09 <0.05 0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l 0.03 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l 5.4 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l 8.2 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 5.3 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l 1.1 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.23 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 20 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA JUNÍN JUNÍN 3 DE MAYO COSTA DE ARAUJO

IDENTIFICACION Pto.  9-JUNÍN Pto. 11-JUNÍN Pto.  8-3 DE MAYO
Pto. 24-COSTA DE 

ARAUJO

PUNTO DE EXTRACCION LA POSTA 2600   ESQUINA 
CARRIL CENTRO

CALLE TOBARES 779 - FLIA. 
GRILLO

CALLE ADMINISTRACION - FLIA 
PEDOT

MORON Y ALTAS CUMBRES - 
FLIA TORRES

NUMERO DE ANALISIS 8907 8908 9793 9794
FECHA DE EXTRACCION 15/11/2021 15/11/2021 14/12/2021 14/12/2021

CIRCUITO JUNÍN M2-COM JUNÍN M2-COM LAVALLE  M1 -COM LAVALLE  M1  -COM

COLOR UCV ----- ----- <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.1 0.4 0.2 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.5 7.6 7.8 8.0
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.87 0.15 0.11 0.17
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- 0.10 0.02 0.15
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1330 1230 1320 910
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 490 447 352 265
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 105 101 65 72
CLORURO (Cl-) mg/l 92 82 104 72
SULFATO (SO4=) mg/l 466 417 453 282
NITRATOS (NO3-) mg/l 4.4 2.5 1.1 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 162 144 124 81
MAGNESIO (Mg++) mg/l 21 21 10 15
FLUOR (F-) mg/l 0.8 0.8 0.9 0.7
BORO (B) mg/l ----- ----- <0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 107 94 133 82
POTASIO mg/l 2 2 10 8
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 0.051 0.056
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 0.05 0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 5 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de cloro en la muestra N° 8908  fue corregida obteniéndose un valor de 1,00 mg/l 
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PROCEDENCIA JOCOLÍ ALTO EL OLVIDO EL CHILCAL EL VERGEL

IDENTIFICACION Pto.  7-JOCOLÍ
Pto. 13 - ALTO EL 

OLVIDO
Pto. 35-EL CHILCAL Pto. 36-EL VERGEL

PUNTO DE EXTRACCION LATERAL RUTA 40 Y QUIROGA - 
FLIA VIDAL

SAN MARTÍN Y GRAL. ACHA - 
CARPINTERIA "EL MULA"

ESCUELA 
DORREGO (500 m AL N DE C. 

VIEJO)  FLIA TORRECILLA

NUMERO DE ANALISIS 9795 7961 7962 7963
FECHA DE EXTRACCION 14/12/2021 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021

CIRCUITO LAVALLE  M2 -COM LAVALLE M-COM LAVALLE M-COM LAVALLE M -COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.8 0.3 0.6 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.0 7.8 7.5 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.59 0.38 0.08 0.05
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.04 0.03
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1370 890 1830 1040
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 309 267 643 333
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 27 66 97 87
CLORURO (Cl-) mg/l 105 67 288 103
SULFATO (SO4=) mg/l 477 284 422 292
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 0.7 4.2 1.1
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 106 78 199 102
MAGNESIO (Mg++) mg/l 11 17 35 19
FLUOR (F-) mg/l 0.9 0.9 0.8 0.9
BORO (B) mg/l 0.2 <0.2 ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 140 82 136 88
POTASIO mg/l 6 7 10 6
ARSÉNICO mg/l 0.033 0.056 0.033 0.034
HIERRO mg/l <0.05 0.21 0.08 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l 0.07 0.01 0.20 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 10 5
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA LAS VIOLETAS LA PEGA VILLA TULUMAYA COSTA DE ARAUJO

IDENTIFICACION Pto. 37-LAS VIOLETAS Pto. 38-LA PEGA
Pto. 39 - VILLA 

TULUMAYA
Pto. 40-COSTA DE 

ARAUJO

PUNTO DE EXTRACCION LAS VIOLETAS S/N°
ESC. CARLOS MASOERO 

(GRUTA)
FALUCHO 71

B° CUYUM   MA C12 CALLE 
GARIBALDI

NUMERO DE ANALISIS 7964 7965 7966 7967
FECHA DE EXTRACCION 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021

CIRCUITO LAVALLE M-COM LAVALLE M-COM LAVALLE M-COM LAVALLE M-CO M

COLOR UCV <2 <6 <8 <2
TURBIEDAD UNT 0.6 0.3 0.5 0.6
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.7 7.5 7.9 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.03 0.23 0.62 0.10
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.02 ----- ----- 0.09
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1050 1830 890 840
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 337 643 274 251
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 87 99 70 87
CLORURO (Cl-) mg/l 105 290 64 56
SULFATO (SO4=) mg/l 286 421 283 259
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.2 3.9 0.6 0.7
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 103 196 82 75
MAGNESIO (Mg++) mg/l 19 37 17 15
FLUOR (F-) mg/l 0.9 0.8 0.9 0.7
BORO (B) mg/l ----- <0.2 ----- 0.2
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 87 137 81 81
POTASIO mg/l 6 10 7 7
ARSÉNICO mg/l 0.035 0.034 0.057 0.054
HIERRO mg/l 0.08 <0.05 <0.05 0.09
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l 0.02 0.03 0.09 0.06
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 5 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA

IDENTIFICACION Pto. 13-RIVADAVIA Pto. 16-RIVADAVIA Pto. 19-RIVADAVIA Pto. 22-RIVADAVIA

PUNTO DE EXTRACCION Bº CARRASCOSA  - 
CARRASCOSA 253

FLEMING 459 (EXTREMO DE 
RED)

ITALIA S/N - MONOBLOCK 
(GRIFO PÚBLICO)

SARMIENTO 1092

NUMERO DE ANALISIS 8162 8163 8164 8165
FECHA DE EXTRACCION 25/10/2021 25/10/2021 25/10/2021 25/10/2021

CIRCUITO RIVADAVIA X1 -COM RIVADAVIA X1 -COM RIVADAVIA X1 -COM RIVADAVIA X1 -COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.2 0.2 0.1 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.3 7.3 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.12 0.41 0.32 0.52
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.06 ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1220 1930 1950 1500
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 427 776 780 588
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 99 129 128 98
CLORURO (Cl-) mg/l 86 141 141 109
SULFATO (SO4=) mg/l 417 ----- 770 560
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.9 1.9 2.1 2.7
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 146 266 266 204
MAGNESIO (Mg++) mg/l 15 26 28 19
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.6 0.6 0.7
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 92 ----- 136 95
POTASIO mg/l 9 ----- 11 9
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 0.13
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 10 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de cloro en la muestra N° 8162  fue corregida obteniéndose un valor de 0,30 mg/l 
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PROCEDENCIA RIVADAVIA RIVADAVIA PAREDITAS PAREDITAS

IDENTIFICACION Pto. 25-RIVADAVIA Pto. 28-RIVADAVIA Pto.  1-PAREDITAS Pto.  4-PAREDITAS

PUNTO DE EXTRACCION TORRE TANQUE B° MUTUAL CUYO  M A C14 PACHECO 285 SILVERIO LUFFI  (2ª CASA)

NUMERO DE ANALISIS 8166 8167 8513 8514
FECHA DE EXTRACCION 25/10/2021 25/10/2021 03/11/2021 03/11/2021

CIRCUITO RIVADAVIA X1 -COM RIVADAVIA X1 -COM SAN CARLOS M1 -CO M SAN CARLOS M1 -COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.3 0.2 0.4 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.4 7.9 7.9
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.69 0.21 0.66 0.87
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1280 2290 630 630
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 482 1039 200 208
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 91 100 145 146
CLORURO (Cl-) mg/l 83 193 18 19
SULFATO (SO4=) mg/l ----- 948 146 -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 4.1 6.3 15.2 15.0
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 157 359 67 68
MAGNESIO (Mg++) mg/l 22 34 8 9
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.6 0.7 0.6
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- 126 61 -----
POTASIO mg/l ----- 12 5 -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO mg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 1.3 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS mg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS mg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 5 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA CHILECITO EUGENIO BUSTOS EUGENIO BUSTOS SAN CARLOS

IDENTIFICACION Pto.  7-CHILECITO
Pto.  9-EUGENIO 

BUSTOS
Pto. 12-EUGENIO 

BUSTOS
Pto. 14-SAN CARLOS

PUNTO DE EXTRACCION SAN MARTIN Y LA CAPILLA
LOS INDIOS Y SAN MARTIN  (1ª 

CASA)
Bº CEFERINO  PLAZA - GRIFO 

PUBLICO
INDEPENDENCIA 327

NUMERO DE ANALISIS 8515 8516 8517 8518
FECHA DE EXTRACCION 03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021
CIRCUITO SAN CARLOS M1 -COM SAN CARLOS M1 -COM SAN CARLOS M1 - COM SAN CARLOS M1 -COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.4 0.3 0.3 0.4
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.4 7.9 7.9 7.4
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.40 0.62 0.64 0.68
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 810 370 380 680
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 363 141 139 318
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 222 115 112 259
CLORURO (Cl-) mg/l 19 10 10 16
SULFATO (SO4=) mg/l 192 ----- 56 -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 11.6 3.7 3.4 16.6
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 121 47 48 106
MAGNESIO (Mg++) mg/l 15 6 5 13
FLUOR (F-) mg/l 0.3 0.7 0.7 0.4
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 38 ----- 13 -----
POTASIO mg/l 3 ----- 1 -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA SAN CARLOS LA CONSULTA LA CONSULTA SAN RAFAEL

IDENTIFICACION Pto. 16-SAN CARLOS Pto. 19-LA CONSULTA Pto. 23-LA CONSULTA Pto.  8-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION LENCINAS  469
B° MOLINOS  FRANCISCO 

RUEDA 124 
TUCUMAN 485 INDEPENDENCIA 81

NUMERO DE ANALISIS 8519 8520 8521 7614
FECHA DE EXTRACCION 03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021 06/10/2021
CIRCUITO SAN CARLOS M1 -COM SAN CARLOS M1 -COM SAN CARLOS M1 - COM SAN RAFAEL C2-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.5 0.8 1.4 0.5
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.4 7.7 8.1 7.7
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.62 0.38 0.15 0.51
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.02 -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 710 750 160 1640
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 318 255 61 478
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 260 88 54 113
CLORURO (Cl-) mg/l 16 48 6 229
SULFATO (SO4=) mg/l 96 ----- 10 378
NITRATOS (NO3-) mg/l 16.5 5.2 1.5 1.0
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 106 82 22 162
MAGNESIO (Mg++) mg/l 13 12 1 18
FLUOR (F-) mg/l 0.4 1.0 0.5 0.5
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 32 ----- 5 158
POTASIO mg/l 4 ----- 0.7 5
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 0.07 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 1.8 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 1.1
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 5.7
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 4.8
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 0.12
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL CUADRO NACIONAL SAN RAFAEL

IDENTIFICACION Pto. 16-SAN RAFAEL Pto. 24-SAN RAFAEL
Pto. 35-CUADRO 

NACIONAL
Pto. 49-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION A. ILLIA  862 PALAU 1490 B° VIRGEN DEL VALLE   C-B 18 UNIÓN OBRERA 1186

NUMERO DE ANALISIS 7615 7616 7617 7618
FECHA DE EXTRACCION 06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021
CIRCUITO SAN RAFAEL C2-COM SAN RAFAEL C2-COM SAN RAFAEL C2-COM SAN RAFAEL C2-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.3 0.7 0.3 0.4
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.4 7.8 7.7 7.7
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.53 0.65 0.49 0.65
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1710 1620 1640 1630
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 537 465 478 474
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 143 110 113 111
CLORURO (Cl-) mg/l 231 231 230 230
SULFATO (SO4=) mg/l 402 ----- ----- 377
NITRATOS (NO3-) mg/l 3.6 <0.5 <0.5 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 182 154 161 158
MAGNESIO (Mg++) mg/l 20 20 18 19
FLUOR (F-) mg/l 0.5 0.5 0.5 0.5
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 148 ----- ----- 158
POTASIO mg/l 6 ----- ----- 5
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l 0.18 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l 1.7 1.3 2.7 2.6
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 4.0 5.5 10.5 4.4
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l 4.4 7.1 11.3 6.2
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.11 0.15 0.27 0.15
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL COLONIA LAS ROSAS

IDENTIFICACION Pto. 53-SAN RAFAEL Pto. 55-SAN RAFAEL Pto. 57-SAN RAFAEL
Pto. 26-COLONIA LAS 

ROSAS

PUNTO DE EXTRACCION PUERTO ARGENTINO 143
SEBASTIÁN EL CANO 1105 B° 

ALBERDI
RAFAEL SOBREMONTE 683 B° LAS VERTIENTES  MD C2

NUMERO DE ANALISIS 7619 7620 7621 9577
FECHA DE EXTRACCION 06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021 07/12/2021
CIRCUITO SAN RAFAEL C2-COM SAN RAFAEL C2-COM SAN RAFAEL C2-COM TUNUYÁN M1-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.3 0.2 0.2 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.3 7.2 7.2 8.1
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.44 0.42 0.46 0.55
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1770 1860 2020 270
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 596 659 776 100
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 155 205 170 75
CLORURO (Cl-) mg/l 235 228 230 7
SULFATO (SO4=) mg/l ----- 459 592 45
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.0 9.2 5.2 2.3
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 197 224 253 33
MAGNESIO (Mg++) mg/l 25 24 35 4
FLUOR (F-) mg/l 0.4 0.4 0.4 1.0
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- 146 143 17
POTASIO mg/l ----- 6 7 5
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 -----
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 2.1 <1.0 2.4 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l 1.8 <1.0 1.3 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.05 <0.04 0.05 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA TUNUYÁN TUNUYÁN TUNUYÁN TUNUYÁN

IDENTIFICACION Pto. 28-TUNUYÁN Pto. 31 -TUNUYÁN Pto. 34 -TUNUYÁN Pto. 36-TUNUYÁN

PUNTO DE EXTRACCION Bº JARDIN  FADER Y SAAVEDRA  
MA C10

BELGRANO 175 Bº GÜEMES  MC C1
PUENTE DEL RIO   RUTA 40 SRA. 

ROSAS

NUMERO DE ANALISIS 9578 9579 9580 9581
FECHA DE EXTRACCION 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021
CIRCUITO TUNUYÁN M1-COM TUNUYÁN M1-COM TUNUYÁN M1-COM TUNUYÁN M 1-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.3 0.2 0.4 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.1 8.2 8.4 8.1
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.57 0.74 0.68 0.84
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 400 410 370 430
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 137 122 110 133
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 57 53 45 55
CLORURO (Cl-) mg/l 11 12 11 13
SULFATO (SO4=) mg/l 114 ----- ----- 124
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.8 1.5 1.0 1.2
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 45 41 36 45
MAGNESIO (Mg++) mg/l 6 5 5 5
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.7 0.8 0.7
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 25 ----- ----- 35
POTASIO mg/l 8 ----- ----- 7
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l ----- <0.05 <0.05 -----
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l ----- <0.01 <0.01 -----
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- <0.2 <0.2 -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME TRIMESTRAL 

DEPARTAMENTO LABORATORIO

Página 21 de 24

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO COMPLETO



PROCEDENCIA TUNUYÁN TUNUYÁN COLONIA LAS ROSAS TUNUYÁN

IDENTIFICACION Pto. 39-TUNUYÁN Pto. 41-TUNUYÁN
Pto. 27-COLONIA LAS 

ROSAS
Pto. 29-TUNUYÁN

PUNTO DE EXTRACCION B° LOS CÓNDORES MA C15  
(GUERRA)

CALLLEJON TIRO FEDERAL  
FLIA TORRES

RUTA PROV. 92 Km 8 (A 50 m 
ESC.  VENT. GALLEGOS-AL 
LADO DE LA ESQ. CALLE 

B° UNEYPO  MA C5

NUMERO DE ANALISIS 9582 9583 8722 8723
FECHA DE EXTRACCION 07/12/2021 07/12/2021 10/11/2021 10/11/2021
CIRCUITO TUNUYÁN M1-COM TUNUYÁN M1-COM TUNUYÁN M2-COM TUNUYÁN M 2-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.8 0.3 0.1 18.4
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.2 8.2 8.2 8.0
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.81 0.80 1.37 0.79
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 390 390 280 400
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 133 125 90 143
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 53 53 73 65
CLORURO (Cl-) mg/l 16 12 8 11
SULFATO (SO4=) mg/l 114 ----- 50 120
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.0 1.8 3.2 0.8
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 42 41 53 44
MAGNESIO (Mg++) mg/l 7 6 2 8
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.7 1.0 0.7
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 29 ----- 18 24
POTASIO mg/l 6 ----- 5 8
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l ----- <0.05 0.07 2.40
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l ----- <0.01 <0.01 0.09
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- <0.2 <0.2 2.6
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA TUNUYÁN TUNUYÁN TUNUYÁN TUNUYÁN

IDENTIFICACION Pto. 33-TUNUYÁN Pto. 35-TUNUYÁN Pto. 37-TUNUYÁN Pto. 40-TUNUYÁN

PUNTO DE EXTRACCION Bº PIRCAS II   ME C3
PUENTE EL RÍO  RUTA 40 VIEJA  

Km 84  EL CERRO S. A.
Bº EL CAPACHO  FLIA. 

CÓRDOBA    ESQ. IZQUIERDA
HOSPITAL  CENTRO CÍVICO

NUMERO DE ANALISIS 8724 8725 8726 8727
FECHA DE EXTRACCION 10/11/2021 10/11/2021 10/11/2021 10/11/2021
CIRCUITO TUNUYÁN M2-COM TUNUYÁN M2-COM TUNUYÁN M2-COM TUNUYÁN M 2-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 1.8 0.2 0.2 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.1 8.1 8.1 8.1
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.50 0.88 1.03 0.76
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 390 420 420 390
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 114 110 127 114
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 49 53 57 50
CLORURO (Cl-) mg/l 12 11 12 12
SULFATO (SO4=) mg/l 117 130 129 118
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.6 1.2 1.1 1.3
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 39 41 47 41
MAGNESIO (Mg++) mg/l 4 2 2 3
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.7 0.7 0.7
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 28 34 34 28
POTASIO mg/l 7 7 7 6
ARSÉNICO mg/l <0.010 0.012 0.011 <0.010
HIERRO mg/l 0.23 2.60 0.08 0.06
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 0.17 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 2.4 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME TRIMESTRAL 
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO COMPLETO

Página 23 de 24



PROCEDENCIA TUNUYÁN UGARTECHE UGARTECHE -----

IDENTIFICACION Pto. 42-TUNUYÁN Pto. 43-UGARTECHE Pto. 45-UGARTECHE -----

PUNTO DE EXTRACCION CASA A 100 M DE PLANTA 
DEPURADORA AYSAM

DIEGO MARTIN  MB C3,  V. 
AMELIA

B° NOCETTI   MA C1 -----

NUMERO DE ANALISIS 8728 8099 8100 -----
FECHA DE EXTRACCION 10/11/2021 22/10/2021 22/10/2021 -----
CIRCUITO TUNUYÁN M2-COM UGARTECHE M-COM UGARTECHE M-COM -----

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 1.5 1.3 0.7 -----
OLOR - N N N -----
pH unidad de pH 8.1 7.7 7.4 -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.65 0.37 0.77 -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 390 810 1070 -----
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 127 227 368 -----
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 49 73 150 -----
CLORURO (Cl-) mg/l 11 53 70 -----
SULFATO (SO4=) mg/l 119 250 313 -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.2 2.9 5.7 -----
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 44 78 119 -----
MAGNESIO (Mg++) mg/l 4 8 17 -----
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.6 0.3 -----
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 28 70 85 -----
POTASIO mg/l 7 4 5 -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 -----
HIERRO mg/l 0.15 <0.05 <0.05 -----
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 -----
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 -----
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 -----
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 -----
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 -----
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 -----
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 -----
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 -----
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 -----
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 -----
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 -----
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 -----
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 -----
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 -----
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 -----
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 -----
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 -----
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 -----
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 -----
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 -----
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 -----
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 -----
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 -----
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 -----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 -----
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 -----
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 -----
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 -----
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME TRIMESTRAL 
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO COMPLETO

Página 24 de 24


