
PROCEDENCIA PUENTE DEL INCA PENITENTES PUNTA DE VACAS POLVAREDAS

IDENTIFICACION
Pto.  4-PUENTE DEL 

INCA
Pto.  5-PENITENTES Pto.  7-PUNTA DE VACAS Pto.  9-POLVAREDAS

PUNTO DE EXTRACCION HOSTERÍA PUENTE DEL INCA
COMEDOR PERSONAL DE 

PENITENTES

CASILLA CONTROL 
GENDARMERÍA FRENTE A 

ESCUELA
CARRITO BAR "EL DESCANSO"

NUMERO DE ANALISIS 4456 4457 4458 4459
FECHA DE EXTRACCION 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020
CIRCUITO ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALT A MONTAÑA-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 2.3 0.4 3.1 3.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.1 8.0 7.9 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.98 1.34 0.05 0.67
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.00 -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 160 500 260 450
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 47 239 125 118
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 47 239 125 102
CLORURO (Cl-) mg/l 10 6 4 55
SULFATO (SO4=) mg/l 11 309 30 31
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.8 <0.5 <0.5 0.7
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 14 55 41 38
MAGNESIO (Mg++) mg/l 3 25 6 6
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- 1.5 -----
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 0.22 0.09
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 0.67 5.02 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 1.16
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 6.55
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 11.28
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 0.03 <0.01 0.20
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de turbiedad en la muestra N° 4456  fue corregida obteniéndose un valor de 0,9 NTU
La deficiencia de turbiedad en la muestra N° 4458  fue corregida obteniéndose un valor de 1,2 NTU
La deficiencia de turbiedad en la muestra N° 4859  fue corregida obteniéndose un valor de 1,4 NTU
La deficiencia de cloro en la muestra N° 4458  fue corregida obteniéndose un valor de 0,76 mg/l 
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PROCEDENCIA LAS CUEVAS LAS CUEVAS USPALLATA USPALLATA

IDENTIFICACION Pto. 19-LAS CUEVAS Pto. 20-LAS CUEVAS Pto. 18 -USPALLATA Pto. 22-USPALLATA

PUNTO DE EXTRACCION CENTRO FRONTERIZO ROQUE 
CARRANZA

CHOCOLATERÍA RIM 16 B° VILLA CLARITA LOTE 36

NUMERO DE ANALISIS 4460 4461 4462 4463
FECHA DE EXTRACCION 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020
CIRCUITO ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALT A MONTAÑA-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.8 4.2 0.4 0.4
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.8 7.8 7.6
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.97 >2.20 0.73 0.42
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- 3.70 ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 880 550 310 380
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 463 220 110 153
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 82 86 80 122
CLORURO (Cl-) mg/l 6 9 10 7
SULFATO (SO4=) mg/l 401 179 49 62
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 <0.5 4.3 3.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 152 58 38 50
MAGNESIO (Mg++) mg/l 20 18 4 7
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----
BORO (B) mg/l 0.3 ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----
HIERRO mg/l 0.10 10.00 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 0.03 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 1.62 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l 1.10 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 0.60 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.03 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de turbiedad en la muestra N° 4461  fue corregida obteniéndose un valor de 1,3 NTU
La deficiencia de cloro en la muestra N° 4461  fue corregida obteniéndose un valor de 0,89 mg/l 
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PROCEDENCIA USPALLATA USPALLATA USPALLATA USPALLATA

IDENTIFICACION Pto. 11 -USPALLATA Pto. 12-USPALLATA Pto. 21-USPALLATA D 13-USPALLATA

PUNTO DE EXTRACCION FLIA MORENO - A 300 m PLANTA 
OSM

GAM 8  (GUARDIA) B° POLÍGONO  M     C SALIDA CISTERNA USPALLATA

NUMERO DE ANALISIS 4858 4859 4860 4861
FECHA DE EXTRACCION 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020
CIRCUITO ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALT A MONTAÑA-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.2 0.3 0.2 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 8.0 7.9 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.45 0.52 0.84 0.36
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 280 290 250 300
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 110 114 106 110
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 76 75 69 75
CLORURO (Cl-) mg/l 10 10 5 9
SULFATO (SO4=) mg/l 32 31 27 41
NITRATOS (NO3-) mg/l 3.9 4.5 4.7 4.6
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 36 38 33 34
MAGNESIO (Mg++) mg/l 5 5 6 6
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- 0.4
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- ----- 19
POTASIO mg/l ----- ----- ----- 1
ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- <0.010
CADMIO mg/l ----- ----- ----- <0.001
PLOMO mg/l ----- ----- ----- <0.010
COBRE mg/l ----- ----- ----- <0.01
ZINC mg/l ----- ----- ----- 0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- <0.005
PLATA mg/l ----- ----- ----- <0.01
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- <0.001
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 0.80 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA POTRERILLOS JUNÍN JUNÍN JUNÍN

IDENTIFICACION Pto.  1-POTRERILLOS Pto.  2-JUNÍN Pto.  4-JUNÍN Pto.  7-JUNÍN

PUNTO DE EXTRACCION POLICÍA POTRERILLOS
CARRIL BARRIALES - KIOSCO 

FLIA. GIZZI (EXTREMO DE RED)
Bº SERGIO SERGI  MB C24

FELIPE CALLE 667   FLIA. 
GÓMEZ (EXTREMO DE RED)

NUMERO DE ANALISIS 4862 4121 4122 4123
FECHA DE EXTRACCION 24/06/2020 26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020
CIRCUITO ALTA MONTAÑA-COM JUNÍN M2-COM JUNÍN M2-COM JUNÍN M2-CO M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 1.7 0.1 0.1 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.2 7.6 7.6 7.4
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.84 0.47 0.52 0.96
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 610 1220 1320 1480
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 278 463 478 545
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 98 90 95 108
CLORURO (Cl-) mg/l 10 85 93 108
SULFATO (SO4=) mg/l 205 421 453 525
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.9 3.0 3.5 4.3
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 78 157 160 194
MAGNESIO (Mg++) mg/l 20 17 19 14
FLUOR (F-) mg/l 1.5 ----- ----- -----
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l 0.001 ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l 0.04 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 18.50 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l 10.32 <0.18 <0.18 0.52
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 1.18 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 1.45
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.28 <0.01 <0.01 0.02
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a Página 4 de 14

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO COMPLETO

INFORME TRIMESTRAL AREA AGUAS

DEPARTAMENTO LABORATORIO



PROCEDENCIA JUNÍN JUNÍN MALARGÜE MALARGÜE

IDENTIFICACION Pto.  9-JUNÍN Pto. 11-JUNÍN S 9-MALARGÜE D 7-MALARGÜE

PUNTO DE EXTRACCION LA POSTA 2600   ESQUINA 
CARRIL CENTRO

CALLE TOBARES 779 - FLIA. 
GRILLO

RÍO MALARGÜE ENTRADA  Eº  
POTABILIZADOR

CISTERNA SALIDA DE CISTERNA 

NUMERO DE ANALISIS 4124 4125 5031 5032
FECHA DE EXTRACCION 26/05/2020 26/05/2020 30/06/2020 30/06/2020
CIRCUITO JUNÍN M2-COM JUNÍN M2-COM MALARGÜE M-COM MALARGÜE M-CO M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.1 0.1 2.0 1.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.5 7.6 8.0 8.1
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.42 0.34 ----- 0.51
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1320 1220 1130 1130
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 486 439 608 420
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 94 91 80 93
CLORURO (Cl-) mg/l 93 85 12 12
SULFATO (SO4=) mg/l 456 415 509 473
NITRATOS (NO3-) mg/l 3.7 2.6 1.0 1.2
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 158 147 223 157
MAGNESIO (Mg++) mg/l 22 17 12 7
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- 0.3 0.8
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- <2 -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- <2 -----
SODIO mg/l ----- ----- 14 82
POTASIO mg/l ----- ----- 2 2
ARSÉNICO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 0.08 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
CADMIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
PLOMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
COBRE mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
ZINC mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- <0.005 <0.005
PLATA mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l ----- ----- <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 30.89
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 15.32
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 0.77 <0.58 <0.58 11.27
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 0.52
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- 45 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 150 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 43 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 107 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- <2 <2
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- 0.4 -----
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PROCEDENCIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA

IDENTIFICACION Pto. 15-RIVADAVIA Pto. 18-RIVADAVIA Pto. 21-RIVADAVIA Pto. 24-RIVADAVIA

PUNTO DE EXTRACCION PLANTA DEPURADORA
URQUIZA 2100 EXTREMO DE 

RED
NUÑEZ 1190 ESQ. LUZURIAGA SAN MARTÍN Y ESTRADA

NUMERO DE ANALISIS 3982 3983 3984 3985
FECHA DE EXTRACCION 18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020
CIRCUITO RIVADAVIA X3-COM RIVADAVIA X3-COM RIVADAVIA X3-COM RIV ADAVIA X3-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.2 0.1 0.1 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.5 7.5 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.15 0.21 0.08 0.43
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.08 ----- 0.05 -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1210 1530 1570 1110
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 394 592 631 359
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 95 87 87 84
CLORURO (Cl-) mg/l 85 111 116 80
SULFATO (SO4=) mg/l 386 556 582 353
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.7 2.8 3.7 1.2
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 132 202 210 119
MAGNESIO (Mg++) mg/l 16 21 26 15
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----
BORO (B) mg/l ----- <0.2 ----- <0.2
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 0.08 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 16
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de cloro en la muestra N° 3982  fue corregida obteniéndose un valor de 0,25 mg/l 
La deficiencia de cloro en la muestra N° 3984  fue corregida obteniéndose un valor de 0,25 mg/l 
Novedad bacteriológica en muestra N° 3985, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período abril - junio 2020)
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PROCEDENCIA RIVADAVIA LA CONSULTA LA CONSULTA PALMIRA

IDENTIFICACION Pto. 27-RIVADAVIA V5-LA CONSULTA D 8-LA CONSULTA Pto.  1-PALMIRA

PUNTO DE EXTRACCION Bº LOS CARRIZALES  MC  C18 VERTIENTE LA REMONTA
CISTERNA LA REMONTA - 

ESTABLECIMIENTO 
POTABILIZADOR

Bº DUMIT   FERRARI 60 PALMIRA

NUMERO DE ANALISIS 3986 4321 4322 4079
FECHA DE EXTRACCION 18/05/2020 03/06/2020 03/06/2020 22/05/2020
CIRCUITO RIVADAVIA X3-COM SAN CARLOS M-COM SAN CARLOS M-COM SAN  MARTÍN C1-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.3 0.8 0.5 0.2
OLOR - N ----- ----- N
pH unidad de pH 7.6 7.9 7.9 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.00 ----- 0.52 0.08
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.00 ----- ----- 0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1270 140 180 760
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 459 55 59 255
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 82 53 53 61
CLORURO (Cl-) mg/l 84 4 5 48
SULFATO (SO4=) mg/l 450 6 6 217
NITRATOS (NO3-) mg/l 3.8 1.8 1.7 1.1
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- <0.03 <0.03 -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- <0.05 <0.05 -----
CALCIO (Ca++) mg/l 154 19 19 80
MAGNESIO (Mg++) mg/l 18 2 3 13
FLUOR (F-) mg/l ----- 0.5 0.5 -----
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- <0.05 ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- <2 ----- -----
SODIO mg/l ----- 5 6 -----
POTASIO mg/l ----- 0.9 0.9 -----
ARSÉNICO mg/l ----- <0.010 <0.010 -----
HIERRO mg/l 0.06 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- <0.010 <0.010 -----
CADMIO mg/l ----- <0.001 <0.001 -----
PLOMO mg/l ----- <0.010 <0.010 -----
COBRE mg/l ----- <0.01 <0.01 -----
ZINC mg/l ----- <0.01 <0.01 -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- <0.005 <0.005 -----
PLATA mg/l ----- <0.01 <0.01 -----
MERCURIO mg/l ----- <0.001 <0.001 -----
ALUMINIO mg/l ----- <0.2 <0.2 -----
BARIO mg/l ----- <0.7 <0.7 -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 15.02 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 0.50 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 0.08 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 23 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 9 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 14 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- 1.1 ----- -----
La deficiencia de cloro en la muestra N° 3986  fue corregida obteniéndose un valor de 0,30 mg/l 
La deficiencia de cloro en la muestra N° 4079  fue corregida obteniéndose un valor de 1,00 mg/l 
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PROCEDENCIA CHAPANAY SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN MARTÍN

IDENTIFICACION Pto. 12-CHAPANAY Pto. 27-SAN MARTÍN P 43-SAN MARTÍN P 41-SAN MARTÍN

PUNTO DE EXTRACCION CALLE BELGRANO (JARDÍN 
MATERNAL)

CORONEL ZAPIOLA 670
Pº Nº 33 BARRIO CHIVILCOY- 

ANZORENA Y SOLA
Pº Nº 7 BARRIO SAN PEDRO - 

CALLE Nº 3

NUMERO DE ANALISIS 4081 4083 4503 4601
FECHA DE EXTRACCION 22/05/2020 22/05/2020 10/06/2020 16/06/2020
CIRCUITO SAN MARTÍN C1-COM SAN MARTÍN C1-COM SAN MARTÍN C1-COM SAN MARTÍN C1-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.3 0.2 0.3 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.6 7.5 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.20 0.24 ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1660 1190 1770 1270
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 568 357 619 372
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 71 85 94 94
CLORURO (Cl-) mg/l 143 80 187 81
SULFATO (SO4=) mg/l 590 385 565 372
NITRATOS (NO3-) mg/l 3.3 1.5 2.2 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 198 117 210 127
MAGNESIO (Mg++) mg/l 18 16 23 13
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- 0.3 0.6
BORO (B) mg/l ----- ----- 0.2 0.2
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- 139 125
POTASIO mg/l ----- ----- 13 11
ARSÉNICO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
CADMIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
PLOMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
COBRE mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
ZINC mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- <0.005 <0.005
PLATA mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l ----- ----- <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 3.01 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 0.02 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN MARTÍN PALMIRA

IDENTIFICACION P 42-SAN MARTÍN P 44-SAN MARTÍN P115-SAN MARTÍN P 28-PALMIRA

PUNTO DE EXTRACCION Pº Nº 31 - BARRIO PERITO 
MORENO MD L6

Pº Nº 35 - RUTA PROVINCIAL 50 
Y LA NIÑA

Pº Nº 27 BARRIO ALIMENTACION Pº Nº 13 - YRIGOYEN Y ALBERDI

NUMERO DE ANALISIS 4764 4765 4980 4249
FECHA DE EXTRACCION 22/06/2020 22/06/2020 29/06/2020 01/06/2020

CIRCUITO SAN MARTÍN C1-COM SAN MARTÍN C1-COM SAN MARTÍN C1-COM SAN MARTÍN C2-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.2 0.1 0.8 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.2 7.2 7.7 7.9
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2070 2020 1300 770
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 686 686 486 286
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 106 83 71 67
CLORURO (Cl-) mg/l 153 219 123 45
SULFATO (SO4=) mg/l 791 663 369 235
NITRATOS (NO3-) mg/l 6.1 3.3 2.3 0.6
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 230 216 147 89
MAGNESIO (Mg++) mg/l 27 35 29 15
FLUOR (F-) mg/l 0.8 0.7 0.6 0.7
BORO (B) mg/l ----- ----- <0,2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 208 171 76 46
POTASIO mg/l 11 9 7 5
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO mg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 1.39 <0.16 5.81 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 6.37 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 4.72 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS mg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l 4.08 <0.46 1.19 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS mg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.05 <0.01 0.19 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) mg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 10 5 <1 -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA PALMIRA PALMIRA SAN MARTÍN SAN MARTÍN

IDENTIFICACION P 30-PALMIRA P 32-PALMIRA P177-SAN MARTÍN P127-SAN MARTÍN

PUNTO DE EXTRACCION Pº Nº 15 - JUAN B. JUSTO Y 
GARIBALDI

Pº Nº 25- Bº AGUARIBAY CALLE 3 
Y 8

Pº Bº AMBROSIO - CALLE 
RAMÓN RODRÍGUEZ s/N°

P° N° 48- B° LA HORQUETA

NUMERO DE ANALISIS 4250 4359 4602 4981
FECHA DE EXTRACCION 01/06/2020 04/06/2020 16/06/2020 29/06/2020

CIRCUITO SAN MARTÍN C2-COM SAN MARTÍN C2-COM SAN MARTÍN C2-COM SAN MARTÍN C2-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.1 0.2 0.3 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 7.2 7.7 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 760 880 1100 1190
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 286 337 333 353
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 67 67 86 84
CLORURO (Cl-) mg/l 45 76 74 82
SULFATO (SO4=) mg/l 238 264 333 382
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.8 2.3 <0.5 2.3
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 89 104 114 118
MAGNESIO (Mg++) mg/l 16 19 11 14
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.7 0.7 0.6
BORO (B) mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0,2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 45 46 103 102
POTASIO mg/l 6 5 9 10
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 0.03
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml 16 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
Novedad bacteriológica en muestra N° 4250, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período abril - junio 2020)
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PROCEDENCIA SAN MARTÍN EL ALTILLO CHAPANAY EL ALTILLO

IDENTIFICACION P 33-SAN MARTÍN P 34-EL ALTILLO P 35-CHAPANAY P 39-EL ALTILLO

PUNTO DE EXTRACCION Pº Nº 26 Bº COOVIPA  -AYOHUMA 
Y PUBLICA

Pº Nº 38- Bº JARDIN 
FERROVIARIO - LOS CEIBOS

Pº Nº 24 SAN MARTIN Y 
CHIMBAS

Pº Nº 45 CALLE 8 Y 4 Bº SANTA 
RITA

NUMERO DE ANALISIS 4685 4686 4687 4688
FECHA DE EXTRACCION 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020

CIRCUITO SAN MARTÍN C3-COM SAN MARTÍN C3-COM SAN MARTÍN C3-COM SAN MARTÍN C3-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.2 0.1 0.1 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 7.8 7.8 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 750 760 1640 1160
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 263 286 596 353
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 69 68 70 88
CLORURO (Cl-) mg/l 40 46 143 77
SULFATO (SO4=) mg/l 222 238 591 636
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 <0.5 2.1 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 83 86 198 118
MAGNESIO (Mg++) mg/l 13 17 25 14
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.7 0.5 0.6
BORO (B) mg/l <0.2 ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 44 44 121 102
POTASIO mg/l 5 5 11 10
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 11.28 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 0.06 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 16
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
Novedad bacteriológica en muestra N° 4688, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período abril - junio 2020)
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PROCEDENCIA LA COLONIA LA COLONIA PALMIRA PALMIRA

IDENTIFICACION P 37-LA COLONIA P 38-LA COLONIA P148-PALMIRA P149-PALMIRA

PUNTO DE EXTRACCION Pº Nº 29 RAWSON S/Nº Bº GRAN 
CAPITAN

Pº Nº 43 CALLE 2 Y 7 Bº SAN 
GABRIEL

P° N° 49 B° RAMONOT- PALMIRA
P° N° 50 CARRIL SAN PEDRO s/N° 

PALMIRA

NUMERO DE ANALISIS 4762 4763 4424 4425
FECHA DE EXTRACCION 22/06/2020 22/06/2020 08/06/2020 08/06/2020

CIRCUITO SAN MARTÍN C3-COM SAN MARTÍN C3-COM SAN MARTÍN C4-COM SAN MARTÍN C4-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.4 0.2 0.2 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.4 7.5 7.8 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1190 1120 1070 1600
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 361 365 435 659
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 89 87 64 62
CLORURO (Cl-) mg/l 70 74 97 234
SULFATO (SO4=) mg/l 445 418 338 430
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 0.5 1.1 1.0
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 119 122 135 204
MAGNESIO (Mg++) mg/l 15 14 24 36
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.7 0.6 0.6
BORO (B) mg/l ----- ----- <0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 113 96 55 78
POTASIO mg/l 10 9 6 9
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 1.80 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 1.38 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 1.98 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 0.05 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 5 <1 ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 9.2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 2.2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 7.0
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
Novedad bacteriológica en muestra N° 4425, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período abril - junio 2020)
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PROCEDENCIA PALMIRA SAN RAFAEL SAN RAFAEL VILLA 25 DE MAYO

IDENTIFICACION P183-PALMIRA S 1-SAN RAFAEL D 1-SAN RAFAEL S 2-VILLA 25 DE MAYO

PUNTO DE EXTRACCION P° B° PALMIRA CRECE - CALLE 
TAPITA SPANO

CANAL MARGINAL IZQUIDERO 
RIO DIAMANTE-ENTRADA Eº 

POTABILIZADOR

CISTERNA SALIDA  Eº 
POTABILIZADOR

RIO DIAMANTE - CANAL VILLA 
25 DE MAYO ENTRADA Eº 

POTABILIZADOR

NUMERO DE ANALISIS 4426 4551 4552 4640
FECHA DE EXTRACCION 08/06/2020 11/06/2020 11/06/2020 16/06/2020

CIRCUITO SAN MARTÍN C4-COM SAN RAFAEL C2-COM SAN RAFAEL C2-COM VILLA 25 DE MAYO-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.2 0.9 0.4 0.5
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.0 8.0 7.8 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- 1.00 -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 780 1570 1580 1610
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 259 451 451 463
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 72 83 85 85
CLORURO (Cl-) mg/l 48 216 223 220
SULFATO (SO4=) mg/l 216 375 372 383
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.1 <0.5 <0.5 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 82 151 154 157
MAGNESIO (Mg++) mg/l 13 18 16 17
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.5 0.5 0.5
BORO (B) mg/l <0.2 ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- 0.08 ----- <0.05
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- <2 ----- <2
D.Q.O. mg/l ----- <2 ----- <2
SODIO mg/l 52 161 160 162
POTASIO mg/l 7 5 5 5
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- 85
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 43 <2 23
Escherichia coli NMP/100 ml <2 15 <2 9
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 28 <2 14
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- <2 <2 <2
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- 1.0 ----- 0.7
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PROCEDENCIA VILLA 25 DE MAYO ----- ----- -----

IDENTIFICACION D 2 -VILLA 25 DE MAYO ----- ----- -----

PUNTO DE EXTRACCION SALIDA RESERVA Eº 
POTABILIZADOR

----- ----- -----

NUMERO DE ANALISIS 4641 ----- ----- -----
FECHA DE EXTRACCION 16/06/2020 ----- ----- -----

CIRCUITO VILLA 25 DE MAYO-COM ----- ----- -----

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.4 ----- ----- -----
OLOR - N ----- ----- -----
pH unidad de pH 7.9 ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.55 ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1620 ----- ----- -----
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 463 ----- ----- -----
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 85 ----- ----- -----
CLORURO (Cl-) mg/l 223 ----- ----- -----
SULFATO (SO4=) mg/l 385 ----- ----- -----
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 ----- ----- -----
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 157 ----- ----- -----
MAGNESIO (Mg++) mg/l 17 ----- ----- -----
FLUOR (F-) mg/l 0.5 ----- ----- -----
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 163 ----- ----- -----
POTASIO mg/l 5 ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 ----- ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 ----- ----- -----
CROMO mg/l <0.010 ----- ----- -----
CADMIO mg/l <0.001 ----- ----- -----
PLOMO mg/l <0.010 ----- ----- -----
COBRE mg/l <0.01 ----- ----- -----
ZINC mg/l <0.01 ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 ----- ----- -----
SELENIO mg/l <0.005 ----- ----- -----
PLATA mg/l <0.01 ----- ----- -----
MERCURIO mg/l <0.001 ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 ----- ----- -----
BARIO mg/l <0.7 ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 ----- ----- -----
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 ----- ----- -----
DICLOROMETANO µg/l <0.25 ----- ----- -----
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 ----- ----- -----
CLOROFORMO µg/l <0.16 ----- ----- -----
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 ----- ----- -----
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 ----- ----- -----
BENCENO µg/l <0.16 ----- ----- -----
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 ----- ----- -----
TRICLOROETENO µg/l <0.17 ----- ----- -----
BROMODICLOROMETANO µg/l 1.91 ----- ----- -----
TOLUENO µg/l <0.17 ----- ----- -----
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 3.93 ----- ----- -----
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 ----- ----- -----
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 ----- ----- -----
ETILBENCENO µg/l <0.23 ----- ----- -----
XILENOS µg/l <0,22 ----- ----- -----
BROMOFORMO µg/l 1.63 ----- ----- -----
ESTIRENO µg/l <0.19 ----- ----- -----
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 ----- ----- -----
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 ----- ----- -----
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 ----- ----- -----
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.09 ----- ----- -----
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 ----- ----- -----
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 ----- ----- -----
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 ----- ----- -----
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 ----- ----- -----
METIL PARATION µg/l <0.24 ----- ----- -----
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 ----- ----- -----
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 ----- ----- -----
MALATION µg/l <0.59 ----- ----- -----
PARATION µg/l <0.25 ----- ----- -----
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 ----- ----- -----
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 ----- ----- -----
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 ----- ----- -----
METOXICLORO µg/l <0.14 ----- ----- -----
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 ----- ----- -----
FENOLES µg/l <1 ----- ----- -----
FENOLES TOTALES µg/l <1 ----- ----- -----
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 ----- ----- -----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 ----- ----- -----
Escherichia coli NMP/100 ml <2 ----- ----- -----
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 ----- ----- -----
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 ----- ----- -----
Enterococos NMP/100 ml <2 ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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