
PROCEDENCIA CHACRAS DE CORIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION D15-CHACRAS DE CORIA D16-CIUDAD Pto. 35-CIUDAD Pto. 37-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION RESERVA DE CHACRAS DE 
CORIA - RUTA PANAMERICANA

RESERVA Bº CANO - CALLE 
PARAISO Y CAUCE SECO 

MONTECASEROS 1249   4ª  
SECCIÓN

INGRESO ACUEDUCTO 750 mm 
ALTO GODOY

NUMERO DE ANALISIS 6111 6112 3966 3539
FECHA DE EXTRACCION 07/06/2019 07/06/2019 15/04/2019 04/04/2019
CIRCUITO ZONA RESERVAS-COM ZONA RESERVAS-COM ZONA IV A-COM ZONA  V B-COM

COLOR UCV <2 <2 ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.7 2.8 0.9 0.9
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.1 8.0 8.0 7.9
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.72 0.68 0.74 1.22
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 580 910 860 800
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 258 366 344 334
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 110 89 82 79
CLORURO (Cl-) mg/l 15 68 60 47
SULFATO (SO4=) mg/l 175 291 ----- 266
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.4 1.5 1.1 0.7
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 69 118 112 106
MAGNESIO (Mg++) mg/l 21 17 16 17
FLUOR (F-) mg/l 1.5 0.5 ----- -----
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 33 55 ----- -----
POTASIO mg/l 3 3 ----- -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 0.07 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
CADMIO mg/l 0.003 <0.001 ----- -----
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
COBRE mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
ZINC mg/l 0.14 0.01 ----- -----
MANGANESO mg/l 0.02 <0.01 <0.01 0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 ----- -----
PLATA mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 7.99 1.03 5.06 2.53
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l 4.53 1.24 0.87 2.33
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 1.60 3.12 7.86 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 0.83 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.13 0.07 0.12 0.05
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION D12-GODOY CRUZ D14-GODOY CRUZ D20-GODOY CRUZ D21-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION RESERVA Bº S.U.P.E.  LAUTARO 
Y CERROS 

RESERVA Bº LA ESTANZUELA - 
CALLE PERON y N° 1

RESERVA VILLA DEL PARQUE - 
SAN VICENTE y BULNES 

RESERVA B° SAN IGNACIO - 
PEDRO GOYENA 1030 

NUMERO DE ANALISIS 6109 6110 6113 6114
FECHA DE EXTRACCION 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019
CIRCUITO ZONA RESERVAS-COM ZONA RESERVAS-COM ZONA RESERVAS-COM ZONA RESERVAS-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 1.1 1.2 1.0 1.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.0 8.0 8.0 8.0
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.91 0.91 0.94 1.07
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 910 910 910 850
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 366 366 368 346
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 88 87 89 92
CLORURO (Cl-) mg/l 66 68 67 53
SULFATO (SO4=) mg/l 291 291 291 267
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.8 1.6 1.4 1.8
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 118 117 118 107
MAGNESIO (Mg++) mg/l 17 18 18 19
FLUOR (F-) mg/l 0.5 0.4 0.4 0.7
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 54 54 53 46
POTASIO mg/l 3 3 3 3
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l 0.01 <0.01 <0.01 0.03
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 0.61 <0.16 0.49 1.66
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l 1.68 0.93 1.51 1.86
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 2.41 1.67 2.20 1.97
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l 1.09 <0.46 <0.46 0.75
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.07 0.03 0.05 0.07
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 66-GODOY CRUZ Pto. 73-GODOY CRUZ Pto. 101-GUAYMALLÉN Pto. 105-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION MANSILLA 1935
LAGUNA DEL TORO 2088  Bº 

FUSH
ACHUPALLAS 2600

EST. SERVICIO SHELL  TIRASSO 
Y CARRIL GODOY CRUZ

NUMERO DE ANALISIS 3969 3773 3659 4169
FECHA DE EXTRACCION 15/04/2019 10/04/2019 08/04/2019 22/04/2019
CIRCUITO ZONA IV A-COM ZONA II A-COM ZONA VI B-COM ZONA VI A-CO M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.9 0.5 1.5 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.2 7.9 7.6 7.2
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.43 1.02 0.68 0.76
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 590 830 900 1730
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 276 349 389 776
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 81 80 97 285
CLORURO (Cl-) mg/l 13 56 62 138
SULFATO (SO4=) mg/l 170 ----- ----- 483
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.1 1.2 5.1 35.2
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 71 106 130 227
MAGNESIO (Mg++) mg/l 24 21 16 51
FLUOR (F-) mg/l 1.9 ----- ----- -----
BORO (B) mg/l ----- ----- <0.2 0.3
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l 0.003 ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l 0.04 <0.01 0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 5.72 0.51 2.19 6.32
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l 3.87 0.36 1.02 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 3.00 5.45 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.09 0.04 0.08 0.03
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 106-GUAYMALLÉN Pto. 17-GUAYMALLÉN Pto. 18-GUAYMALLÉN Pto. 21-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION ESC. PESTALOZZI  TABANERA 
7812  COLONIA MOLINA

VENTURA ARAUJO 3549  DPTO1 MATHUS HOYOS 4641  BERMEJO
Bº VIALIDAD  MATHUS HOYOS 

447

NUMERO DE ANALISIS 3858 3705 4281 4031
FECHA DE EXTRACCION 11/04/2019 09/04/2019 24/04/2019 16/04/2019
CIRCUITO ZONA III A-COM ZONA I A-COM ZONA II B-COM ZONA V A-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 1.0 0.1 0.3 0.4
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.7 7.2 7.5 7.2
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.09 0.49 0.45 0.04
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.06 ----- ----- 0.00
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1180 1910 1160 2160
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 478 319 420 686
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 115 288 158 333
CLORURO (Cl-) mg/l 100 135 94 156
SULFATO (SO4=) mg/l 363 548 301 681
NITRATOS (NO3-) mg/l 12.5 46.9 34.9 32.3
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 139 180 128 174
MAGNESIO (Mg++) mg/l 32 41 24 61
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----
BORO (B) mg/l 0.2 0.6 0.3 0.8
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----
HIERRO mg/l 0.09 <0.05 <0.05 0.09
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 40 <1 <1 15
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 24-GUAYMALLÉN Pto. 28-GUAYMALLÉN Pto. 29-GUAYMALLÉN Pto. 31-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION Bº COOP.  BERMEJO  MI C20
B° SOEVA VÍRGEN DE LAS 

NIEVES MD C26
B° PARAGUAY  MC  C15, 

DIAGONAL LOS ZORZALES
Bº SUYAY  MH C13 CALLE J. 

ÁLVAREZ 3510

NUMERO DE ANALISIS 3654 3415 3843 3416
FECHA DE EXTRACCION 08/04/2019 01/04/2019 11/04/2019 01/04/2019
CIRCUITO ZONA VI B-COM ZONA III B-COM ZONA III A-COM ZONA III B -COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.3 1.9 0.2 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.5 7.3 7.6 7.4
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.28 0.35 0.37 0.43
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1130 1120 950 1130
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 479 464 372 461
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 119 133 123 140
CLORURO (Cl-) mg/l 99 90 73 97
SULFATO (SO4=) mg/l 328 313 ----- -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 15.5 42.8 7.5 14.0
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 148 144 109 140
MAGNESIO (Mg++) mg/l 27 26 24 27
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----
BORO (B) mg/l 0.2 ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 0.10 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 0.04 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 3.98 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 4.72 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 0.10 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 20 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 9.2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
Novedad bacteriológica en muestra N° 3415, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período abril - junio 2019)
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 38-GUAYMALLÉN Pto. 39-GUAYMALLÉN Pto. 41-GUAYMALLÉN Pto. 43-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION SAN LORENZO 1152
Bº UJEMVI II  ME C1 BALAGUER 

1712
ALPATACAL Y CHILE  CENTRO 

DE SALUD
HIGUERITAS 2265

NUMERO DE ANALISIS 3770 4283 4230 4451
FECHA DE EXTRACCION 10/04/2019 24/04/2019 23/04/2019 29/04/2019
CIRCUITO ZONA II A-COM ZONA II B-COM ZONA I B-COM ZONA IV B-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.8 0.6 0.7 0.6
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 7.7 7.7 7.4
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.78 0.51 0.58 0.51
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 870 1080 1100 1340
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 364 460 460 600
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 87 102 104 141
CLORURO (Cl-) mg/l 59 91 89 120
SULFATO (SO4=) mg/l ----- 338 333 419
NITRATOS (NO3-) mg/l 3.7 13.3 14.4 14.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 114 141 144 186
MAGNESIO (Mg++) mg/l 19 26 24 33
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----
BORO (B) mg/l ----- 0.2 <0.2 -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 1.36 1.76 2.36 9.53
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 0.40
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 0.44
BROMODICLOROMETANO µg/l 2.39 <0.18 0.79 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 2.06 <0.58 2.94 0.96
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.07 <0.01 0.05 0.06
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 44-GUAYMALLÉN Pto. 45-GUAYMALLÉN Pto. 54-GUAYMALLÉN Pto. 55-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION B° NUEVA ESPERANZA MC C13 25 DE MAYO 2191 - LAVADERO
B° N. SRA. DE LUJÁN  URQUIZA 

420 ESQ. RIOJA
PAMPA AMARILLA 7177

NUMERO DE ANALISIS 3844 4165 3708 4232
FECHA DE EXTRACCION 11/04/2019 22/04/2019 09/04/2019 23/04/2019
CIRCUITO ZONA III A-COM ZONA VI A-COM ZONA I A-COM ZONA I B-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.5 0.6 0.5 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.4 7.9 7.5 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.70 0.56 0.51 0.37
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1080 880 1060 1400
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 452 360 434 600
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 126 82 121 146
CLORURO (Cl-) mg/l 79 54 80 122
SULFATO (SO4=) mg/l 290 285 ----- 432
NITRATOS (NO3-) mg/l 34.8 3.1 17.5 14.9
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 139 118 138 182
MAGNESIO (Mg++) mg/l 25 16 22 35
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----
BORO (B) mg/l 0.2 <0.2 ----- 0.2
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----
HIERRO mg/l 0.06 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 0.42 3.23 2.94 13.08
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l 1.02 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 1.40 4.24 4.08 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.03 0.06 0.06 0.07
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 58-GUAYMALLÉN Pto. 60-GUAYMALLÉN Pto. 61-GUAYMALLÉN Pto. 67-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION Bº 22 DE DICIEMBRE  ITUZAINGO 
731

B° COCUCCI  HUMAHUACA 7774 Bº 9 DE JULIO  MB C12 B° ALDEA TORRE BLANCA

NUMERO DE ANALISIS 3772 3417 4166 4455
FECHA DE EXTRACCION 10/04/2019 01/04/2019 22/04/2019 29/04/2019
CIRCUITO ZONA II A-COM ZONA III B-COM ZONA VI A-COM ZONA IV B-C OM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 1.0 0.3 0.2 0.9
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 7.4 7.5 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.84 0.65 0.03 0.67
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.00 -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 830 1340 1640 950
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 349 584 744 404
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 83 145 169 117
CLORURO (Cl-) mg/l 56 118 179 66
SULFATO (SO4=) mg/l ----- 423 473 292
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.5 15.9 18.4 5.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 114 176 230 128
MAGNESIO (Mg++) mg/l 16 35 41 20
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----
BORO (B) mg/l <0.2 ----- 0.2 -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 1.49 <0.16 18.17 0.83
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 1.09 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 0.49 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l 0.36 <0.18 <0.18 1.44
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 3.85 <0.58 <0.58 1.14
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.05 <0.01 0.09 0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 10 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de cloro en la muestra N° 4166  fue corregida obteniéndose un valor de 0,72 mg/l 

LIC. ADOLFO CATAPANO
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 87-GUAYMALLÉN Pto. 91-GUAYMALLÉN Pto. 92-GUAYMALLÉN Pto. 94-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION Bº FAMATINA  ELPIDIO 
GONZÁLEZ 7355

MATHUS HOYOS  2715 Y LOS 
TILOS BERMEJO

B° LAPALAYA  Bachiochi 7647 INDEPENDENCIA 131

NUMERO DE ANALISIS 4036 3544 3847 3711
FECHA DE EXTRACCION 16/04/2019 04/04/2019 11/04/2019 09/04/2019

CIRCUITO ZONA V A-COM ZONA V B-COM ZONA III A-COM ZONA I A-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.2 0.1 0.3 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.2 7.2 7.5 7.6
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.52 0.46 0.40 0.86
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1270 1910 1380 1110
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 564 616 600 474
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 186 277 148 116
CLORURO (Cl-) mg/l 100 139 123 88
SULFATO (SO4=) mg/l 386 553 430 300
NITRATOS (NO3-) mg/l 13.7 43.8 15.0 15.9
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 168 178 181 152
MAGNESIO (Mg++) mg/l 35 42 35 23
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----
BORO (B) mg/l ----- 0.6 ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO mg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 4.90 2.03
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS mg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS mg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 0.02 0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) mg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA LA PUNTILLA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION D10-LA PUNTILLA Pto.  1-LAS HERAS Pto.  3-LAS HERAS Pto.  8-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION CAMARA LA PUNTILLA-AL 
LADO DEL AEROCLUB

FADER 154 B° MATHEU Bº COLOMBIA I   M F C 1 FRAY LUIS BELTRÁN 2874

NUMERO DE ANALISIS 6108 3413 3841 4228
FECHA DE EXTRACCION 07/06/2019 01/04/2019 11/04/2019 23/04/2019

CIRCUITO ZONA RESERVAS-COM ZONA III B-COM ZONA III A-COM ZONA I  B-COM

COLOR UCV <2 ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.6 1.3 0.6 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.2 7.7 7.8 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.79 0.65 0.42 0.23
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- 0.15
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 580 1390 1390 1920
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 272 399 406 456
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 113 106 111 159
CLORURO (Cl-) mg/l 14 141 136 226
SULFATO (SO4=) mg/l 178 415 413 499
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.5 1.4 2.6 14.2
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 72 114 115 115
MAGNESIO (Mg++) mg/l 22 28 29 41
FLUOR (F-) mg/l 1.5 ----- ----- -----
BORO (B) mg/l ----- 0.2 0.2 0.3
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 22 ----- ----- -----
POTASIO mg/l 2 ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 ----- ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 0.08 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 ----- ----- -----
CADMIO mg/l 0.003 ----- ----- -----
PLOMO mg/l <0.010 ----- ----- -----
COBRE mg/l 0.01 ----- ----- -----
ZINC mg/l 0.13 ----- ----- -----
MANGANESO mg/l 0.02 0.03 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 ----- ----- -----
PLATA mg/l <0.01 ----- ----- -----
MERCURIO mg/l <0.001 ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 8.01 1.31 0.38 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l 4.42 3.02 1.55 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 1.43 3.02 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.13 0.09 0.03 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto.  9-LAS HERAS Pto. 102-LAS HERAS Pto. 103-LAS HERAS Pto. 104-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION B° 30 DE OCTUBRE  M10 C4
B° TAMARINDOS MP C7  ALEM 

2283
B° RAIZ  DR. PORINETTI Y Mª 

AUXILIADORA ESQ. NE
B° 25 DE MAYO  ME C3

NUMERO DE ANALISIS 3652 4287 3712 3419
FECHA DE EXTRACCION 08/04/2019 24/04/2019 09/04/2019 01/04/2019

CIRCUITO ZONA VI B-COM ZONA II B-COM ZONA I A-COM ZONA III B-CO M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 1.2 0.3 0.5 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 7.7 7.3 7.7
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.76 0.03 0.73 0.80
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- 0.00 ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 850 1960 2100 1750
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 354 384 658 444
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 79 251 222 94
CLORURO (Cl-) mg/l 58 161 185 149
SULFATO (SO4=) mg/l ----- 561 648 599
NITRATOS (NO3-) mg/l 4.8 30.8 20.1 28.2
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 118 80 130 142
MAGNESIO (Mg++) mg/l 15 45 81 22
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----
BORO (B) mg/l ----- 0.5 0.4 0.4
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 0.07 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l 2.02 <0.16 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l 3.92 <0.18 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 6.99 <0.58 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l 2.31 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.17 <0.01 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 25 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de cloro en la muestra N° 4287  fue corregida obteniéndose un valor de 0,60 mg/l 
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LUJÁN DE CUYO

IDENTIFICACION Pto. 88-LAS HERAS Pto. 89-LAS HERAS Pto. 90-LAS HERAS S12-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION MAIPÚ 2450
B° MONTBRUM OCAMPO MD 

C23
B° DORREGO MF C17

RIO MENDOZA ENTRADA E° 
LUJÁN DE CUYO I

NUMERO DE ANALISIS 4235 3418 3846 5977
FECHA DE EXTRACCION 23/04/2019 01/04/2019 11/04/2019 05/06/2019

CIRCUITO ZONA I B-COM ZONA III B-COM ZONA III A-COM ZONA PLANTA S-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- <2
TURBIEDAD UNT 0.1 0.6 1.5 2.5
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.5 7.7 7.7 8.1
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.10 0.84 1.47 -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.05 ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2310 1400 1740 920
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 508 354 452 372
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 190 134 94 92
CLORURO (Cl-) mg/l 284 122 145 67
SULFATO (SO4=) mg/l 580 ----- 586 288
NITRATOS (NO3-) mg/l 19.1 8.7 28.8 3.2
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 118 102 141 120
MAGNESIO (Mg++) mg/l 52 24 24 18
FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- 0.5
BORO (B) mg/l 0.5 0.3 0.4 -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- 0.06
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- <2
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- 6
SODIO mg/l 345 115 198 52
POTASIO mg/l ----- ----- ----- 3
ARSÉNICO mg/l 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 0.08 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- <0.010
CADMIO mg/l ----- ----- ----- <0.001
PLOMO mg/l ----- ----- ----- <0.010
COBRE mg/l ----- ----- ----- <0.01
ZINC mg/l ----- ----- ----- <0.01
MANGANESO mg/l 0.01 <0.01 0.02 0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- <0.005
PLATA mg/l ----- ----- ----- <0.01
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- <0.001
ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 0.51 <0.16 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 2.08 <0.18 <0.18
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 3.48 <0.58 <0.58
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 0.07 <0.01 <0.01
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 30
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 240
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 93
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 147
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- <2
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de cloro en la muestra N° 4235  fue corregida obteniéndose un valor de 0,45 mg/l 
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUY O

IDENTIFICACION D17-LUJÁN DE CUYO D18-LUJÁN DE CUYO Pto. 80-LUJÁN DE CUYO Pto. 81-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION SALIDA RESERVA LUJAN I - Calle 
Cipolletti

SALIDA RESERVA LUJAN II - 
Calle Lamadrid

PUEYRREDÓN 2665   H° SAN 
FRANCISCO

Bº HUERTO DEL SOL  LIMA 7743

NUMERO DE ANALISIS 5973 5974 3542 3657
FECHA DE EXTRACCION 05/06/2019 05/06/2019 04/04/2019 08/04/2019

CIRCUITO ZONA PLANTAS-COM ZONA PLANTAS-COM ZONA V B-COM ZONA VI  B-COM

COLOR UCV <2 <2 ----- -----
TURBIEDAD UNT 1.2 0.3 0.6 1.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 7.9 8.2 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.64 1.10 2.01 1.06
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 1.82 -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 920 920 590 860
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 376 376 277 359
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 88 88 79 83
CLORURO (Cl-) mg/l 67 68 12 60
SULFATO (SO4=) mg/l 292 290 ----- -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.6 1.7 <0.5 2.1
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 122 122 74 122
MAGNESIO (Mg++) mg/l 17 18 23 13
FLUOR (F-) mg/l 0.4 0.4 2.1 -----
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 55 54 ----- -----
POTASIO mg/l 3 3 ----- -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
HIERRO mg/l 0.06 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 0.002 -----
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
COBRE mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
ZINC mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 0.03 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 ----- -----
PLATA mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 <0.48 <0.48
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 6.22 <0.16
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 <0.27 <0.27
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 2.12
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 <0.17 <0.17
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 0.67 0.81 <0.58 2.28
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 <0.22 <0.22
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 <0,22 <0,22
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 <0.46 <0.46
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 <0.19 <0.19
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 <0.21 <0.21
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 <0.29 <0.29
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 <1,22 <1,22
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 0.03 0.06
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 <0.54 <0.54
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 <5 <5
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 <0.57 <0.57
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 <1.61 <1.61
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 <0.24 <0.24
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 <0.23 <0.23
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 <0.18 <0.18
MALATION µg/l <0.59 <0.59 <0.59 <0.59
PARATION µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 <1 <1
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES µg/l <1 <1 <1 <1
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 <1 <1
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 <500 <500
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO ----- -----

IDENTIFICACION P 69-LUJÁN DE CUYO P150-LUJÁN DE CUYO ----- -----

PUNTO DE EXTRACCION Pº UGARTECHE - ACCESO A 
TUPUNGATO S/Nº  

P° LOTEO RUIZ UGARTECHE ----- -----

NUMERO DE ANALISIS 5140 5141 ----- -----
FECHA DE EXTRACCION 14/05/2019 14/05/2019 ----- -----

CIRCUITO TUNUYÁN M-COM TUNUYÁN M-COM ----- -----

COLOR UCV <2 <2 ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.3 0.3 ----- -----
OLOR - N N ----- -----
pH unidad de pH 7.8 8.1 ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1170 770 ----- -----
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 420 216 ----- -----
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 154 66 ----- -----
CLORURO (Cl-) mg/l 77 50 ----- -----
SULFATO (SO4=) mg/l 346 229 ----- -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 7.9 3.5 ----- -----
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 135 67 ----- -----
MAGNESIO (Mg++) mg/l 20 12 ----- -----
FLUOR (F-) mg/l 0.3 0.6 ----- -----
BORO (B) mg/l 0.4 0.2 ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 88 65 ----- -----
POTASIO mg/l 5 4 ----- -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 ----- -----
CROMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
COBRE mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
ZINC mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 ----- -----
PLATA mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <0.48 <0.48 ----- -----
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 ----- -----
DICLOROMETANO µg/l <0.25 <0.25 ----- -----
1,2-DICLOROETENO µg/l <0,22 <0,22 ----- -----
CLOROFORMO µg/l <0.16 <0.16 ----- -----
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.16 <0.16 ----- -----
1,2-DICLOROETANO µg/l <0.27 <0.27 ----- -----
BENCENO µg/l <0.16 <0.16 ----- -----
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.20 <0.20 ----- -----
TRICLOROETENO µg/l <0.17 <0.17 ----- -----
BROMODICLOROMETANO µg/l <0.18 <0.18 ----- -----
TOLUENO µg/l <0.17 <0.17 ----- -----
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <0.58 <0.58 ----- -----
TETRACLOROETENO µg/l <0.24 <0.24 ----- -----
MONOCLOROBENCENO µg/l <0.22 <0.22 ----- -----
ETILBENCENO µg/l <0.23 <0.23 ----- -----
XILENOS µg/l <0,22 <0,22 ----- -----
BROMOFORMO µg/l <0.46 <0.46 ----- -----
ESTIRENO µg/l <0.19 <0.19 ----- -----
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.21 <0.21 ----- -----
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.29 <0.29 ----- -----
TRICLOROBENCENOS µg/l <1,22 <1,22 ----- -----
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.01 <0.01 ----- -----
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <0.54 <0.54 ----- -----
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5 <5 ----- -----
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.57 <0.57 ----- -----
PENTACLOROFENOL µg/l <1.61 <1.61 ----- -----
METIL PARATION µg/l <0.24 <0.24 ----- -----
LINDANO (g-HCH) µg/l <0.23 <0.23 ----- -----
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.18 <0.18 ----- -----
MALATION µg/l <0.59 <0.59 ----- -----
PARATION µg/l <0.25 <0.25 ----- -----
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.13 <0.13 ----- -----
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0,08 <0,08 ----- -----
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1 <1 ----- -----
METOXICLORO µg/l <0.14 <0.14 ----- -----
BENZO(a)PIRENO µg/l <1 <1 ----- -----
FENOLES µg/l <1 <1 ----- -----
FENOLES TOTALES µg/l <1 <1 ----- -----
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <500 <500 ----- -----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 5 <1 ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 ----- -----
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 ----- -----
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 ----- -----
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 ----- -----
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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