
PROCEDENCIA USPALLATA USPALLATA USPALLATA USPALLATA

IDENTIFICACION Pto. 11 -USPALLATA Pto. 12-USPALLATA Pto. 18 -USPALLATA Pto. 21-USPALLATA

PUNTO DE EXTRACCION FLIA MORENO - A 300 m PLANTA 
OSM

GAM 8  (GUARDIA) RIM 16 B° POLÍGONO  M     C

NUMERO DE ANALISIS 11331 11332 11333 11334
FECHA DE EXTRACCION 29/11/2022 29/11/2022 29/11/2022 29/11/2022
CIRCUITO ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALT A MONTAÑA-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.2 0.2 0.2 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.2 8.2 8.1 8.2
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.84 0.82 0.44 1.62
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 230 230 290 230
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 80 84 107 94
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 73 73 82 72
CLORURO (Cl-) mg/l 9 11 11 11
SULFATO (SO4=) mg/l ----- 29 45 -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 4.7 4.7 5.4 4.6
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 30 31 33 30
MAGNESIO (Mg++) mg/l 1 1 6 2
FLUOR (F-) mg/l 0.3 0.3 0.4 0.3
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- 15 ----- 15
POTASIO mg/l ----- 2 ----- 2
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA USPALLATA USPALLATA PUENTE DEL INCA PENITENTES

IDENTIFICACION Pto. 22-USPALLATA P 25-USPALLATA
Pto.  4-PUENTE DEL 

INCA
Pto.  5-PENITENTES

PUNTO DE EXTRACCION B° VILLA CLARITA LOTE 36
POZO Nº 1  CALLEJÓN 

COMUNERO, A 1000m DE RUTA 
PROV. Nº 52

HOSTERÍA PUENTE DEL INCA
COMEDOR PERSONAL DE 

PENITENTES

NUMERO DE ANALISIS 11335 11336 11886 11887
FECHA DE EXTRACCION 29/11/2022 29/11/2022 14/12/2022 14/12/2022
CIRCUITO ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALT A MONTAÑA-COM

COLOR UCV ----- <2 ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.1 0.3 2.9 1.6
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.0 8.2 8.0 7.9
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.02 ----- 0.83 0.61
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 380 230 160 390
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 143 88 46 191
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 124 72 58 77
CLORURO (Cl-) mg/l 12 11 8 6
SULFATO (SO4=) mg/l 62 29 14 -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 4.5 5.0 1.1 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- <0.03 ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- <0.05 ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 48 29 14 46
MAGNESIO (Mg++) mg/l 6 3 2 18
FLUOR (F-) mg/l 0.5 0.3 <0.2 0.2
BORO (B) mg/l ----- <0.2 ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- <0.05 ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 28 15 17 -----
POTASIO mg/l 3 2 3 -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 0.08 0.16
CROMO mg/l ----- <0.010 ----- -----
CADMIO mg/l ----- <0.001 ----- -----
PLOMO mg/l ----- <0.010 ----- -----
COBRE mg/l ----- <0.01 ----- -----
ZINC mg/l ----- <0.01 ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- <0.005 ----- -----
PLATA mg/l ----- <0.01 ----- -----
MERCURIO mg/l ----- <0.001 ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- <0.7 ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 2.0 1.0 3.1
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 1.4 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 1.4 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 0.05 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de turbiedad en la muestra N°11886 fue corregida obteniéndose un valor de 1,6 NTU
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PROCEDENCIA PUNTA DE VACAS POLVAREDAS LAS CUEVAS LAS CUEVAS

IDENTIFICACION Pto.  7-PUNTA DE VACAS Pto.  9-POLVAREDAS Pto. 19-LAS CUEVAS Pto. 20-LAS CUEVAS

PUNTO DE EXTRACCION
CASILLA CONTROL 

GENDARMERÍA FRENTE A 
ESCUELA

CASA A 50 M AL OESTE DE 
CARRITO BAR "EL DESCANSO"

CENTRO FRONTERIZO ROQUE 
CARRANZA

CHOCOLATERÍA

NUMERO DE ANALISIS 11888 11889 11890 11891
FECHA DE EXTRACCION 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022
CIRCUITO ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALTA MONTAÑA-COM ALT A MONTAÑA-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 1.3 3.4 0.5 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.0 8.1 7.9 8.0
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.19 1.09 0.13 0.50
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.04 -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 220 270 900 510
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 96 84 498 219
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 52 82 80 88
CLORURO (Cl-) mg/l 6 8 5 6
SULFATO (SO4=) mg/l 42 ----- 416 -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.2 <0.5 <0.5 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 30 27 172 57
MAGNESIO (Mg++) mg/l 5 4 17 18
FLUOR (F-) mg/l 1.0 <0.2 0.2 0.2
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 4 ----- 3 -----
POTASIO mg/l 2 ----- 3 -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l 0.07 0.12 0.07 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 5.3 3.5 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 6.7 1.3 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 4.5 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 0.19 0.05 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de turbiedad en la muestra N°11889 fue corregida obteniéndose un valor de 1,7 NTU
La deficiencia de cloro en la muestra N°11890  fue corregida obteniéndose un valor de 0,56 mg/l 
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PROCEDENCIA GENERAL ALVEAR GENERAL ALVEAR GENERAL ALVEAR GENERAL A LVEAR

IDENTIFICACION P 51-GENERAL ALVEAR P 52-GENERAL ALVEAR P 53-GENERAL ALVEAR P 54-GENERAL ALVEAR

PUNTO DE EXTRACCION P° Nº 7-DIAGONAL PELLEGRINI Y 
CENTENARIO 2841 

P° Nº 8 USPALLATA Y 
DIAGONAL J. SIMON 2880 - E° 

POTABILIZADOR
P° Nº 9 - B° SMATA II  Nº 1506

P° Nº 10 - INTENDENTE 
MORALES  450 - SUCURSAL

NUMERO DE ANALISIS 9560 9561 9562 9563
FECHA DE EXTRACCION 12/10/2022 12/10/2022 12/10/2022 12/10/2022
CIRCUITO GENERAL ALVEAR  X 1-COM GENERAL ALVEAR  X 1-COM GENER AL ALVEAR  X 1-COM GENERAL ALVEAR  X 1-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.3 0.2 0.2 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.5 7.5 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1940 1850 1680 1900
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 620 574 505 610
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 90 114 113 112
CLORURO (Cl-) mg/l 291 251 206 224
SULFATO (SO4=) mg/l 523 517 485 599
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 201 169 157 184
MAGNESIO (Mg++) mg/l 28 37 27 37
FLUOR (F-) mg/l 0.4 0.3 0.4 0.5
BORO (B) mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 192 192 184 190
POTASIO mg/l 12 12 11 12
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 0.04 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 5 30
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA GENERAL ALVEAR GENERAL ALVEAR GENERAL ALVEAR GENERAL A LVEAR

IDENTIFICACION P 161-GENERAL ALVEAR P 55-GENERAL ALVEAR P162-GENERAL ALVEAR P182-GENERAL ALVEAR

PUNTO DE EXTRACCION P° N° 15 ALGARROBO BONITO, 
CIRCUNVALACIÓN 299

Pº Nº 14 ARTOLA - CALLE G Y 
RIVAS

P° N° 11 EL NEVADO CALLE 4 
ENTRE D Y E

Pº Nº 16  CECSAGAL

NUMERO DE ANALISIS 10041 10042 10043 10044
FECHA DE EXTRACCION 25/10/2022 25/10/2022 25/10/2022 25/10/2022
CIRCUITO GENERAL ALVEAR  X 1-COM GENERAL ALVEAR  X 1-COM GENER AL ALVEAR  X 1-COM GENERAL ALVEAR  X 1-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.1 0.2 0.1 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.6 7.6 7.4
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1890 1630 1520 2160
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 628 515 451 752
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 104 98 109 105
CLORURO (Cl-) mg/l 208 184 162 272
SULFATO (SO4=) mg/l 644 511 470 711
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.9 0.9 <0.5 0.7
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 202 162 135 234
MAGNESIO (Mg++) mg/l 30 27 27 40
FLUOR (F-) mg/l 0.6 0.6 0.5 0.3
BORO (B) mg/l <0.2 0.2 0.3 0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 178 174 173 198
POTASIO mg/l 12 11 11 12
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 0.01 0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 12 <1 32
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
Novedad bacteriológica en muestra N° 10042, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período octubre - diciembre 2022)
Novedad bacteriológica en muestra N° 10044, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período octubre - diciembre 2022)
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PROCEDENCIA JUNÍN JUNÍN JUNÍN JUNÍN

IDENTIFICACION P 179-JUNÍN P 79-JUNÍN P 80-JUNÍN P 81-JUNÍN

PUNTO DE EXTRACCION
Pº Nº 51  B° CHACRAS DE SAN 

JOSÉ - CALLE LA COLONIA s/N°   
JUNÍN

Pº Nº 3 - SARMIENTO Y DON 
BOSCO

Pº Nº 11 PLAZA  Bº SERGIO SERGI 
- ARIAS Y GARCIA

Pº Nº 12 CARRIL MOYANO s/Nº-Bº 
EL MOYANO

NUMERO DE ANALISIS 9703 9699 9700 9701
FECHA DE EXTRACCION 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 17/10/2022
CIRCUITO JUNÍN M1-COM JUNÍN M-COM JUNÍN M-COM JUNÍN M-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.2 0.2 0.2 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.7 7.8 7.7 7.2
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1080 1030 1320 2310
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 342 354 489 1073
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 100 91 103 171
CLORURO (Cl-) mg/l 83 75 99 184
SULFATO (SO4=) mg/l 359 343 472 951
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.1 1.6 4.6 14.4
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 110 118 163 367
MAGNESIO (Mg++) mg/l 16 14 20 37
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.5 0.7 0.5
BORO (B) mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 133 93 109 153
POTASIO mg/l 10 10 10 11
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 10 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 35 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
Novedad bacteriológica en muestra N° 9699, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período octubre - diciembre 2022)
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PROCEDENCIA JUNÍN JUNÍN LA PAZ LA PAZ

IDENTIFICACION P 175-JUNÍN P116-JUNÍN P 13-LA PAZ P 14-LA PAZ

PUNTO DE EXTRACCION Pº Nº 52  IRRIGACIÓN - CARRIL 
BARRIALES (RUTA 60)

Pº Nº 13 - CARRIL DEL CENTRO 
S/Nº - ALGARROBO GRANDE

Pº Nº 2 ESTABLECIMIENTO 
O.S.M.

Pº Nº 3 VILLA AMELIA Y RUTA Nº 
50  -PREDIO EMSE

NUMERO DE ANALISIS 9702 9877 10869 10870
FECHA DE EXTRACCION 17/10/2022 20/10/2022 16/11/2022 16/11/2022
CIRCUITO JUNÍN M-COM JUNÍN M-COM LA PAZ M-COM LA PAZ M-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.3 0.1 0.1 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.6 7.3 7.2
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1190 1300 2230 2250
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 459 451 746 724
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 95 97 113 127
CLORURO (Cl-) mg/l 87 101 226 174
SULFATO (SO4=) mg/l 423 451 807 896
NITRATOS (NO3-) mg/l 3.7 2.8 1.0 2.4
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 152 150 250 244
MAGNESIO (Mg++) mg/l 19 18 29 28
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.6 0.9 0.8
BORO (B) mg/l <0.2 <0.2 0.3 0.4
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 91 130 228 252
POTASIO mg/l 9 11 14 14
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 0.026 0.027
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 0.02 0.02
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA LA PAZ LA PAZ LA PAZ JOCOLÍ

IDENTIFICACION P 16-LA PAZ P137-LA PAZ P176-LA PAZ Pto.  6-JOCOLÍ

PUNTO DE EXTRACCION Pº Nº 6 VILLA AMELIA Y RUTA Nº 
7

P° N° 8 BORCETTO CALLE DEL 
CANAL Y CALLEJÓN 

MARAVILLA S/N° LAS 
P°N° 9  LAS CHACRITAS ESCUELA  MONTEAGUO

NUMERO DE ANALISIS 10871 10872 10873 12163
FECHA DE EXTRACCION 16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022 21/12/2022
CIRCUITO LA PAZ M-COM LA PAZ M-COM LA PAZ M-COM LAVALLE  M2 -CO M

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.4 0.2 0.1 1.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.5 7.3 7.7 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- 0.60
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2070 1780 1410 1940
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 550 689 376 440
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 79 133 108 73
CLORURO (Cl-) mg/l 174 131 109 139
SULFATO (SO4=) mg/l 794 690 480 790
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.0 0.6 <0.5 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 185 227 125 154
MAGNESIO (Mg++) mg/l 21 30 15 13
FLUOR (F-) mg/l 1.0 1.3 0.8 0.9
BORO (B) mg/l 0.4 0.2 0.2 0.5
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 267 146 170 287
POTASIO mg/l 13 11 12 9
ARSÉNICO mg/l 0.038 0.032 0.026 0.032
HIERRO mg/l 0.13 <0.05 0.05 0.07
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 -----
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 -----
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 -----
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
MANGANESO mg/l 0.02 <0.01 <0.01 0.12
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 -----
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 30 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA JOCOLÍ 3 DE MAYO 3 DE MAYO ALTO EL OLVIDO

IDENTIFICACION Pto.  7-JOCOLÍ Pto.  8-3 DE MAYO Pto. 12-3 DE MAYO
Pto. 13 - ALTO EL 

OLVIDO

PUNTO DE EXTRACCION LATERAL RUTA 40 Y QUIROGA - 
FLIA VIDAL

CALLE ADMINISTRACION - FLIA 
PEDOT

RAMA 4 AL OESTA MA CE 
(BAYMEN)

SAN MARTÍN Y GRAL. ACHA - 
CARPINTERIA "EL MULA"

NUMERO DE ANALISIS 12164 12165 12166 12167
FECHA DE EXTRACCION 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022

CIRCUITO LAVALLE  M2 -COM LAVALLE  M2 -COM LAVALLE  M2 -COM LAV ALLE  M2 -COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 1.2 0.7 1.7 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.7 7.9 7.8 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.68 0.39 0.01 0.01
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.03 0.00
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1980 1150 1320 880
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 442 271 350 263
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 73 50 61 66
CLORURO (Cl-) mg/l 139 107 111 66
SULFATO (SO4=) mg/l ----- 360 ----- 281
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 153 91 118 81
MAGNESIO (Mg++) mg/l 15 11 13 15
FLUOR (F-) mg/l 0.9 0.7 0.7 0.8
BORO (B) mg/l 0.5 ----- 0.3 0.2
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- 138 ----- 87
POTASIO mg/l ----- 7 ----- 8
ARSÉNICO mg/l 0.034 0.027 0.047 0.040
HIERRO mg/l 0.07 0.06 0.06 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l 0.11 0.05 0.04 0.02
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO mg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS mg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS mg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA COSTA DE ARAUJO EL VERGEL LA PEGA COSTA DE ARAUJO

IDENTIFICACION
Pto. 25-COSTA DE 

ARAUJO
Pto. 36-EL VERGEL Pto. 38-LA PEGA

Pto. 40-COSTA DE 
ARAUJO

PUNTO DE EXTRACCION RUTA 34 RIVADAVIA 359
DORREGO (500 m AL N DE C. 

VIEJO)  FLIA TORRECILLA
ESC. CARLOS MASOERO 

(GRUTA)
B° CUYUM   MA C12 CALLE 

GARIBALDI

NUMERO DE ANALISIS 12168 12169 12170 12171
FECHA DE EXTRACCION 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022

CIRCUITO LAVALLE  M2 -COM LAVALLE  M2 -COM LAVALLE  M2 -COM LAV ALLE  M2 -COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.2 5.4 0.5 0.7
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 7.6 7.5 7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.50 0.78 0.35 0.30
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 930 1530 1750 880
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 267 539 625 243
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 67 97 100 81
CLORURO (Cl-) mg/l 78 218 276 59
SULFATO (SO4=) mg/l ----- 391 ----- 259
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 3.1 4.9 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 80 167 189 76
MAGNESIO (Mg++) mg/l 17 29 37 13
FLUOR (F-) mg/l 0.6 0.7 0.7 0.7
BORO (B) mg/l 0.2 ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- 130 ----- 84
POTASIO mg/l ----- 9 ----- 9
ARSÉNICO mg/l 0.042 0.022 0.022 0.038
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 0.06 0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l 0.02 0.42 0.20 0.08
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA JOCOLÍ VIEJO VILLA TULUMAYA 3 DE MAYO EL CHILCAL

IDENTIFICACION Pto. 41-JOCOLÍ VIEJO Pto. 42-VILLA TULUMAYA P  2-3 DE MAYO P 11-EL CHILCAL

PUNTO DE EXTRACCION LOTEO CAVERO, A 50 METROS 
DE P°N° 16 (P1)

ESCUELA GALO - MONTENEGRO 
Y SAN MARTIN

P° Nº 7 RUTA 36 A 100 m RUTA 40
P° Nº 11 RUTA Nº 24 (POR 
CALLEJÓN COMUNERO)

NUMERO DE ANALISIS 12172 12173 12177 12178
FECHA DE EXTRACCION 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022

CIRCUITO LAVALLE  M2 -COM LAVALLE  M2 -COM LAVALLE M-COM LAVALL E M-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.5 0.4 3.9 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.8 7.6 7.9 7.7
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.25 0.36 ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1150 1320 1120 980
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 281 464 275 306
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 61 92 52 83
CLORURO (Cl-) mg/l 104 169 102 79
SULFATO (SO4=) mg/l ----- 360 365 308
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.0 2.3 2.2 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 87 143 91 96
MAGNESIO (Mg++) mg/l 16 26 12 16
FLUOR (F-) mg/l 0.8 0.8 0.6 0.7
BORO (B) mg/l 0.2 ----- 0.2 0.2
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- 104 135 88
POTASIO mg/l ----- 9 7 8
ARSÉNICO mg/l 0.042 0.025 0.023 0.047
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 0.46 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
CADMIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
PLOMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
COBRE mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
ZINC mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l 0.04 0.02 0.04 0.16
SELENIO mg/l ----- ----- <0.005 <0.005
PLATA mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 0.3 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 50 30
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 16 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 16 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
Novedad bacteriológica en muestra N°12177, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período octubre - diciembre 2022)
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PROCEDENCIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA

IDENTIFICACION P123-RIVADAVIA P 160-RIVADAVIA P 170-RIVADAVIA P 83-RIVADAVIA

PUNTO DE EXTRACCION P° N° 1 - SARGENTO CABRAL Y 
CONSTITUCIÓN

P° N° 17 LOTEO VISTA DEL 
PLATA FALUCHO s/N°

Pº Bº COOP. FLOR DEL RETAMO Pº 7-SARMIENTO Y HERNÁNDEZ

NUMERO DE ANALISIS 9485 9486 9487 10140
FECHA DE EXTRACCION 11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022 27/10/2022

CIRCUITO RIVADAVIA X2-COM RIVADAVIA X2-COM RIVADAVIA X2-COM RIV ADAVIA X2-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.3 0.1 0.3 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.2 7.3 7.4 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2000 2320 1810 1630
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 828 1131 780 693
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 128 95 79 97
CLORURO (Cl-) mg/l 156 198 177 130
SULFATO (SO4=) mg/l 815 1025 686 638
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.2 10.2 5.9 3.7
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 284 390 265 238
MAGNESIO (Mg++) mg/l 29 38 29 24
FLUOR (F-) mg/l 0.5 0.5 0.6 0.6
BORO (B) mg/l <0.2 <0.2 <0.2 0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 164 143 120 111
POTASIO mg/l 12 12 11 10
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 10 5 20 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA

IDENTIFICACION P 85-RIVADAVIA P 87-RIVADAVIA P128-RIVADAVIA P152-RIVADAVIA

PUNTO DE EXTRACCION Pº 9-ESTRELLA Y JUAN XXIII 
Pº Nº 14 -COLON Y 

SERVIDUMBRE  CANAL SAN 
ISIDRO

P° MUNICIPAL, AVELLANEDA Y 
BOUCHARDO

P° N° 16: EL CAÑAR CALLE 
CHAÑAR Y AMEGHINO

NUMERO DE ANALISIS 12205 10123 10124 10125
FECHA DE EXTRACCION 22/12/2022 27/10/2022 27/10/2022 27/10/2022

CIRCUITO RIVADAVIA X2-COM RIVADAVIA X3-COM RIVADAVIA X3-COM RIV ADAVIA X3-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.4 0.3 0.2 0.5
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.3 7.7 7.6 7.7
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2190 1250 1060 1080
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 1027 475 329 360
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 99 86 102 90
CLORURO (Cl-) mg/l 205 87 81 81
SULFATO (SO4=) mg/l 929 474 341 361
NITRATOS (NO3-) mg/l 4.0 5.4 <0.5 1.5
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 350 158 107 120
MAGNESIO (Mg++) mg/l 37 19 15 14
FLUOR (F-) mg/l 0.5 0.5 0.5 0.5
BORO (B) mg/l <0.2 <0.2 0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 135 105 115 98
POTASIO mg/l 12 10 10 9
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l 0.07 0.09 <0.05 0.07
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME TRIMESTRAL 

DEPARTAMENTO LABORATORIO

Página 13 de 20

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO COMPLETO



PROCEDENCIA EUGENIO BUSTOS PAREDITAS EUGENIO BUSTOS SAN MARTÍN

IDENTIFICACION P 181-EUGENIO BUSTOS P200-PAREDITAS P201-EUGENIO BUSTOS P167-SAN MARTÍN

PUNTO DE EXTRACCION Pº EUGENIO BUSTOS N°2 - 
CALLE DON BOSCO 395

P° DEL CAMPO - CALLE DEL 
CAMPO S/N°

P° LOS INDIOS - CALLE LOS 
INDIOS S/N°

P° PROCREAR

NUMERO DE ANALISIS 10561 10562 10563 12044
FECHA DE EXTRACCION 08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 19/12/2022

CIRCUITO SAN CARLOS M-COM SAN CARLOS M-COM SAN CARLOS M-COM SAN  MARTÍN C1-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.9 0.2 0.1 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 7.9 7.9 7.6
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 380 650 950 930
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 137 238 378 235
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 103 134 98 136
CLORURO (Cl-) mg/l 13 21 66 55
SULFATO (SO4=) mg/l 72 173 296 261
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.0 6.9 15.4 0.9
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 45 71 131 72
MAGNESIO (Mg++) mg/l 6 15 12 14
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.6 0.8 0.7
BORO (B) mg/l <0.2 <0.2 <0.2 0.4
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 29 48 53 124
POTASIO mg/l 5 7 5 9
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l 0.08 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l <0.01 <0.01 0.01 0.02
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml 130 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml 130 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
Novedad bacteriológica en muestra N° 10561, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período octubre - diciembre 2022)
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PROCEDENCIA PALMIRA PALMIRA SAN MARTÍN SAN MARTÍN

IDENTIFICACION P 31-PALMIRA Pto.  9-PALMIRA Pto. 29-SAN MARTÍN Pto. 45-SAN MARTÍN

PUNTO DE EXTRACCION Pº Nº 16 - RUTA PROV. Nº 50  Y 
CARRIL SAN PEDRO

Bº COOVIPA  MI C2 Bº LOS ALMENDROS  MB C11  B° MARTÍN GÜEMES  M8 C20

NUMERO DE ANALISIS 10774 9954 9955 9956
FECHA DE EXTRACCION 14/11/2022 24/10/2022 24/10/2022 24/10/2022

CIRCUITO SAN MARTÍN C2-COM SAN MARTÍN C4-COM SAN MARTÍN C4-COM SAN MARTÍN C4-COM

COLOR UCV <2 ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.1 0.2 0.3 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.8 7.8 7.7 7.6
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- 0.54 0.94 1.35
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 790 710 1280 1400
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 297 261 447 455
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 73 75 108 98
CLORURO (Cl-) mg/l 60 47 99 113
SULFATO (SO4=) mg/l 238 ----- 452 -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 11.6 1.4 3.1 3.3
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 90 79 149 152
MAGNESIO (Mg++) mg/l 17 15 18 18
FLUOR (F-) mg/l 0.8 0.6 0.6 0.5
BORO (B) mg/l <0.2 ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 48 ----- 115 -----
POTASIO mg/l 7 ----- 11 -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 ----- ----- -----
CADMIO mg/l <0.001 ----- ----- -----
PLOMO mg/l <0.010 ----- ----- -----
COBRE mg/l <0.01 ----- ----- -----
ZINC mg/l <0.01 ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 ----- ----- -----
PLATA mg/l <0.01 ----- ----- -----
MERCURIO mg/l <0.001 ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN RAFAEL

IDENTIFICACION Pto. 48-SAN MARTÍN Pto. 49-SAN MARTÍN P191-SAN MARTÍN P199-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION CAPILLA CARRIL NORTE S/Nº
B° AMBROSIO JARDÍN 

MATERNAL

P° N° 57 - B° N. KIRCHNER - 
TROPERO SOSA ESQ. YUNES - 

SAN MARTÍN
P° B° EL MOLINO

NUMERO DE ANALISIS 9957 9958 12045 10287
FECHA DE EXTRACCION 24/10/2022 24/10/2022 19/12/2022 01/11/2022

CIRCUITO SAN MARTÍN C4-COM SAN MARTÍN C4-COM SAN MARTÍN C4-COM SAN RAFAEL C2-COM

COLOR UCV ----- ----- <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.2 0.2 0.2 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.8 7.6 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.57 0.24 ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1430 1060 1360 1500
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 467 339 438 507
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 98 90 102 100
CLORURO (Cl-) mg/l 119 81 99 202
SULFATO (SO4=) mg/l 505 356 496 384
NITRATOS (NO3-) mg/l 3.5 0.6 3.5 3.2
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 155 111 146 169
MAGNESIO (Mg++) mg/l 19 15 18 20
FLUOR (F-) mg/l 0.5 0.6 0.6 0.5
BORO (B) mg/l ----- ----- 0.3 0.2
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 138 102 144 128
POTASIO mg/l 12 10 11 7
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
CADMIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
PLOMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
COBRE mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
ZINC mg/l ----- ----- 0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- <0.005 <0.005
PLATA mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 10
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL 12 DE OCTUBRE SANTA ROSA LA DORMIDA

IDENTIFICACION P 17-SAN RAFAEL P 59-12 DE OCTUBRE P 60-SANTA ROSA P 61-LA DORMIDA

PUNTO DE EXTRACCION
Pº Nº 1 LOS FILTROS 
(ESTABLECIMIENTO 

POTABILIZADOR)

Pº Nº 4 RUTA PROVINCIAL 50 - 
ESCUELA SANTA ROSA - EL 

MIRADOR
Pº Nº 7 RUFINO ORTEGA 260

Pº Nº 8 BALDE DEL SUR Y SAN 
JUAN 

NUMERO DE ANALISIS 11797 11110 11111 11112
FECHA DE EXTRACCION 12/12/2022 23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022
CIRCUITO SAN RAFAEL C2-COM SANTA ROSA M-COM SANTA ROSA M-COM SA NTA ROSA M-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.3 0.2 0.2 0.3
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.2 7.3 7.3 8.1
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1930 2680 1850 1960
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 712 1097 671 491
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 189 86 115 34
CLORURO (Cl-) mg/l 270 402 165 189
SULFATO (SO4=) mg/l 470 839 679 731
NITRATOS (NO3-) mg/l 2.5 2.3 2.1 <0.5
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 248 371 222 185
MAGNESIO (Mg++) mg/l 22 41 28 7
FLUOR (F-) mg/l 0.3 0.3 0.3 0.9
BORO (B) mg/l 0.2 0.2 0.2 0.3
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 155 188 171 260
POTASIO mg/l 7 15 13 6
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 0.036
HIERRO mg/l <0.05 0.06 <0.05 0.06
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l 0.02 0.02 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 0.05 0.08 0.03
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 envase roto <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 envase roto <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 envase roto <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 envase roto <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 envase roto <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 envase roto <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 envase roto <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 envase roto <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 envase roto <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 envase roto <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 envase roto <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 envase roto <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 envase roto <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 envase roto <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 envase roto <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 envase roto <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA LAS CATITAS LA DORMIDA TUNUYÁN TUNUYÁN

IDENTIFICACION P124-LAS CATITAS P189-LA DORMIDA P117-TUNUYÁN P 63-TUNUYÁN

PUNTO DE EXTRACCION P° N° 10 9 DE JULIO Y MARTINEZ P° B° COSQUÍN Pº N° 10 LA ARGENTINA Pº N° 1 CALLE SAENZ PEÑA 850

NUMERO DE ANALISIS 11113 11114 10256 10257
FECHA DE EXTRACCION 23/11/2022 23/11/2022 01/11/2022 01/11/2022
CIRCUITO SANTA ROSA M-COM SANTA ROSA M-COM TUNUYÁN M-COM TUNUYÁ N M-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.4 3.3 0.2 0.1
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.7 8.8 8.1 8.1
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1540 1770 390 410
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 572 404 131 135
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 56 21 53 54
CLORURO (Cl-) mg/l 158 179 16 15
SULFATO (SO4=) mg/l 548 634 116 122
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 <0.5 0.8 1.0
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.10 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 204 154 43 43
MAGNESIO (Mg++) mg/l 15 5 6 7
FLUOR (F-) mg/l 0.3 1.1 0.8 0.8
BORO (B) mg/l <0.2 0.3 <0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 112 241 26 33
POTASIO mg/l 16 10 9 7
ARSÉNICO mg/l 0.031 0.042 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 0.45 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l 0.08 0.05 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 0.3 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l envase roto <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l envase roto <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l envase roto <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l envase roto <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l envase roto <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l envase roto <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l envase roto <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l envase roto <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l envase roto <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l envase roto <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l envase roto <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l envase roto <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l envase roto <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l envase roto <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH envase roto <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l envase roto <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 45 10 10
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA TUNUYÁN TUNUYÁN COLONIA LAS ROSAS COLONIA LAS ROSAS

IDENTIFICACION P 64-TUNUYÁN P 66-TUNUYÁN
P 67-COLONIA LAS 

ROSAS
P 68-COLONIA LAS 

ROSAS

PUNTO DE EXTRACCION Pº N° 2 CALLE SAENZ PEÑA Y 
MITRE

Pº BENOA AL SUR DE CALLE LA 
ARGENTINA CON 

SERVIDUMBRE DE PASO

Pº COLONIA LAS ROSAS N° 1 - 
LOTEO BENEGAS

Pº COLONIA LAS ROSAS N° 2 - 
LOTEO BENEGAS

NUMERO DE ANALISIS 10258 10259 10260 10261
FECHA DE EXTRACCION 01/11/2022 01/11/2022 01/11/2022 01/11/2022
CIRCUITO TUNUYÁN M-COM TUNUYÁN M-COM TUNUYÁN M-COM TUNUYÁN M-CO M

COLOR UCV <2 <2 <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.2 0.2 0.1 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.1 8.3 8.1 8.2
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 390 360 270 270
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 135 103 93 93
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 54 40 69 70
CLORURO (Cl-) mg/l 15 14 11 10
SULFATO (SO4=) mg/l 117 110 46 47
NITRATOS (NO3-) mg/l <0.5 0.5 2.3 2.0
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 43 33 32 30
MAGNESIO (Mg++) mg/l 7 5 3 4
FLUOR (F-) mg/l 0.8 0.8 1.1 1.0
BORO (B) mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 32 32 17 19
POTASIO mg/l 7 8 6 6
ARSÉNICO mg/l 0.011 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ZINC mg/l 0.02 <0.01 <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 <1
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA TUNUYÁN TUNUYÁN TUNUYÁN -----

IDENTIFICACION P173-TUNUYÁN P174-TUNUYÁN P193-TUNUYÁN -----

PUNTO DE EXTRACCION P° COOP. PIRCAS - CALLE 
AGUARIBAY S/N  M: 6

P° FINCA NOGAL NEGRO - RUTA 
40 NORTE S/N CALLEJÓN 

FERNÁNDEZ
P°CARFRA - CARRIL CAPIZ S/N -----

NUMERO DE ANALISIS 10262 10263 10264 -----
FECHA DE EXTRACCION 01/11/2022 01/11/2022 01/11/2022 -----
CIRCUITO TUNUYÁN M-COM TUNUYÁN M-COM TUNUYÁN M-COM -----

COLOR UCV <2 <2 <2 -----
TURBIEDAD UNT 0.3 0.3 0.2 -----
OLOR - N N N -----
pH unidad de pH 8.3 8.1 7.9 -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l ----- ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 340 390 820 -----
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 107 139 289 -----
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 43 64 54 -----
CLORURO (Cl-) mg/l 14 15 63 -----
SULFATO (SO4=) mg/l 101 111 273 -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.6 0.6 1.7 -----
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 -----
CALCIO (Ca++) mg/l 33 44 102 -----
MAGNESIO (Mg++) mg/l 3 7 8 -----
FLUOR (F-) mg/l 0.8 0.9 0.8 -----
BORO (B) mg/l <0.2 <0.2 <0.2 -----
CIANURO (CN-) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 28 26 62 -----
POTASIO mg/l 8 8 8 -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 -----
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 -----
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 -----
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 -----
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 -----
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
ZINC mg/l <0.01 0.01 <0.01 -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 -----
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 -----
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 -----
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 -----
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 -----
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 -----
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 -----
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 -----
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 -----
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 -----
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 -----
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 -----
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 -----
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 -----
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 -----
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 -----
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 -----
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 -----
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 -----
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 -----
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 -----
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 -----
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 -----
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 -----
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 -----
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 -----
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 -----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 5 10 -----
Escherichia coli MF ufc/100 ml <1 <1 <1 -----
Bact.colif.Tot. MF ufc/100 ml <1 <1 <1 -----
Pseudomonas aeruginosa MF ufc/100 ml <1 <1 <1 -----
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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