
PROCEDENCIA CHACRAS DE CORIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION D15-CHACRAS DE CORIA D16-CIUDAD Pto. 19-CIUDAD Pto. 23-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION RESERVA DE CHACRAS DE 
CORIA - RUTA PANAMERICANA

RESERVA Bº CANO - CALLE 
PARAISO Y CAUCE SECO 

B° SANIDAD  SCHESTAKOW 2931 B° SAN MARTÍN  M46 C7

NUMERO DE ANALISIS 6758 6759 7241 5604
FECHA DE EXTRACCION 15/09/2021 15/09/2021 29/09/2021 17/08/2021
CIRCUITO ZONA RESERVAS-COM ZONA RESERVAS-COM ZONA IV B-COM ZONA  III A-COM

COLOR UCV <2 <2 ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.8 1.1 0.8 0.7
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.4 8.0 8.1 8.0
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.43 0.67 0.86 0.80
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 600 1010 1020 980
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 272 396 384 392
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 125 94 95 95
CLORURO (Cl-) mg/l 16 82 84 79
SULFATO (SO4=) mg/l 165 310 308 -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.8 3.0 0.7 1.3
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 78 125 126 127
MAGNESIO (Mg++) mg/l 18 20 17 18
FLUOR (F-) mg/l 1.5 0.5 0.5 0.5
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 28 65 62 -----
POTASIO mg/l 2 3 3 -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l 0.05 0.06 <0.05 0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
CADMIO mg/l 0.001 <0.001 ----- -----
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
COBRE mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
ZINC mg/l 0.09 <0.01 ----- -----
MANGANESO mg/l 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 ----- -----
PLATA mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l 27.5 2.0 1.2 2.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l 11.5 4.4 3.2 3.7
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 5.7 5.4 4.9 5.1
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 3.6 1.7 3.9
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.39 0.17 0.13 0.16
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME TRIMESTRAL 

DEPARTAMENTO LABORATORIO

Página 1 de 12

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO COMPLETO



PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 33-CIUDAD Pto. 93-CIUDAD D12-GODOY CRUZ D14-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION AGUSTÍN ALVAREZ 576
CASA DE GOBIERNO ALA OESTE 

G/P SOBRE VIRGEN DEL C. DE 
CUYO

RESERVA Bº S.U.P.E.  LAUTARO 
Y CERROS 

RESERVA Bº LA ESTANZUELA - 
CALLE PERON y N° 1

NUMERO DE ANALISIS 5820 7248 6756 6757
FECHA DE EXTRACCION 23/08/2021 29/09/2021 15/09/2021 15/09/2021
CIRCUITO ZONA I B-COM ZONA IV B-COM ZONA RESERVAS-COM ZONA RESE RVAS-COM

COLOR UCV ----- ----- <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.6 0.8 0.6 0.9
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.0 8.0 8.0 8.0
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.77 0.67 0.95 0.97
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 980 1010 1010 1020
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 388 396 392 396
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 98 97 96 97
CLORURO (Cl-) mg/l 78 82 82 82
SULFATO (SO4=) mg/l 304 ----- 311 310
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.7 0.7 <0.5 0.7
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 128 124 125 125
MAGNESIO (Mg++) mg/l 17 21 19 20
FLUOR (F-) mg/l 0.5 0.5 0.5 0.5
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 61 ----- 64 61
POTASIO mg/l 3 ----- 3 3
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l 0.06 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
CADMIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
PLOMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
COBRE mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
ZINC mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- <0.005 <0.005
PLATA mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 1.1 2.2 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l 2.1 3.1 5.1 1.7
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 4.1 5.8 8.3 3.8
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l 2.2 2.9 2.8 1.2
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.10 0.14 0.21 0.08
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION D20-GODOY CRUZ D21-GODOY CRUZ Pto. 49-GODOY CRUZ Pto. 52-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION RESERVA VILLA DEL PARQUE - 
SAN VICENTE y BULNES 

RESERVA B° SAN IGNACIO - 
PEDRO GOYENA 1030 

B° SUPE  HUARPES 3237
PELLEGRINI 1695 ESQ. 
BOULOGNE SUR MER

NUMERO DE ANALISIS 6760 6761 5822 7243
FECHA DE EXTRACCION 15/09/2021 15/09/2021 23/08/2021 29/09/2021
CIRCUITO ZONA RESERVAS-COM ZONA RESERVAS-COM ZONA I B-COM ZONA IV B-COM

COLOR UCV <2 <2 ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.6 0.6 0.6 0.8
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.0 8.0 7.9 7.9
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.93 0.96 1.01 1.11
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1010 1020 990 1030
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 396 396 394 392
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 94 95 97 97
CLORURO (Cl-) mg/l 82 82 79 83
SULFATO (SO4=) mg/l 309 310 ----- -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.6 0.5 0.8 0.7
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 125 131 126 127
MAGNESIO (Mg++) mg/l 20 17 19 18
FLUOR (F-) mg/l 0.5 0.5 0.5 0.5
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 64 65 ----- -----
POTASIO mg/l 3 3 ----- -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 0.08
CROMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----
COBRE mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
ZINC mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 ----- -----
PLATA mg/l <0.01 <0.01 ----- -----
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l 1.1 1.2 1.1 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l 2.5 3.1 3.3 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 4.7 4.7 5.5 2.5
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l 1.9 2.0 1.8 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.11 0.12 0.13 0.05
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 75-GODOY CRUZ Pto. 76-GODOY CRUZ Pto. 105-GUAYMALLÉN Pto. 29-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION HERNANDARIAS 553 Bº HUARPES I  MA C15  RAWSON
EST. SERVICIO SHELL  TIRASSO 

Y CARRIL GODOY CRUZ
B° PARAGUAY  MC  C15, 

DIAGONAL LOS ZORZALES

NUMERO DE ANALISIS 7060 5607 7062 5605
FECHA DE EXTRACCION 23/09/2021 17/08/2021 23/09/2021 17/08/2021
CIRCUITO ZONA VI A-COM ZONA III A-COM ZONA VI A-COM ZONA III A- COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.6 0.7 0.1 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.3 8.1 7.2 7.4
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.37 1.50 1.39 0.00
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- 0.00
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 790 780 1800 1120
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 321 325 813 451
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 118 113 280 150
CLORURO (Cl-) mg/l 43 46 141 87
SULFATO (SO4=) mg/l 228 233 ----- 316
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.4 7.7 35.0 15.4
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 96 100 230 138
MAGNESIO (Mg++) mg/l 19 18 58 26
FLUOR (F-) mg/l 1.0 1.0 0.7 0.5
BORO (B) mg/l ----- ----- 0.2 -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 44 41 ----- 69
POTASIO mg/l 3 3 ----- 5
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 0.13
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l 7.5 10.9 6.2 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l 4.7 6.4 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 3.8 3.4 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l 1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.16 0.20 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
La deficiencia de cloro en la muestra N° 5605  fue corregida obteniéndose un valor de 0,60 mg/l 
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 30-GUAYMALLÉN Pto. 41-GUAYMALLÉN Pto. 43-GUAYMALLÉN Pto. 44-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION LORENZO BARCALA 1628
ALPATACAL Y CHILE  CENTRO 

DE SALUD
HIGUERITAS 2265 B° NUEVA ESPERANZA MC C13

NUMERO DE ANALISIS 7057 5821 7242 5606
FECHA DE EXTRACCION 23/09/2021 23/08/2021 29/09/2021 17/08/2021
CIRCUITO ZONA VI A-COM ZONA I B-COM ZONA IV B-COM ZONA III A-CO M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.8 0.5 0.5 0.5
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.0 7.7 7.5 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.81 0.80 0.57 0.59
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1020 1100 1230 1070
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 388 478 510 451
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 98 116 121 128
CLORURO (Cl-) mg/l 81 89 107 82
SULFATO (SO4=) mg/l ----- 336 378 310
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.4 14.5 7.2 29.8
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 122 149 157 140
MAGNESIO (Mg++) mg/l 20 26 29 25
FLUOR (F-) mg/l 0.5 0.5 0.4 0.6
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- 61 66 61
POTASIO mg/l ----- 4 4 4
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 0.07 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 0.01 <0.01 0.02
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l 1.2 3.7 2.0 2.4
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l 3.5 <1.0 1.8 2.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 6.3 3.0 1.9 2.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l 1.9 <1.0 1.5 1.1
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.15 0.07 0.07 0.08
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 45-GUAYMALLÉN Pto. 53-GUAYMALLÉN Pto. 55-GUAYMALLÉN Pto. 61-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION 25 DE MAYO 2191 - LAVADERO LAMADRID Y RUFINO ORTEGA PAMPA AMARILLA 7177
Bº 9 DE JULIO  MB C12 (B° EL 

AMANECER)

NUMERO DE ANALISIS 7058 7244 5823 7059
FECHA DE EXTRACCION 23/09/2021 29/09/2021 23/08/2021 23/09/2021
CIRCUITO ZONA VI A-COM ZONA IV B-COM ZONA I B-COM ZONA VI A-COM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.6 0.7 0.8 0.2
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.1 8.0 7.5 7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.45 1.00 0.35 0.58
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 980 970 1410 1650
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 380 376 647 733
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 102 99 140 168
CLORURO (Cl-) mg/l 74 76 122 172
SULFATO (SO4=) mg/l 292 293 446 -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.3 0.6 15.5 17.0
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 118 119 191 216
MAGNESIO (Mg++) mg/l 21 19 41 47
FLUOR (F-) mg/l 0.6 0.6 0.3 0.3
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- <0.2
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 58 57 74 -----
POTASIO mg/l 3 3 6 -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 0.015
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l 1.7 1.4 18.3 17.5
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 2.0
BROMODICLOROMETANO µg/l 2.4 1.6 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 3.2 2.2 <1.0 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l 1.7 1.5 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.10 0.07 0.09 0.09
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 62-GUAYMALLÉN Pto. 65-GUAYMALLÉN Pto. 67-GUAYMALLÉN Pto. 92-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION Bº UTMA  MADRESELVA 2247
GRIFO CASILLA GUARDIA CLUB 

DE CAMPO MENDOZA
B° ALDEA TORRE BLANCA B° LAPALAYA  Bachiochi 7647

NUMERO DE ANALISIS 7245 5824 7246 5609
FECHA DE EXTRACCION 29/09/2021 23/08/2021 29/09/2021 17/08/2021
CIRCUITO ZONA IV B-COM ZONA I B-COM ZONA IV B-COM ZONA III A-CO M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.4 0.4 0.2 0.5
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.8 7.6 7.5 7.4
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.98 0.05 0.63 0.50
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- 0.03 ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1000 1110 1100 1410
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 388 490 439 615
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 97 117 131 140
CLORURO (Cl-) mg/l 81 84 85 125
SULFATO (SO4=) mg/l ----- 347 321 452
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.1 18.2 5.9 16.5
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 122 152 136 186
MAGNESIO (Mg++) mg/l 20 27 24 36
FLUOR (F-) mg/l 0.5 0.4 0.5 0.3
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- 56 63 71
POTASIO mg/l ----- 5 4 5
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 10.9
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 1.3 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 2.6 <1.0 1.8 <1.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l 1.4 <1.0 1.5 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.06 <0.04 0.06 0.05
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN LA PUNTILLA LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 95-GUAYMALLÉN Pto. 99-GUAYMALLÉN D10-LA PUNTILLA Pto.  3-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION B° PEDRO MOLINA II  SAENZ 
3392 ESQ. ECUADOR

B° SAN ANTONIO MLL C33
CAMARA LA PUNTILLA-AL 

LADO DEL AEROCLUB
Bº COLOMBIA I   M F C 1

NUMERO DE ANALISIS 5610 7061 6755 5603
FECHA DE EXTRACCION 17/08/2021 23/09/2021 15/09/2021 17/08/2021
CIRCUITO ZONA III A-COM ZONA VI A-COM ZONA RESERVAS-COM ZONA II I A-COM

COLOR UCV ----- ----- <2 -----
TURBIEDAD UNT 0.9 0.3 0.7 0.9
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 7.6 8.3 8.0
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.70 1.74 1.37 0.65
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 920 1200 710 980
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 368 494 298 392
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 104 113 116 86
CLORURO (Cl-) mg/l 69 106 34 79
SULFATO (SO4=) mg/l ----- 351 205 -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.0 16.2 0.6 0.7
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- <0.03 -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- <0.05 -----
CALCIO (Ca++) mg/l 126 146 91 127
MAGNESIO (Mg++) mg/l 13 31 17 18
FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.4 1.2 0.5
BORO (B) mg/l ----- <0.2 ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- 59 39 -----
POTASIO mg/l ----- 5 3 -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l 0.08 <0.05 0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- <0.010 -----
CADMIO mg/l ----- ----- <0.001 -----
PLOMO mg/l ----- ----- <0.010 -----
COBRE mg/l ----- ----- <0.01 -----
ZINC mg/l ----- ----- 0.06 -----
MANGANESO mg/l 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- <0.005 -----
PLATA mg/l ----- ----- <0.01 -----
MERCURIO mg/l ----- ----- <0.001 -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- <0.7 -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l 4.0 <1.0 15.1 1.9
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l 3.0 <1.0 8.6 5.1
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 3.2 <1.0 3.8 7.0
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l 1.6 <1.0 1.0 1.5
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.12 <0.04 0.27 0.18
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto.  8-LAS HERAS Pto. 111-LAS HERAS Pto. 12-LAS HERAS Pto. 15-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION FRAY LUIS BELTRÁN 2874
B° PLUMERILLO - SAN JUAN 

2465
BALCARCE 1180

Bº CEMENTISTA I   J.M.GODOY 
982

NUMERO DE ANALISIS 5819 5611 7055 7056
FECHA DE EXTRACCION 23/08/2021 17/08/2021 23/09/2021 23/09/2021

CIRCUITO ZONA I B-COM ZONA III A-COM ZONA VI A-COM ZONA VI A-CO M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.6 0.1 0.5 0.8
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 8.0 7.5 8.0 8.1
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.67 0.96 0.77 0.78
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 970 1830 1020 1020
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 392 451 392 392
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 88 149 96 97
CLORURO (Cl-) mg/l 78 146 81 81
SULFATO (SO4=) mg/l ----- 598 ----- 309
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.1 27.3 1.8 1.1
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 124 130 122 122
MAGNESIO (Mg++) mg/l 20 31 21 21
FLUOR (F-) mg/l 0.5 0.5 0.5 0.5
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 61 244 ----- 62
POTASIO mg/l 3 8 ----- 3
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 0.09 <0.05 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 0.02 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO mg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l 1.2 <1.0 1.3 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l 3.3 <1.0 3.7 1.7
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 5.6 <1.0 6.2 4.4
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS mg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l 1.5 <1.0 2.7 2.1
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS mg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.13 <0.04 0.16 0.10
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 30
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO

IDENTIFICACION Pto. 88-LAS HERAS Pto. 90-LAS HERAS S12-LUJÁN DE CUYO D17-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION MAIPÚ 2434 B° DORREGO MF C17
RIO MENDOZA ENTRADA E° 

LUJÁN DE CUYO I
SALIDA RESERVA LUJAN I - Calle 

Cipolletti

NUMERO DE ANALISIS 5826 5608 7001 6997
FECHA DE EXTRACCION 23/08/2021 17/08/2021 22/09/2021 22/09/2021

CIRCUITO ZONA I B-COM ZONA III A-COM ZONA PLANTAS-COM ZONA PLAN TAS-COM

COLOR UCV ----- ----- <2 <2
TURBIEDAD UNT 0.3 1.1 1.6 0.5
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.6 7.6 8.2 8.0
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.54 0.24 ----- 1.26
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- 1.03
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2180 2140 1020 1030
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 517 372 388 392
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 176 207 97 97
CLORURO (Cl-) mg/l 291 202 79 79
SULFATO (SO4=) mg/l 579 602 309 309
NITRATOS (NO3-) mg/l 16.7 17.1 0.5 1.0
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- <0.03 <0.03
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- <0.05 <0.05
CALCIO (Ca++) mg/l 127 91 124 125
MAGNESIO (Mg++) mg/l 48 35 19 19
FLUOR (F-) mg/l 0.8 0.8 0.5 0.5
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- <0.05 -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- <2 -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- <2 -----
SODIO mg/l 327 350 63 64
POTASIO mg/l 16 12 3 3
ARSÉNICO mg/l 0.011 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l 0.07 0.11 0.08 <0.05
CROMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
CADMIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
PLOMO mg/l ----- ----- <0.010 <0.010
COBRE mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
ZINC mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
MANGANESO mg/l 0.01 0.07 0.01 <0.01
SELENIO mg/l ----- ----- <0.005 <0.005
PLATA mg/l ----- ----- <0.01 <0.01
MERCURIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l ----- ----- <0.7 <0.7
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 1.2
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- <2 <2
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- 1.1 -----
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUY O

IDENTIFICACION D18-LUJÁN DE CUYO P 69-LUJÁN DE CUYO P150-LUJÁN DE CUYO Pto. 77-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION SALIDA RESERVA LUJAN II - 
Calle Lamadrid

Pº UGARTECHE - ACCESO A 
TUPUNGATO S/Nº

P° LOTEO RUIZ UGARTECHE UGARTE 630

NUMERO DE ANALISIS 6998 6030 6031 5825
FECHA DE EXTRACCION 22/09/2021 27/08/2021 27/08/2021 23/08/2021

CIRCUITO ZONA PLANTAS-COM UGARTECHE M-COM UGARTECHE M-COM ZONA I B-COM

COLOR UCV <2 <2 <2 -----
TURBIEDAD UNT 0.3 0.1 0.1 0.5
OLOR - N N N N
pH unidad de pH 7.9 7.5 7.7 7.9
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.96 ----- ----- 0.85
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1030 1020 790 990
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 392 337 223 392
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 95 132 64 97
CLORURO (Cl-) mg/l 79 65 49 77
SULFATO (SO4=) mg/l 308 295 237 -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 1.1 5.9 3.1 1.2
NITRITOS (NO2-) mg/l <0.03 <0.03 <0.03 -----
AMONIO (NH4+) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 -----
CALCIO (Ca++) mg/l 122 111 70 125
MAGNESIO (Mg++) mg/l 21 14 11 19
FLUOR (F-) mg/l 0.5 0.4 0.7 0.5
BORO (B) mg/l ----- 0.3 <0.2 -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- <0.05 <0.05 -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l 66 92 84 -----
POTASIO mg/l 4 6 4 -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
HIERRO mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
CROMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 -----
CADMIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 -----
PLOMO mg/l <0.010 <0.010 <0.010 -----
COBRE mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
ZINC mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
SELENIO mg/l <0.005 <0.005 <0.005 -----
PLATA mg/l <0.01 <0.01 <0.01 -----
MERCURIO mg/l <0.001 <0.001 <0.001 -----
ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
BARIO mg/l <0.7 <0.7 <0.7 -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
DICLOROMETANO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
CLOROFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
TRICLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 1.5
TOLUENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 1.1 <1.0 <1.0 4.1
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
ETILBENCENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
XILENOS µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
BROMOFORMO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 1.6
ESTIRENO µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional <0.04 <0.04 <0.04 0.08
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
METIL PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
MALATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
PARATION µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
METOXICLORO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
Enterococos NMP/100 ml <2 ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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PROCEDENCIA MAIPÚ ----- ----- -----

IDENTIFICACION Pto. 85-MAIPÚ ----- ----- -----

PUNTO DE EXTRACCION MAZA Y CIVIT ----- ----- -----

NUMERO DE ANALISIS 7247 ----- ----- -----
FECHA DE EXTRACCION 29/09/2021 ----- ----- -----

CIRCUITO ZONA IV B-COM ----- ----- -----

COLOR UCV ----- ----- ----- -----
TURBIEDAD UNT 0.9 ----- ----- -----
OLOR - N ----- ----- -----
pH unidad de pH 7.9 ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.10 ----- ----- -----
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1020 ----- ----- -----
DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l 392 ----- ----- -----
ALCALINIDAD TOTAL (como CaCO3) mg/l 97 ----- ----- -----
CLORURO (Cl-) mg/l 82 ----- ----- -----
SULFATO (SO4=) mg/l ----- ----- ----- -----
NITRATOS (NO3-) mg/l 0.5 ----- ----- -----
NITRITOS (NO2-) mg/l ----- ----- ----- -----
AMONIO (NH4+) mg/l ----- ----- ----- -----
CALCIO (Ca++) mg/l 127 ----- ----- -----
MAGNESIO (Mg++) mg/l 18 ----- ----- -----
FLUOR (F-) mg/l 0.5 ----- ----- -----
BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----
CIANURO (CN-) mg/l ----- ----- ----- -----
Fósforo total (PO4-3) mg/l ----- ----- ----- -----
D.B.O. ( 5 días, 20°C) mg/l ----- ----- ----- -----
D.Q.O. mg/l ----- ----- ----- -----
SODIO mg/l ----- ----- ----- -----
POTASIO mg/l ----- ----- ----- -----
ARSÉNICO mg/l <0.010 ----- ----- -----
HIERRO mg/l <0.05 ----- ----- -----
CROMO mg/l ----- ----- ----- -----
CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLOMO mg/l ----- ----- ----- -----
COBRE mg/l ----- ----- ----- -----
ZINC mg/l ----- ----- ----- -----
MANGANESO mg/l <0.01 ----- ----- -----
SELENIO mg/l ----- ----- ----- -----
PLATA mg/l ----- ----- ----- -----
MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----
ALUMINIO mg/l <0.2 ----- ----- -----
BARIO mg/l ----- ----- ----- -----
CLORURO DE VINILO µg/l <1.0 ----- ----- -----
1,1-DICLOROETENO µg/l <0.3 ----- ----- -----
DICLOROMETANO µg/l <0.3 ----- ----- -----
1,2-DICLOROETENO µg/l <0.3 ----- ----- -----
CLOROFORMO µg/l <1.0 ----- ----- -----
1,1,1-TRICLOROETANO µg/l <0.5 ----- ----- -----
1,2-DICLOROETANO µg/l <1.0 ----- ----- -----
BENCENO µg/l <2.0 ----- ----- -----
TETRACLORURO DE CARBONO µg/l <0.5 ----- ----- -----
TRICLOROETENO µg/l <0.5 ----- ----- -----
BROMODICLOROMETANO µg/l <1.0 ----- ----- -----
TOLUENO µg/l <5.0 ----- ----- -----
DIBROMOCLOROMETANO µg/l 1.9 ----- ----- -----
TETRACLOROETENO µg/l <0.5 ----- ----- -----
MONOCLOROBENCENO µg/l <2.0 ----- ----- -----
ETILBENCENO µg/l <5.0 ----- ----- -----
XILENOS µg/l <5.0 ----- ----- -----
BROMOFORMO µg/l 1.3 ----- ----- -----
ESTIRENO µg/l <5.0 ----- ----- -----
1,4-DICLOROBENCENO µg/l <0.2 ----- ----- -----
1,2-DICLOROBENCENO µg/l <0.3 ----- ----- -----
TRICLOROBENCENOS µg/l <1.0 ----- ----- -----
TRIHALOMETANOS (suma de fracciones) Número Adimensional 0.05 ----- ----- -----
2,4,6-TRICLOROFENOL µg/l <1.0 ----- ----- -----
2,4-D (ac. 2,4-diclorofenoxiacético) µg/l <5.0 ----- ----- -----
HEXACLOROBENCENO µg/l <0.6 ----- ----- -----
PENTACLOROFENOL µg/l <2.0 ----- ----- -----
METIL PARATION µg/l <1.0 ----- ----- -----
LINDANO (g-HCH) µg/l <1.0 ----- ----- -----
HEPTACLORO y HEPTACLORO EPOXIDO µg/l <0.2 ----- ----- -----
MALATION µg/l <1.0 ----- ----- -----
PARATION µg/l <1.0 ----- ----- -----
ALDRIN y DIELDRIN µg/l <0.1 ----- ----- -----
CLORDANO (Isomeros Totales) µg/l <0.2 ----- ----- -----
DDT (Isomeros Totales) µg/l <1.0 ----- ----- -----
METOXICLORO µg/l <1.0 ----- ----- -----
BENZO(a)PIRENO µg/l <1.0 ----- ----- -----
FENOLES µg/l C6H5OH <1.0 ----- ----- -----
HIDROCARBUROS TOTALES µg/l <5.0 ----- ----- -----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 ----- ----- -----
Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 ----- ----- -----
Escherichia coli NMP/100 ml <2 ----- ----- -----
GRUPO CEK NMP/100 ml <2 ----- ----- -----
Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 ----- ----- -----
Enterococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
Estafilococos NMP/100 ml ----- ----- ----- -----
CLOROFILA mg/m³ ----- ----- ----- -----
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