
PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 23-CIUDAD Pto. 48-CIUDAD Pto. 33-CIUDAD Pto. 36-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION B° SAN MARTÍN  M46 C7
GRANADEROS 21  5ª 

SECCION
AGUSTÍN ALVAREZ 576

B° LA FAVORITA  JARDIN 
MATERNAL (PORTÓN 
CENTRO DE SALUD)

NUMERO DE ANALISIS 9232 9331 9463 9568

FECHA DE EXTRACCION 03/10/2022 05/10/2022 11/10/2022 13/10/2022

CIRCUITO ZONA III A-SUM ZONA V A-SUM ZONA I B-SUM ZONA III B-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 0.5 0.7 0.8

pH unidad de pH 7.9 7.9 7.9 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.05 0.79 0.74 0.97

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1000 1010 1010 1010

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a Página 1 de 39

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

INFORME SUMBACT OCTUBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO



PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 93-CIUDAD Pto. 22-CIUDAD Pto. 37-CIUDAD Pto. 32-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION
CASA DE GOBIERNO ALA 

OESTE G/P SOBRE 
VIRGEN DEL C. DE CUYO

ESPAÑA 2473
INGRESO ACUEDUCTO 
750 mm ALTO GODOY

Bº COVSE  LEBHENSON  
1425

NUMERO DE ANALISIS 9630 9678 9679 9751

FECHA DE EXTRACCION 14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 18/10/2022

CIRCUITO ZONA IV B-SUM ZONA V B-SUM ZONA V B-SUM ZONA VI B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.9 1.0 1.1 1.0

pH unidad de pH 8.0 8.0 8.0 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.27 0.70 0.87 0.57

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1010 1010 1010 1000

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 34-CIUDAD Pto. 107-CIUDAD Pto. 23-CIUDAD Pto. 20-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION
PERÚ 1356 - 1° PLAYA DE 

ESTACIONAMIENTO
HUARPES 2785 B° SAN MARTÍN  M46 C7

CORONEL DÍAZ 146  4° 
SECC.

NUMERO DE ANALISIS 9798 9805 9903 9939

FECHA DE EXTRACCION 19/10/2022 19/10/2022 21/10/2022 24/10/2022

CIRCUITO ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM ZONA III A-SUM ZONA IV A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.0 0.9 1.1 0.9

pH unidad de pH 8.0 8.0 8.0 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.70 0.71 0.72 0.50

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1010 1010 1010 1010

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 35-CIUDAD Pto. 47-CIUDAD Pto. 48-CIUDAD Pto. 33-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION
MONTECASEROS 1249   4ª  

SECCIÓN
RIOJA 115

GRANADEROS 21  5ª 
SECCION

AGUSTÍN ALVAREZ 576

NUMERO DE ANALISIS 9940 9941 9998 10093

FECHA DE EXTRACCION 24/10/2022 24/10/2022 25/10/2022 27/10/2022

CIRCUITO ZONA IV A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA V A-SUM ZONA I B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.8 1.1 0.8 0.9

pH unidad de pH 8.0 8.0 8.0 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.73 0.50 0.65 0.77

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1010 970 1030 1020

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA CIUDAD GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 36-CIUDAD Pto. 76-GODOY CRUZ Pto. 57-GODOY CRUZ Pto. 63-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION
B° LA FAVORITA  JARDIN 

MATERNAL (PORTÓN 
CENTRO DE SALUD)

Bº HUARPES I  MA C15  
RAWSON

B° JUDICIAL 
CANDELARIA 926

PASAJE VITAL 405

NUMERO DE ANALISIS 10204 9235 9332 9333

FECHA DE EXTRACCION 31/10/2022 03/10/2022 05/10/2022 05/10/2022

CIRCUITO ZONA III B-SUM ZONA III A-SUM ZONA V A-SUM ZONA V A-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.0 1.7 0.6 0.6

pH unidad de pH 7.9 7.9 8.0 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.98 1.12 0.95 0.95

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1040 850 1000 970

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- 1.0 ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- <0.001 ----- -----

MANGANESO mg/l ----- 0.01 ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- <0.2 ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 74-GODOY CRUZ Pto. 98-GODOY CRUZ Pto. 75-GODOY CRUZ Pto. 49-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION
B° LA ESTANZUELA  
PUCARÁ 2242  M2 C7

B° PALMARES 
BOULEVAR DE INGRESO

HERNANDARIAS 553 B° SUPE  HUARPES 3298

NUMERO DE ANALISIS 9334 9336 9410 9465

FECHA DE EXTRACCION 05/10/2022 05/10/2022 06/10/2022 11/10/2022

CIRCUITO ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA I B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 0.4 1.1 0.7

pH unidad de pH 7.9 7.9 8.1 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.75 0.75 1.12 1.06

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1000 1000 850 1010

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- <0.001 -----

MANGANESO mg/l ----- ----- <0.01 -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- <0.2 -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 50-GODOY CRUZ Pto. 52-GODOY CRUZ Pto. 69-GODOY CRUZ Pto. 70-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION 25 DE MAYO 536
GENERAL ALVEAR 

ESQUINA ORTIZ 
(POLICÍA)

B° TRAPICHE CHUBUT 
1922

B° PARQUE  HUMAITÁ 
1658

NUMERO DE ANALISIS 9518 9625 9680 9681

FECHA DE EXTRACCION 12/10/2022 14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022

CIRCUITO ZONA II B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA V B-SUM ZONA V B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.9 1.2 1.2 0.7

pH unidad de pH 7.9 7.9 7.9 8.1

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.79 1.16 1.00 1.19

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1010 1020 1010 850

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- 0.8

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- <0.001

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- <0.01

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- <0.2

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 51-GODOY CRUZ Pto. 64-GODOY CRUZ Pto. 71-GODOY CRUZ Pto. 76-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION
CAYETANO SILVA 1489  

Bº C.E.COMERCIO
LAVALLE 783

B° COVIMET  CERRO 
NEGRO 1928 (EDIFICIO 6)

Bº HUARPES I  MA C15  
RAWSON

NUMERO DE ANALISIS 9752 9801 9802 9906

FECHA DE EXTRACCION 18/10/2022 19/10/2022 19/10/2022 21/10/2022

CIRCUITO ZONA VI B-SUM ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM ZONA III A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.9 2.4 8.2 4.5

pH unidad de pH 8.0 7.9 8.2 8.3

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.02 1.11 1.40 1.20

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1010 1010 710 680

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- 1.1 1.3

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- 0.002 <0.001

MANGANESO mg/l ----- ----- 0.06 <0.01

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- 0.4 <0.2

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 5

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de turbiedad en la muestra N°9906 fue corregida realizando lavado de red distribuidora

LIC. ADOLFO CATAPANO
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 56-GODOY CRUZ Pto. 66-GODOY CRUZ Pto. 63-GODOY CRUZ Pto. 74-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION
B° LOS GLACIARES  

PERÓN 708 esq. PABLO 
IGLESIAS

MANSILLA 1898 PASAJE VITAL 405
B° LA ESTANZUELA  
PUCARÁ 2242  M2 C7

NUMERO DE ANALISIS 9942 9943 10000 10001

FECHA DE EXTRACCION 24/10/2022 24/10/2022 25/10/2022 25/10/2022

CIRCUITO ZONA IV A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.5 1.3 1.0 1.0

pH unidad de pH 7.9 8.2 8.0 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.74 1.25 0.98 0.99

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1010 700 980 1020

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- 1.1 ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- <0.001 ----- -----

MANGANESO mg/l ----- <0.01 ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- <0.2 ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 98-GODOY CRUZ Pto. 57-GODOY CRUZ Pto. 75-GODOY CRUZ Pto. 49-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION
B° PALMARES 

BOULEVAR DE INGRESO
B° JUDICIAL 

CANDELARIA 926
HERNANDARIAS 553 B° SUPE  HUARPES 3298

NUMERO DE ANALISIS 10003 9999 10052 10095

FECHA DE EXTRACCION 25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022 27/10/2022

CIRCUITO ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA I B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 2.7 0.9 5.4 0.9

pH unidad de pH 7.9 8.0 8.2 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.02 0.98 1.42 0.94

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1020 1020 730 1030

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- 1.0 -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- <0.001 -----

MANGANESO mg/l ----- ----- 0.02 -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- 0.2 -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 50-GODOY CRUZ Pto. 29-GUAYMALLÉN Pto. 44-GUAYMALLÉN Pto. 92-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION 25 DE MAYO 536
B° PARAGUAY  MC  C15, 

DIAGONAL LOS 
ZORZALES

B° NUEVA ESPERANZA 
MC C13

B° LAPALAYA  CICCIU 
1138

NUMERO DE ANALISIS 10163 9233 9234 9237

FECHA DE EXTRACCION 28/10/2022 03/10/2022 03/10/2022 03/10/2022

CIRCUITO ZONA II B-SUM ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM ZONA III A -SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.6 0.2 0.8 0.4

pH unidad de pH 8.1 7.2 7.4 7.4

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.70 0.87 0.40 0.72

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1020 1140 1140 1370

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- 28.8 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 95-GUAYMALLÉN Pto. 21-GUAYMALLÉN Pto. 87-GUAYMALLÉN Pto. 114-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
B° PEDRO MOLINA II  

SAENZ 3392 ESQ. 
ECUADOR

Bº VIALIDAD  MATHUS 
HOYOS 483

Bº FAMATINA  ELPIDIO 
GONZÁLEZ 7164 B° ALTO 

RODEO
MATHUS HOYOS 400

NUMERO DE ANALISIS 9238 9330 9335 9337

FECHA DE EXTRACCION 03/10/2022 05/10/2022 05/10/2022 05/10/2022

CIRCUITO ZONA III A-SUM ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.9 0.4 0.3 0.6

pH unidad de pH 7.9 7.2 7.5 7.2

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.65 0.78 0.70 0.39

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1000 2280 1070 2280

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- 31.2 6.2 30.9

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 30-GUAYMALLÉN Pto. 45-GUAYMALLÉN Pto. 61-GUAYMALLÉN Pto. 99-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION FERRARI 543 DPTO 23
25 DE MAYO 2191 - 

LAVADERO
Bº 9 DE JULIO  MB C12 (B° 

EL AMANECER)
B° SAN ANTONIO MLL 

C33

NUMERO DE ANALISIS 9407 9408 9409 9411

FECHA DE EXTRACCION 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022

CIRCUITO ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.6 0.9 0.2 1.2

pH unidad de pH 7.9 8.0 7.4 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.25 0.53 0.65 0.48

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1000 990 1590 1130

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- 17.9 8.8

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 105-GUAYMALLÉN Pto. 41-GUAYMALLÉN Pto. 55-GUAYMALLÉN Pto. 65-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
EST. SERVICIO SHELL  

TIRASSO Y CARRIL 
GODOY CRUZ

ALPATACAL Y CHILE  
CENTRO DE SALUD

PAMPA AMARILLA 7177
GRIFO CASILLA 

GUARDIA CLUB DE 
CAMPO MENDOZA

NUMERO DE ANALISIS 9412 9464 9466 9467

FECHA DE EXTRACCION 06/10/2022 11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022

CIRCUITO ZONA VI A-SUM ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 0.9 0.2 0.2

pH unidad de pH 7.3 7.7 7.4 7.5

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.74 0.66 1.00 0.31

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1590 1110 1420 1120

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 26.1 ----- 15.9 19.9

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 18-GUAYMALLÉN Pto. 27-GUAYMALLÉN Pto. 39-GUAYMALLÉN Pto. 28-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
MATHUS HOYOS 4641  

BERMEJO
VICTOR HUGO 2184

Bº UJEMVI II  ME C1 
BALAGUER ESQ 

GUTENBERG

B° SOEVA VÍRGEN DE 
LAS NIEVES MD C26

NUMERO DE ANALISIS 9515 9516 9517 9566

FECHA DE EXTRACCION 12/10/2022 12/10/2022 12/10/2022 13/10/2022

CIRCUITO ZONA II B-SUM ZONA II B-SUM ZONA II B-SUM ZONA III B-S UM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 1.2 0.7 1.5

pH unidad de pH 7.4 7.8 7.8 7.5

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.82 0.77 0.73 0.62

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1250 1020 1070 1200

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 52.9 ----- ----- 36.1

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 31-GUAYMALLÉN Pto. 60-GUAYMALLÉN Pto. 43-GUAYMALLÉN Pto. 53-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
Bº SUYAY  MG C16 
CALLE J. ÁLVAREZ

B° COCUCCI  
HUMAHUACA 7774

HIGUERITAS 2265
LAMADRID Y RUFINO 

ORTEGA

NUMERO DE ANALISIS 9567 9569 9624 9626

FECHA DE EXTRACCION 13/10/2022 13/10/2022 14/10/2022 14/10/2022

CIRCUITO ZONA III B-SUM ZONA III B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA IV B- SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.1 0.8 1.4

pH unidad de pH 7.5 7.5 7.5 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.27 0.78 0.54 0.66

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1010 1350 1370 1000

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- 12.3 ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 62-GUAYMALLÉN Pto. 67-GUAYMALLÉN Pto. 84-GUAYMALLÉN Pto. 91-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
Bº UTMA  MADRESELVA 

2247
B° ALDEA TORRE 

BLANCA
CAÑADITA ALEGRE 1183 
B° MATRIMONIO JOVEN

LOS TILOS 597 Y 
MATHUS HOYOS  

BERMEJO

NUMERO DE ANALISIS 9627 9628 9683 9684

FECHA DE EXTRACCION 14/10/2022 14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022

CIRCUITO ZONA IV B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA V B-SUM ZONA V B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 0.7 1.3 0.2

pH unidad de pH 7.9 7.6 8.0 7.2

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.07 0.43 0.89 0.42

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1010 1050 1000 1980

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- 41.9

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 24-GUAYMALLÉN Pto. 97-GUAYMALLÉN Pto. 101-GUAYMALLÉN Pto. 17-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
Bº COOP.  BERMEJO 

EUSEBIO GUINES MI C20
ROSARIO S/N° - 

SHOPPING
ACHUPALLAS 2630 B° CEC  M 2  C 28

NUMERO DE ANALISIS 9750 9754 9755 9797

FECHA DE EXTRACCION 18/10/2022 18/10/2022 18/10/2022 19/10/2022

CIRCUITO ZONA VI B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA I A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.9 1.2 2.6 0.6

pH unidad de pH 7.7 8.1 8.0 7.2

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.67 0.84 0.80 0.34

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1130 990 1000 1980

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 8.7 ----- ----- 41.4

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de turbiedad en la muestra N°9755 fue corregida realizando lavado de red distribuidora
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 46-GUAYMALLÉN Pto. 54-GUAYMALLÉN Pto. 94-GUAYMALLÉN Pto. 29-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION COBOS 404
B° N. SRA. DE LUJÁN  

URQUIZA 398 ESQ. RIOJA
INDEPENDENCIA 131

B° PARAGUAY  MC  C15, 
DIAGONAL LOS 

ZORZALES

NUMERO DE ANALISIS 9799 9800 9803 9904

FECHA DE EXTRACCION 19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022 21/10/2022

CIRCUITO ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM ZONA III A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.9 0.9 0.3 0.5

pH unidad de pH 8.0 8.0 7.6 7.3

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.78 0.70 0.21 0.81

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 990 1000 1110 1130

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- 21.1 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 44-GUAYMALLÉN Pto. 92-GUAYMALLÉN Pto. 95-GUAYMALLÉN Pto. 87-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
B° NUEVA ESPERANZA 

MC C13
B° LAPALAYA  CICCIU 

1138

B° PEDRO MOLINA II  
SAENZ 3392 ESQ. 

ECUADOR

Bº FAMATINA  ELPIDIO 
GONZÁLEZ 7164 B° ALTO 

RODEO

NUMERO DE ANALISIS 9905 9908 9909 10002

FECHA DE EXTRACCION 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022

CIRCUITO ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM ZONA V A- SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 1.1 0.8 0.3

pH unidad de pH 7.5 7.4 8.0 7.2

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.61 0.62 0.72 0.98

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1120 1360 1000 1310

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 23.6 12.5 ----- 13.8

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 114-GUAYMALLÉN Pto. 21-GUAYMALLÉN Pto. 30-GUAYMALLÉN Pto. 45-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION MATHUS HOYOS 400
Bº VIALIDAD  MATHUS 

HOYOS 483
FERRARI 543 DPTO 23

25 DE MAYO 2191 - 
LAVADERO

NUMERO DE ANALISIS 10004 9997 10049 10050

FECHA DE EXTRACCION 25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022

CIRCUITO ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.3 0.7 1.2

pH unidad de pH 7.1 7.6 8.0 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.17 0.10 0.75 0.64

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.07 0.05 ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2270 2260 1010 1010

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 32.5 32.2 ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de cloro en la muestra N°9997  fue corregida obteniéndose un valor de 0,62 mg/l 

La deficiencia de cloro en la muestra N°10004  fue corregida obteniéndose un valor de 0,62 mg/l 
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 61-GUAYMALLÉN Pto. 99-GUAYMALLÉN Pto. 105-GUAYMALLÉN Pto. 41-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
Bº 9 DE JULIO  MB C12 (B° 

EL AMANECER)
B° SAN ANTONIO MLL 

C33

EST. SERVICIO SHELL  
TIRASSO Y CARRIL 

GODOY CRUZ

ALPATACAL Y CHILE  
CENTRO DE SALUD

NUMERO DE ANALISIS 10051 10053 10054 10094

FECHA DE EXTRACCION 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 27/10/2022

CIRCUITO ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA I B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 1.3 0.9 0.7

pH unidad de pH 7.4 7.6 7.9 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.91 0.58 0.91 0.52

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1570 1160 1020 1120

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 16.4 9.1 2.0 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 55-GUAYMALLÉN Pto. 65-GUAYMALLÉN Pto. 94-GUAYMALLÉN Pto. 18-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION PAMPA AMARILLA 7177
GRIFO CASILLA 

GUARDIA CLUB DE 
CAMPO MENDOZA

INDEPENDENCIA 131
MATHUS HOYOS 4641  

BERMEJO

NUMERO DE ANALISIS 10096 10097 10107 10160

FECHA DE EXTRACCION 27/10/2022 27/10/2022 27/10/2022 28/10/2022

CIRCUITO ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM ZONA I A-SUM ZONA II B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.1 0.1 0.2

pH unidad de pH 7.4 7.5 7.6 7.4

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.14 0.05 0.01 0.95

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- 0.12 0.11 -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1400 1120 1070 1240

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 15.6 20.6 20.2 53.3

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de cloro en la muestra N°10097  fue corregida obteniéndose un valor de 0,85 mg/l 

La deficiencia de cloro en la muestra N°10107  fue corregida obteniéndose un valor de 0,67 mg/l 
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 27-GUAYMALLÉN Pto. 39-GUAYMALLÉN Pto. 59-GUAYMALLÉN Pto. 28-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION VICTOR HUGO 2184
Bº UJEMVI II  ME C1 

BALAGUER ESQ 
GUTENBERG

A. CALLE 9339
B° SOEVA VÍRGEN DE 
LAS NIEVES MD C26

NUMERO DE ANALISIS 10161 10162 10164 10202

FECHA DE EXTRACCION 28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022 31/10/2022

CIRCUITO ZONA II B-SUM ZONA II B-SUM ZONA II B-SUM ZONA III B-S UM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.9 0.8 0.3 0.9

pH unidad de pH 7.9 7.9 7.3 7.5

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.70 0.73 0.90 0.73

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1030 1070 1250 1220

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- 36.2

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 20

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 31-GUAYMALLÉN Pto. 60-GUAYMALLÉN Pto.  3-LAS HERAS Pto. 90-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
Bº SUYAY  MG C16 
CALLE J. ÁLVAREZ

B° COCUCCI  
HUMAHUACA 7774

Bº COLOMBIA I   M B C 10 B° DORREGO MF C17

NUMERO DE ANALISIS 10203 10205 9231 9236

FECHA DE EXTRACCION 31/10/2022 31/10/2022 03/10/2022 03/10/2022

CIRCUITO ZONA III B-SUM ZONA III B-SUM ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.4 0.2 0.7 1.1

pH unidad de pH 7.5 7.5 7.9 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.43 0.84 0.24 0.30

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1020 1360 1000 2120

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- 13.2 ----- 17.6

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- 357

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- <0.010

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- 0.10

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 5 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 111-LAS HERAS Pto.  5-LAS HERAS Pto. 12-LAS HERAS Pto. 15-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
B° PLUMERILLO - SAN 

JUAN 2465
Bº MUNICIPAL M1 C29 BALCARCE 1180

Bº CEMENTISTA I   
J.M.GODOY 982

NUMERO DE ANALISIS 9239 9329 9405 9406

FECHA DE EXTRACCION 03/10/2022 05/10/2022 06/10/2022 06/10/2022

CIRCUITO ZONA III A-SUM ZONA V A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 0.7 1.4 1.6

pH unidad de pH 7.6 7.9 8.0 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.69 0.89 0.80 0.81

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1820 1000 1010 1000

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 28.2 ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 10

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto.  8-LAS HERAS Pto. 88-LAS HERAS Pto. 103-LAS HERAS Pto. 13-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
FRAY LUIS BELTRÁN 

2874
MAIPÚ 2434

B° RAIZ  MA C7 DR. 
PERINETTI

Bº INFANTA M35 C25 
MANUEL LAINEZ

NUMERO DE ANALISIS 9462 9469 9478 9514

FECHA DE EXTRACCION 11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022 12/10/2022

CIRCUITO ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM ZONA I A-SUM ZONA II B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 0.4 0.5 0.8

pH unidad de pH 7.9 7.5 7.3 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.59 0.32 0.00 0.78

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.00 -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1010 2290 2480 1020

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- 16.1 24.0 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- 332 ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- 0.010 ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- 0.07 ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de cloro en la muestra N°9478  fue corregida obteniéndose un valor de 0,93 mg/l 
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 102-LAS HERAS Pto. 110-LAS HERAS Pto.  1-LAS HERAS Pto.  2-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
B° TAMARINDOS 

LAPRIDA 1798 ESQ. ALEM

B° CEMENTISTA II  M9 C2  
P. MENDOCINAS Y 

JACARANDÁ
FADER 154 B° MATHEU

Bº EVA PERÓN  MA C1, 
Dr. MORENO 4285

NUMERO DE ANALISIS 9520 9521 9564 9565

FECHA DE EXTRACCION 12/10/2022 12/10/2022 13/10/2022 13/10/2022

CIRCUITO ZONA II B-SUM ZONA II B-SUM ZONA III B-SUM ZONA III B- SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.8 0.5 1.4 0.6

pH unidad de pH 7.9 7.9 7.8 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.75 0.87 0.27 0.53

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1010 1010 1460 1010

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- 2.1 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 89-LAS HERAS Pto. 104-LAS HERAS Pto. 10-LAS HERAS Pto. 109-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
B° MONTBRUM OCAMPO 

ME C3
B° 25 DE MAYO  

VIALIDAD NACIONAL
Bº 1 DE SETIEMBRE 
MARTÍN FIERRO 455

B° 25 DE SEPTIEMBRE MA 
C18 J.J. VALLE 1713

NUMERO DE ANALISIS 9571 9572 9677 9685

FECHA DE EXTRACCION 13/10/2022 13/10/2022 17/10/2022 17/10/2022

CIRCUITO ZONA III B-SUM ZONA III B-SUM ZONA V B-SUM ZONA V B-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.4 1.0 0.9

pH unidad de pH 7.6 7.7 8.0 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.22 0.00 0.56 0.73

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- 0.00 ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1900 1660 1010 1020

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 20.3 28.6 ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l 297 ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l <0.010 ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l 0.03 ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 50 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto.  9-LAS HERAS Pto. 14-LAS HERAS Pto. 103-LAS HERAS Pto.  3-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
B° 30 DE OCTUBRE  M10 

C4
GARIBALDI  407

B° RAIZ  MA C7 DR. 
PERINETTI

Bº COLOMBIA I   M B C 10

NUMERO DE ANALISIS 9748 9749 9804 9902

FECHA DE EXTRACCION 18/10/2022 18/10/2022 19/10/2022 21/10/2022

CIRCUITO ZONA VI B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA I A-SUM ZONA III A-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.8 1.3 0.4 0.6

pH unidad de pH 8.0 8.0 7.4 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.65 0.71 1.36 0.52

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1010 1010 2210 1010

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- 20.5 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 10

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 90-LAS HERAS Pto. 111-LAS HERAS Pto. 7-LAS HERAS Pto. 108-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION B° DORREGO MF C17
B° PLUMERILLO - SAN 

JUAN 2465
Bº JUAN AGUSTÍN MAZA  

MA C7
B° AMTAGA II  MA C1

NUMERO DE ANALISIS 9907 9910 9938 9945

FECHA DE EXTRACCION 21/10/2022 21/10/2022 24/10/2022 24/10/2022

CIRCUITO ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA IV A- SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 2.9 0.6 1.7 1.0

pH unidad de pH 7.6 7.5 8.0 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.65 0.56 0.49 0.47

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2110 1810 1010 1010

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 17.8 27.8 ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l 361 ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l <0.010 ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l 0.20 ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto.  5-LAS HERAS Pto. 12-LAS HERAS Pto. 15-LAS HERAS Pto.  8-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION Bº MUNICIPAL M1 C29 BALCARCE 1180
Bº CEMENTISTA I   
J.M.GODOY 982

FRAY LUIS BELTRÁN 
2874

NUMERO DE ANALISIS 9996 10047 10048 10092

FECHA DE EXTRACCION 25/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 27/10/2022

CIRCUITO ZONA V A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA I B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 1.2 0.9 0.6

pH unidad de pH 8.0 8.0 8.0 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.65 0.76 0.78 0.20

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1020 1010 1010 1020

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 88-LAS HERAS Pto. 13-LAS HERAS Pto. 102-LAS HERAS Pto. 110-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION MAIPÚ 2434
Bº INFANTA M35 C25 

MANUEL LAINEZ
B° TAMARINDOS 

LAPRIDA 1798 ESQ. ALEM

B° CEMENTISTA II  M9 C2  
P. MENDOCINAS Y 

JACARANDÁ

NUMERO DE ANALISIS 10099 10159 10166 10167

FECHA DE EXTRACCION 27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022

CIRCUITO ZONA I B-SUM ZONA II B-SUM ZONA II B-SUM ZONA II B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.9 0.7 0.9

pH unidad de pH 7.5 8.0 8.0 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.27 0.66 0.71 0.83

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2250 1020 1020 1020

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 16.9 ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l 328 ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l 0.012 ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l 0.03 ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto.  1-LAS HERAS Pto.  2-LAS HERAS Pto. 89-LAS HERAS Pto. 104-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION FADER 154 B° MATHEU
Bº EVA PERÓN  MA C1, 

Dr. MORENO 4285
B° MONTBRUM OCAMPO 

ME C3
B° 25 DE MAYO  

VIALIDAD NACIONAL

NUMERO DE ANALISIS 10200 10201 10207 10208

FECHA DE EXTRACCION 31/10/2022 31/10/2022 31/10/2022 31/10/2022

CIRCUITO ZONA III B-SUM ZONA III B-SUM ZONA III B-SUM ZONA III B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 0.5 0.6 0.7

pH unidad de pH 8.0 8.0 7.7 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.61 0.55 0.50 0.03

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- 0.00

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1030 1030 1660 1660

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- 11.0 28.8

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- 244 -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- <0.010 -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- <0.01 -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 10

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 12

La deficiencia de cloro en la muestra N°10208  fue corregida obteniéndose un valor de 1,03 mg/l 

Novedad bacteriológica en muestra N° 10208, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período octubre - diciembre 2022)
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUY O

IDENTIFICACION Pto. 113-LUJÁN DE CUYO Pto. 77-LUJÁN DE CUYO Pto. 112-LUJÁN DE CUYO Pto. 79-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION
ROQUE S. PEÑA S/N° 

(CENTRO DE SALUD N° 
32)  LAS COMPUERTAS

UGARTE 630
Bº SOL Y SIERRA  
BELGRANO 101

Bº LOS ALERCES I  M11 
C12  TERRADA

NUMERO DE ANALISIS 9421 9468 9470 9570

FECHA DE EXTRACCION 06/10/2022 11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022

CIRCUITO ZONA VI B-SUM ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM ZONA III B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.8 1.3 0.7 0.7

pH unidad de pH 8.4 7.8 8.2 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.26 0.93 1.50 0.89

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 640 1010 590 1010

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- 1.4 -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- <0.001 -----

MANGANESO mg/l ----- ----- <0.01 -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- <0.2 -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUY O

IDENTIFICACION Pto.  1-POTRERILLOS Pto. 80-LUJÁN DE CUYO Pto. 81-LUJÁN DE CUYO Pto. 113-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION POLICÍA POTRERILLOS
PUEYRREDÓN 2421 

COMERCIOS NUEVOS
Bº HUERTO DEL SOL  

BOGOTÁ 7670

ROQUE S. PEÑA S/N° 
(CENTRO DE SALUD N° 
32)  LAS COMPUERTAS

NUMERO DE ANALISIS 9636 9682 9753 9756

FECHA DE EXTRACCION 14/10/2022 17/10/2022 18/10/2022 18/10/2022

CIRCUITO ALTA MONTAÑA-SUM ZONA V B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA VI B- SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.4 1.0 0.6

pH unidad de pH 8.5 8.4 8.0 8.4

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.46 1.49 1.05 1.61

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 570 560 1020 620

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l 1.6 1.5 ----- 1.3

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l <0.001 <0.001 ----- <0.001

MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 ----- <0.01

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 ----- <0.2

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUY O

IDENTIFICACION Pto. 112-LUJÁN DE CUYO Pto. 43-UGARTECHE Pto. 45-UGARTECHE Pto. 46-UGARTECHE

PUNTO DE EXTRACCION
Bº SOL Y SIERRA  
BELGRANO 101

DIEGO MARTIN  MB C3,  
V. AMELIA

B° NOCETTI   MA C1 B° 13 DE AGOSTO   MI C29

NUMERO DE ANALISIS 9814 9911 9912 9913

FECHA DE EXTRACCION 19/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022

CIRCUITO ZONA I B-SUM UGARTECHE M-SUM UGARTECHE M-SUM UGARTECHE  M-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 0.2 0.2 0.2

pH unidad de pH 8.3 8.0 7.6 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.48 1.18 1.09 1.14

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 580 710 1030 710

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUY O

IDENTIFICACION Pto. 82-LUJÁN DE CUYO Pto. 113-LUJÁN DE CUYO Pto. 77-LUJÁN DE CUYO Pto. 112-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION
Bº LOS  CASTAÑOS  MF 

C8

ROQUE S. PEÑA S/N° 
(CENTRO DE SALUD N° 
32)  LAS COMPUERTAS

UGARTE 630
Bº SOL Y SIERRA  
BELGRANO 101

NUMERO DE ANALISIS 9944 10063 10098 10100

FECHA DE EXTRACCION 24/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 27/10/2022

CIRCUITO ZONA IV A-SUM ZONA VI B-SUM ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.1 0.8 0.8 0.4

pH unidad de pH 8.4 8.3 7.9 8.3

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.39 1.54 0.89 1.77

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 560 600 1030 590

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l 1.3 ----- ----- 1.4

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l <0.001 ----- ----- <0.001

MANGANESO mg/l 0.01 ----- ----- <0.01

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l <0.2 ----- ----- <0.2

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO MAIPÚ MAIPÚ MAIPÚ

IDENTIFICACION Pto. 79-LUJÁN DE CUYO Pto. 72-MAIPÚ Pto. 85-MAIPÚ Pto. 72-MAIPÚ

PUNTO DE EXTRACCION
Bº LOS ALERCES I  M11 

C12  TERRADA

RODRÍGUEZ PEÑA Y 
MAZA        EST.DE SERV. 

SHELL    ZONA 
INDUSTRIAL

MAZA Y CIVIT

RODRÍGUEZ PEÑA Y 
MAZA        EST.DE SERV. 

SHELL    ZONA 
INDUSTRIAL

NUMERO DE ANALISIS 10206 9519 9629 10165

FECHA DE EXTRACCION 31/10/2022 12/10/2022 14/10/2022 28/10/2022

CIRCUITO ZONA III B-SUM ZONA II B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA II B-S UM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 0.6 0.8 0.7

pH unidad de pH 7.9 7.8 7.9 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.95 0.98 1.09 0.91

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1040 1010 1020 1020

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 19-CIUDAD Pto. 93-CIUDAD Pto. 22-CIUDAD Pto. 37-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION
B° SANIDAD  HNO.P. 

RAFAEL 2910 ESQ. SAN 
JOSÉ

CASA DE GOBIERNO ALA 
OESTE G/P SOBRE 

VIRGEN DEL C. DE CUYO
ESPAÑA 2473

INGRESO ACUEDUCTO 
750 mm ALTO GODOY

NUMERO DE ANALISIS 10240 10247 10301 10302

FECHA DE EXTRACCION 01/11/2022 01/11/2022 02/11/2022 02/11/2022

CIRCUITO ZONA IV B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA V B-SUM ZONA V B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.0 0.7 0.8 1.1

pH unidad de pH 8.0 8.0 8.0 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.89 0.39 0.74 0.79

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1030 1030 1030 1030

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 34-CIUDAD Pto. 107-CIUDAD Pto. 42-CIUDAD Pto. 23-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION
PERÚ 1356 - 1° PLAYA DE 

ESTACIONAMIENTO
HUARPES 2785

SARGENTO CABRAL 516  
5ª SEC.

B° SAN MARTÍN  M46 C7

NUMERO DE ANALISIS 10407 10414 10464 10518

FECHA DE EXTRACCION 04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022 08/11/2022

CIRCUITO ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM ZONA II A-SUM ZONA III A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.8 1.1 0.6

pH unidad de pH 8.0 8.0 8.0 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.41 0.82 0.65 0.66

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1050 1060 1040 1040

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 20-CIUDAD Pto. 35-CIUDAD Pto. 47-CIUDAD Pto. 33-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION
CORONEL DÍAZ 146  4° 

SECC.
MONTECASEROS 1249   4ª  

SECCIÓN
RIOJA 115 AGUSTÍN ALVAREZ 576

NUMERO DE ANALISIS 10574 10575 10576 10753

FECHA DE EXTRACCION 09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022 14/11/2022

CIRCUITO ZONA IV A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA I B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.7 0.8 1.2

pH unidad de pH 8.0 8.0 8.0 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.47 0.72 0.65 0.78

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1040 1040 1000 1040

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 36-CIUDAD Pto. 19-CIUDAD Pto. 93-CIUDAD Pto. 22-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION
B° LA FAVORITA  JARDIN 

MATERNAL (PORTÓN 
CENTRO DE SALUD)

B° SANIDAD  HNO.P. 
RAFAEL 2910 ESQ. SAN 

JOSÉ

CASA DE GOBIERNO ALA 
OESTE G/P SOBRE 

VIRGEN DEL C. DE CUYO
ESPAÑA 2473

NUMERO DE ANALISIS 10841 10924 10931 10968

FECHA DE EXTRACCION 16/11/2022 17/11/2022 17/11/2022 18/11/2022

CIRCUITO ZONA III B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA V B-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.4 0.8 0.6 0.7

pH unidad de pH 7.9 8.0 8.0 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.91 0.86 0.56 0.84

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1040 1040 1040 1030

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 37-CIUDAD Pto. 32-CIUDAD Pto. 34-CIUDAD Pto. 107-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION
INGRESO ACUEDUCTO 
750 mm ALTO GODOY

Bº COVSE  LEBHENSON  
1425

PERÚ 1356 - 1° PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO

HUARPES 2785

NUMERO DE ANALISIS 10969 11039 11076 11083

FECHA DE EXTRACCION 18/11/2022 22/11/2022 23/11/2022 23/11/2022

CIRCUITO ZONA V B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.2 0.6 0.8 0.6

pH unidad de pH 7.8 8.0 7.9 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.41 0.88 0.55 0.81

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1040 1020 1040 1040

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 42-CIUDAD Pto. 23-CIUDAD Pto. 20-CIUDAD Pto. 35-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION
SARGENTO CABRAL 516  

5ª SEC.
B° SAN MARTÍN  M46 C7

CORONEL DÍAZ 146  4° 
SECC.

MONTECASEROS 1249   4ª  
SECCIÓN

NUMERO DE ANALISIS 11126 11194 11246 11247

FECHA DE EXTRACCION 24/11/2022 25/11/2022 28/11/2022 28/11/2022

CIRCUITO ZONA II A-SUM ZONA III A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA IV A-S UM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.3 0.6 0.5 1.5

pH unidad de pH 7.9 8.0 7.9 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.65 0.82 0.70 0.92

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1020 1020 1010 1010

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Página 6 de 43



PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 47-CIUDAD Pto. 48-CIUDAD Pto. 52-GODOY CRUZ Pto. 69-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION RIOJA 115
GRANADEROS 21  5ª 

SECCION

GENERAL ALVEAR 
ESQUINA ORTIZ 

(POLICÍA)

B° TRAPICHE CHUBUT 
1922

NUMERO DE ANALISIS 11248 11307 10242 10303

FECHA DE EXTRACCION 28/11/2022 29/11/2022 01/11/2022 02/11/2022

CIRCUITO ZONA IV A-SUM ZONA V A-SUM ZONA IV B-SUM ZONA V B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 2.6 0.8 0.7 0.6

pH unidad de pH 8.0 7.9 7.9 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.66 0.64 1.05 1.00

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 990 1000 1040 1030

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 70-GODOY CRUZ Pto. 64-GODOY CRUZ Pto. 71-GODOY CRUZ Pto. 73-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION
B° PARQUE  HUMAITÁ 

1658
LAVALLE 783

B° COVIMET  CERRO 
NEGRO 1928 (EDIFICIO 6)

LAGUNA DEL TORO 2088  
Bº FUSH

NUMERO DE ANALISIS 10304 10410 10411 10466

FECHA DE EXTRACCION 02/11/2022 04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022

CIRCUITO ZONA V B-SUM ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM ZONA II A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 2.3 1.2 1.2

pH unidad de pH 8.0 7.9 8.2 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.21 0.95 1.39 0.85

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 820 1060 800 1040

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l 1.1 ----- 1.1 -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l <0.001 ----- <0.001 -----

MANGANESO mg/l <0.01 ----- 0.02 -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l <0.2 ----- <0.2 -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 76-GODOY CRUZ Pto. 56-GODOY CRUZ Pto. 66-GODOY CRUZ Pto. 75-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION
Bº HUARPES I  MA C15  

RAWSON

B° LOS GLACIARES  
PERÓN 708 esq. PABLO 

IGLESIAS
MANSILLA 1898 HERNANDARIAS 553

NUMERO DE ANALISIS 10521 10577 10578 10715

FECHA DE EXTRACCION 08/11/2022 09/11/2022 09/11/2022 11/11/2022

CIRCUITO ZONA III A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA VI A-S UM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.4 1.3 1.8 2.6

pH unidad de pH 8.0 7.9 8.0 8.1

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.31 0.97 1.37 1.26

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 890 1040 880 850

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l 0.9 ----- 0.9 1.0

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l 0.002 ----- <0.001 <0.001

MANGANESO mg/l 0.03 ----- 0.02 0.01

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l <0.2 ----- <0.2 <0.2

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 49-GODOY CRUZ Pto. 50-GODOY CRUZ Pto. 52-GODOY CRUZ Pto. 69-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION B° SUPE  HUARPES 3298 25 DE MAYO 536
GENERAL ALVEAR 

ESQUINA ORTIZ 
(POLICÍA)

B° TRAPICHE CHUBUT 
1922

NUMERO DE ANALISIS 10755 10800 10926 10970

FECHA DE EXTRACCION 14/11/2022 15/11/2022 17/11/2022 18/11/2022

CIRCUITO ZONA I B-SUM ZONA II B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA V B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.0 0.9 0.9 1.2

pH unidad de pH 7.9 8.0 7.8 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.10 0.74 0.95 1.10

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1040 1010 1050 1040

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 70-GODOY CRUZ Pto. 51-GODOY CRUZ Pto. 64-GODOY CRUZ Pto. 71-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION
B° PARQUE  HUMAITÁ 

1658
CAYETANO SILVA 1489  

Bº C.E.COMERCIO
LAVALLE 783

B° COVIMET  CERRO 
NEGRO 1928 (EDIFICIO 6)

NUMERO DE ANALISIS 10971 11040 11079 11080

FECHA DE EXTRACCION 18/11/2022 22/11/2022 23/11/2022 23/11/2022

CIRCUITO ZONA V B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.9 6.4 1.7 5.1

pH unidad de pH 8.0 8.0 7.8 8.2

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.18 0.93 1.00 1.06

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 890 1010 1010 580

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l 0.9 ----- ----- 1.4

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l <0.001 ----- ----- 0.002

MANGANESO mg/l <0.01 ----- ----- 0.08

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l <0.2 ----- ----- 0.4

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de turbiedad en la muestra N°11080 fue corregida realizando lavado de red distribuidora

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 73-GODOY CRUZ Pto. 76-GODOY CRUZ Pto. 56-GODOY CRUZ Pto. 66-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION
LAGUNA DEL TORO 2088  

Bº FUSH
Bº HUARPES I  MA C15  

RAWSON

B° LOS GLACIARES  
PERÓN 708 esq. PABLO 

IGLESIAS
MANSILLA 1898

NUMERO DE ANALISIS 11128 11197 11249 11250

FECHA DE EXTRACCION 24/11/2022 25/11/2022 28/11/2022 28/11/2022

CIRCUITO ZONA II A-SUM ZONA III A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA IV A-S UM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.3 0.7 0.5 1.6

pH unidad de pH 7.9 8.0 7.8 8.3

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.96 1.41 1.04 1.32

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1030 650 1020 660

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- 1.5 ----- 1.2

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- <0.001 ----- <0.001

MANGANESO mg/l ----- 0.01 ----- 0.03

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- <0.2 ----- <0.2

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 57-GODOY CRUZ Pto. 63-GODOY CRUZ Pto. 74-GODOY CRUZ Pto. 98-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION
B° JUDICIAL 

CANDELARIA 926
PASAJE VITAL 405

B° LA ESTANZUELA  
PUCARÁ 2242  M2 C7

B° PALMARES 
BOULEVAR DE INGRESO

NUMERO DE ANALISIS 11308 11309 11310 11312

FECHA DE EXTRACCION 29/11/2022 29/11/2022 29/11/2022 29/11/2022

CIRCUITO ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 1.0 0.8 1.8

pH unidad de pH 8.0 8.0 7.8 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.67 1.07 0.87 0.61

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 940 870 1010 1010

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 75-GODOY CRUZ Pto. 43-GUAYMALLÉN Pto. 53-GUAYMALLÉN Pto. 62-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION HERNANDARIAS 553 HIGUERITAS 2265
LAMADRID Y RUFINO 

ORTEGA
Bº UTMA  MADRESELVA 

2247

NUMERO DE ANALISIS 11366 10241 10243 10244

FECHA DE EXTRACCION 30/11/2022 01/11/2022 01/11/2022 01/11/2022

CIRCUITO ZONA VI A-SUM ZONA IV B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA IV B-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.2 0.2 1.0 0.7

pH unidad de pH 8.1 7.5 8.0 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.29 0.60 0.77 0.99

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 610 1380 1030 1040

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l 1.4 ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l <0.001 ----- ----- -----

MANGANESO mg/l 0.04 ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l 0.2 ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 67-GUAYMALLÉN Pto. 84-GUAYMALLÉN Pto. 91-GUAYMALLÉN Pto. 17-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
B° ALDEA TORRE 

BLANCA
CAÑADITA ALEGRE 1183 
B° MATRIMONIO JOVEN

LOS TILOS 597 Y 
MATHUS HOYOS  

BERMEJO
B° CEC  M 2  C 28

NUMERO DE ANALISIS 10245 10306 10307 10406

FECHA DE EXTRACCION 01/11/2022 02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022

CIRCUITO ZONA IV B-SUM ZONA V B-SUM ZONA V B-SUM ZONA I A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.7 0.2 0.3

pH unidad de pH 7.8 8.0 7.3 7.3

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.95 0.70 0.52 0.62

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1050 1020 1990 2040

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- 41.6 42.0

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 46-GUAYMALLÉN Pto. 54-GUAYMALLÉN Pto. 94-GUAYMALLÉN Pto. 26-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION COBOS 404
B° N. SRA. DE LUJÁN  

URQUIZA 398 ESQ. RIOJA
INDEPENDENCIA 131

BENJAMÍN MATIENZO 
1651

NUMERO DE ANALISIS 10408 10409 10412 10462

FECHA DE EXTRACCION 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022

CIRCUITO ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM ZONA II A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.8 0.7 0.1 0.9

pH unidad de pH 8.0 7.9 7.5 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.74 0.75 0.47 0.68

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1050 1060 1140 1040

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- 19.8 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 5 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 38-GUAYMALLÉN Pto. 58-GUAYMALLÉN Pto. 100-GUAYMALLÉN Pto. 106-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION SAN LORENZO 1152
Bº 22 DE DICIEMBRE  

ITUZAINGO 717
ALMAGRO 1014 B° 

MATRIMONIO JOVEN
TABANERA 9027  

COLONIA MOLINA

NUMERO DE ANALISIS 10463 10465 10468 10469

FECHA DE EXTRACCION 07/11/2022 07/11/2022 07/11/2022 07/11/2022

CIRCUITO ZONA II A-SUM ZONA II A-SUM ZONA II A-SUM ZONA II A-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.6 1.1 1.2 1.7

pH unidad de pH 7.9 7.9 8.0 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.65 0.63 0.59 1.53

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1040 1040 1040 1140

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 29-GUAYMALLÉN Pto. 44-GUAYMALLÉN Pto. 92-GUAYMALLÉN Pto. 95-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
B° PARAGUAY  MC  C15, 

DIAGONAL LOS 
ZORZALES

B° NUEVA ESPERANZA 
MC C13

B° LAPALAYA  CICCIU 
1138

B° PEDRO MOLINA II  
SAENZ 3392 ESQ. 

ECUADOR

NUMERO DE ANALISIS 10519 10520 10523 10524

FECHA DE EXTRACCION 08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022

CIRCUITO ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.4 0.5 0.3 0.8

pH unidad de pH 7.3 7.5 7.4 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.11 0.61 0.80 0.75

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1130 1180 1390 1040

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- 29.1 13.3 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 30-GUAYMALLÉN Pto. 45-GUAYMALLÉN Pto. 61-GUAYMALLÉN Pto. 99-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION FERRARI 543 DPTO 23
25 DE MAYO 2191 - 

LAVADERO
Bº 9 DE JULIO  MB C12 (B° 

EL AMANECER)
B° SAN ANTONIO MLL 

C33

NUMERO DE ANALISIS 10712 10713 10714 10716

FECHA DE EXTRACCION 11/11/2022 11/11/2022 11/11/2022 11/11/2022

CIRCUITO ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 1.4 0.5 0.4

pH unidad de pH 8.0 8.0 7.4 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.01 0.61 0.60 0.77

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1040 1030 1590 1190

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- 15.8 12.5

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 105-GUAYMALLÉN Pto. 41-GUAYMALLÉN Pto. 55-GUAYMALLÉN Pto. 65-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
EST. SERVICIO SHELL  

TIRASSO Y CARRIL 
GODOY CRUZ

ALPATACAL Y CHILE  
CENTRO DE SALUD

PAMPA AMARILLA 7177
GRIFO CASILLA 

GUARDIA CLUB DE 
CAMPO MENDOZA

NUMERO DE ANALISIS 10717 10754 10756 10757

FECHA DE EXTRACCION 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 14/11/2022

CIRCUITO ZONA VI A-SUM ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.9 0.2 0.6

pH unidad de pH 7.3 7.8 7.5 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.60 0.65 1.27 0.47

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1500 1140 1420 1130

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 20.1 ----- 15.3 20.4

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 17-GUAYMALLÉN Pto. 18-GUAYMALLÉN Pto. 27-GUAYMALLÉN Pto. 39-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION B° CEC  M 2  C 28
MATHUS HOYOS 4641  

BERMEJO
VICTOR HUGO 2184

Bº UJEMVI II  ME C1 
BALAGUER ESQ 

GUTENBERG

NUMERO DE ANALISIS 10761 10797 10798 10799

FECHA DE EXTRACCION 14/11/2022 15/11/2022 15/11/2022 15/11/2022

CIRCUITO ZONA I A-SUM ZONA II B-SUM ZONA II B-SUM ZONA II B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.3 0.9 0.9

pH unidad de pH 7.1 7.5 7.9 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.42 0.76 0.68 0.67

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2020 1250 1040 1110

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 41.1 50.8 ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml ----- <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml ----- <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml ----- <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 59-GUAYMALLÉN Pto. 28-GUAYMALLÉN Pto. 31-GUAYMALLÉN Pto. 60-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION A. CALLE 9339
B° SOEVA VÍRGEN DE 
LAS NIEVES MD C26

Bº SUYAY  MG C16 
CALLE J. ÁLVAREZ

B° COCUCCI  
HUMAHUACA 7774

NUMERO DE ANALISIS 10801 10839 10840 10842

FECHA DE EXTRACCION 15/11/2022 16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022

CIRCUITO ZONA II B-SUM ZONA III B-SUM ZONA III B-SUM ZONA III B -SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 1.7 0.2 0.3

pH unidad de pH 7.3 7.4 7.5 7.4

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.96 0.52 0.21 0.83

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1240 1210 1030 1370

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- 35.4 ----- 14.4

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 43-GUAYMALLÉN Pto. 53-GUAYMALLÉN Pto. 62-GUAYMALLÉN Pto. 67-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION HIGUERITAS 2265
LAMADRID Y RUFINO 

ORTEGA
Bº UTMA  MADRESELVA 

2247
B° ALDEA TORRE 

BLANCA

NUMERO DE ANALISIS 10925 10927 10928 10929

FECHA DE EXTRACCION 17/11/2022 17/11/2022 17/11/2022 17/11/2022

CIRCUITO ZONA IV B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA IV B-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.8 0.5 0.3

pH unidad de pH 7.4 8.0 7.9 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.45 0.62 0.92 0.76

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1390 1040 1030 1080

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 84-GUAYMALLÉN Pto. 91-GUAYMALLÉN Pto. 24-GUAYMALLÉN Pto. 97-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
CAÑADITA ALEGRE 1183 
B° MATRIMONIO JOVEN

LOS TILOS 597 Y 
MATHUS HOYOS  

BERMEJO

Bº COOP.  BERMEJO 
EUSEBIO GUINES MI C20

ROSARIO S/N° - 
SHOPPING

NUMERO DE ANALISIS 10973 10974 11038 11042

FECHA DE EXTRACCION 18/11/2022 18/11/2022 22/11/2022 22/11/2022

CIRCUITO ZONA V B-SUM ZONA V B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA VI B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.8 0.3 0.1 1.8

pH unidad de pH 8.0 7.2 7.6 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.76 0.66 0.13 0.57

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.08 -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1030 2010 1190 1060

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- 42.3 15.0 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de cloro en la muestra N°11038  fue corregida obteniéndose un valor de 0,70 mg/l 

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 101-GUAYMALLÉN Pto. 99-GUAYMALLÉN Pto. 17-GUAYMALLÉN Pto. 46-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION ACHUPALLAS 2630
B° SAN ANTONIO MLL 

C33
B° CEC  M 2  C 28 COBOS 404

NUMERO DE ANALISIS 11043 11051 11075 11077

FECHA DE EXTRACCION 22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022 23/11/2022

CIRCUITO ZONA VI B-SUM ZONA VI A-SUM ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.9 0.2 0.1 0.9

pH unidad de pH 7.8 7.6 7.1 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.67 0.11 0.50 0.65

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- 0.06 ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1060 1190 2000 1030

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- 15.0 43.7 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de cloro en la muestra N°11051  fue corregida obteniéndose un valor de 0,70 mg/l 

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 54-GUAYMALLÉN Pto. 94-GUAYMALLÉN Pto. 26-GUAYMALLÉN Pto. 38-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
B° N. SRA. DE LUJÁN  

URQUIZA 398 ESQ. RIOJA
INDEPENDENCIA 131

BENJAMÍN MATIENZO 
1651

SAN LORENZO 1152

NUMERO DE ANALISIS 11078 11081 11124 11125

FECHA DE EXTRACCION 23/11/2022 23/11/2022 24/11/2022 24/11/2022

CIRCUITO ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM ZONA II A-SUM ZONA II A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.2 0.8 1.0

pH unidad de pH 7.7 7.5 7.9 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.67 0.55 0.75 0.55

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1070 1120 1020 1060

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- 20.1 ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 58-GUAYMALLÉN Pto. 100-GUAYMALLÉN Pto. 106-GUAYMALLÉN Pto. 29-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
Bº 22 DE DICIEMBRE  

ITUZAINGO 717
ALMAGRO 1014 B° 

MATRIMONIO JOVEN
TABANERA 9027  

COLONIA MOLINA

B° PARAGUAY  MC  C15, 
DIAGONAL LOS 

ZORZALES

NUMERO DE ANALISIS 11127 11130 11131 11195

FECHA DE EXTRACCION 24/11/2022 24/11/2022 24/11/2022 25/11/2022

CIRCUITO ZONA II A-SUM ZONA II A-SUM ZONA II A-SUM ZONA III A-S UM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 0.9 1.6 0.3

pH unidad de pH 7.9 7.7 7.6 7.1

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.56 0.45 0.75 0.68

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1030 1050 1130 1320

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- 22.9

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 44-GUAYMALLÉN Pto. 92-GUAYMALLÉN Pto. 95-GUAYMALLÉN Pto. 21-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
B° NUEVA ESPERANZA 

MC C13
B° LAPALAYA  CICCIU 

1138

B° PEDRO MOLINA II  
SAENZ 3392 ESQ. 

ECUADOR

Bº VIALIDAD  MATHUS 
HOYOS 483

NUMERO DE ANALISIS 11196 11199 11200 11306

FECHA DE EXTRACCION 25/11/2022 25/11/2022 25/11/2022 29/11/2022

CIRCUITO ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM ZONA V A- SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.1 0.8 0.4

pH unidad de pH 7.3 7.5 7.6 7.1

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.81 1.20 0.80 0.23

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1210 1290 1070 2290

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 32.4 11.8 ----- 32.9

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 87-GUAYMALLÉN Pto. 114-GUAYMALLÉN Pto. 30-GUAYMALLÉN Pto. 45-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
Bº FAMATINA  ELPIDIO 

GONZÁLEZ 7164 B° ALTO 
RODEO

MATHUS HOYOS 400 FERRARI 543 DPTO 23
25 DE MAYO 2191 - 

LAVADERO

NUMERO DE ANALISIS 11311 11313 11363 11364

FECHA DE EXTRACCION 29/11/2022 29/11/2022 30/11/2022 30/11/2022

CIRCUITO ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.3 1.5 2.4

pH unidad de pH 7.1 7.1 7.9 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.88 0.45 0.83 0.67

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1360 2300 980 1020

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 14.0 33.3 ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de turbiedad en la muestra N°11364 fue corregida realizando lavado de red distribuidora
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 61-GUAYMALLÉN Pto. 99-GUAYMALLÉN Pto. 105-GUAYMALLÉN Pto. 10-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
Bº 9 DE JULIO  MB C12 (B° 

EL AMANECER)
B° SAN ANTONIO MLL 

C33

EST. SERVICIO SHELL  
TIRASSO Y CARRIL 

GODOY CRUZ

Bº 1 DE SETIEMBRE 
MARTÍN FIERRO 455

NUMERO DE ANALISIS 11365 11367 11368 10300

FECHA DE EXTRACCION 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 02/11/2022

CIRCUITO ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA V B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.3 0.4 1.2

pH unidad de pH 7.4 7.6 7.3 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.41 0.75 0.81 0.61

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1570 1170 1510 1030

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 16.4 14.9 23.0 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 109-LAS HERAS Pto. 103-LAS HERAS Pto. 16-LAS HERAS Pto.  3-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
B° 25 DE SEPTIEMBRE MA 

C18 J.J. VALLE 1713
B° RAIZ  MA C7 DR. 

PERINETTI
Bº UJEMVI I  M4 C16 LOS 

JAZMINES 2153
Bº COLOMBIA I   M B C 10

NUMERO DE ANALISIS 10308 10413 10461 10517

FECHA DE EXTRACCION 02/11/2022 04/11/2022 07/11/2022 08/11/2022

CIRCUITO ZONA V B-SUM ZONA I A-SUM ZONA II A-SUM ZONA III A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 0.2 1.6 0.4

pH unidad de pH 8.0 7.3 8.0 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.75 1.05 0.79 0.52

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1030 2540 1040 1040

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- 23.9 ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 90-LAS HERAS Pto. 111-LAS HERAS Pto. 104-LAS HERAS Pto. 7-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION B° DORREGO MF C17
B° PLUMERILLO - SAN 

JUAN 2465
B° 25 DE MAYO  

VIALIDAD NACIONAL
Bº JUAN AGUSTÍN MAZA  

MA C7

NUMERO DE ANALISIS 10522 10525 10534 10573

FECHA DE EXTRACCION 08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022 09/11/2022

CIRCUITO ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM ZONA III B-SUM ZONA IV A -SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.8 0.3 0.3 0.9

pH unidad de pH 7.6 7.6 7.7 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.43 0.67 0.00 0.51

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.00 -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2170 1840 1670 1040

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 17.7 27.9 28.5 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l 355 ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l 0.011 ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l 0.06 ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de cloro en la muestra N°10534  fue corregida obteniéndose un valor de 0,86 mg/l 
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 108-LAS HERAS Pto. 12-LAS HERAS Pto. 15-LAS HERAS Pto.  8-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION B° AMTAGA II  MA C1 BALCARCE 1180
Bº CEMENTISTA I   
J.M.GODOY 982

FRAY LUIS BELTRÁN 
2874

NUMERO DE ANALISIS 10580 10710 10711 10752

FECHA DE EXTRACCION 09/11/2022 11/11/2022 11/11/2022 14/11/2022

CIRCUITO ZONA IV A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA I B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.6 0.8 0.5

pH unidad de pH 8.0 8.0 8.0 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.64 0.89 0.70 0.44

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1040 1040 1040 1370

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- 4.9

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 88-LAS HERAS Pto. 13-LAS HERAS Pto. 102-LAS HERAS Pto. 110-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION MAIPÚ 2434
Bº INFANTA M35 C25 

MANUEL LAINEZ
B° TAMARINDOS 

LAPRIDA 1798 ESQ. ALEM

B° CEMENTISTA II  M9 C2  
P. MENDOCINAS Y 

JACARANDÁ

NUMERO DE ANALISIS 10759 10796 10803 10804

FECHA DE EXTRACCION 14/11/2022 15/11/2022 15/11/2022 15/11/2022

CIRCUITO ZONA I B-SUM ZONA II B-SUM ZONA II B-SUM ZONA II B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.7 0.5 0.7

pH unidad de pH 7.5 8.0 7.9 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.27 0.63 0.58 0.86

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2300 1040 1040 1030

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 16.4 ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l 310 ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l 0.012 ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l 0.02 ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto.  1-LAS HERAS Pto.  2-LAS HERAS Pto. 89-LAS HERAS Pto. 104-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION FADER 154 B° MATHEU
Bº EVA PERÓN  MA C1, 

Dr. MORENO 4285
B° MONTBRUM OCAMPO 

ME C3
B° 25 DE MAYO  

VIALIDAD NACIONAL

NUMERO DE ANALISIS 10837 10838 10844 10845

FECHA DE EXTRACCION 16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022

CIRCUITO ZONA III B-SUM ZONA III B-SUM ZONA III B-SUM ZONA III B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 0.5 0.3 0.2

pH unidad de pH 7.7 8.0 7.7 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.34 0.42 0.60 0.81

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1490 1040 1860 1680

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 2.3 ----- 20.0 28.6

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- 547 -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- <0.010 -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- <0.01 -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 22 <1 <1 55

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 10-LAS HERAS Pto. 109-LAS HERAS Pto.  9-LAS HERAS Pto. 14-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
Bº 1 DE SETIEMBRE 
MARTÍN FIERRO 455

B° 25 DE SEPTIEMBRE MA 
C18 J.J. VALLE 1713

B° 30 DE OCTUBRE  M10 
C4

GARIBALDI  407

NUMERO DE ANALISIS 10967 10975 11036 11037

FECHA DE EXTRACCION 18/11/2022 18/11/2022 22/11/2022 22/11/2022

CIRCUITO ZONA V B-SUM ZONA V B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA VI B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.4 0.8 0.7 5.9

pH unidad de pH 7.9 7.9 8.0 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.74 0.83 0.55 0.83

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1030 1030 1020 1020

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de turbiedad en la muestra N°11037 fue corregida realizando lavado de red distribuidora
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 103-LAS HERAS Pto. 16-LAS HERAS Pto.  3-LAS HERAS Pto. 90-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
B° RAIZ  MA C7 DR. 

PERINETTI
Bº UJEMVI I  M4 C16 LOS 

JAZMINES 2153
Bº COLOMBIA I   M B C 10 B° DORREGO MF C17

NUMERO DE ANALISIS 11082 11123 11193 11198

FECHA DE EXTRACCION 23/11/2022 24/11/2022 25/11/2022 25/11/2022

CIRCUITO ZONA I A-SUM ZONA II A-SUM ZONA III A-SUM ZONA III A-S UM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 2.9 0.7 0.5

pH unidad de pH 7.4 7.8 7.9 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.82 0.74 0.73 0.37

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2340 1020 1020 2160

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 21.6 ----- ----- 18.1

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- 360

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- <0.010

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- 0.03

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de turbiedad en la muestra N°11123 fue corregida realizando lavado de red distribuidora
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 111-LAS HERAS Pto. 7-LAS HERAS Pto. 108-LAS HERAS Pto.  5-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
B° PLUMERILLO - SAN 

JUAN 2465
Bº JUAN AGUSTÍN MAZA  

MA C7
B° AMTAGA II  MA C1 Bº MUNICIPAL M1 C29 

NUMERO DE ANALISIS 11201 11245 11252 11305

FECHA DE EXTRACCION 25/11/2022 28/11/2022 28/11/2022 29/11/2022

CIRCUITO ZONA III A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA V A-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.8 0.8 0.9 0.8

pH unidad de pH 7.5 7.9 8.0 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.73 0.70 0.82 0.65

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1830 1010 1000 1000

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 27.9 ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO
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INFORME SUMBACT NOVIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO

Página 38 de 43

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 



PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO

IDENTIFICACION Pto. 12-LAS HERAS Pto. 15-LAS HERAS Pto. 80-LUJÁN DE CUYO Pto. 78-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION BALCARCE 1180
Bº CEMENTISTA I   
J.M.GODOY 982

PUEYRREDÓN 2421 
COMERCIOS NUEVOS

Bº COVEBAPRE  EL 
SALVADOR 7254

NUMERO DE ANALISIS 11361 11362 10305 10467

FECHA DE EXTRACCION 30/11/2022 30/11/2022 02/11/2022 07/11/2022

CIRCUITO ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA V B-SUM ZONA II A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.8 0.7 0.7 0.4

pH unidad de pH 7.9 7.9 8.3 8.2

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.79 0.86 1.31 0.92

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 980 990 570 590

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- 1.7 1.6

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- <0.001 <0.001

MANGANESO mg/l ----- ----- <0.01 <0.01

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- <0.2 <0.2

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUY O

IDENTIFICACION Pto. 82-LUJÁN DE CUYO Pto.  1-POTRERILLOS Pto. 77-LUJÁN DE CUYO Pto. 112-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION
Bº LOS  CASTAÑOS  MF 

C8
POLICÍA POTRERILLOS UGARTE 630

Bº SOL Y SIERRA  
BELGRANO 101

NUMERO DE ANALISIS 10579 10699 10758 10760

FECHA DE EXTRACCION 09/11/2022 11/11/2022 14/11/2022 14/11/2022

CIRCUITO ZONA IV A-SUM ALTA MONTAÑA-SUM ZONA I B-SUM ZONA I B-S UM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 0.3 1.6 0.7

pH unidad de pH 8.2 8.3 7.8 8.3

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.82 1.69 1.09 1.15

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 590 590 1040 610

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l 1.6 1.5 ----- 1.5

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l <0.001 <0.001 ----- <0.001

MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 ----- <0.01

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l <0.2 <0.2 ----- <0.2

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUY O

IDENTIFICACION Pto. 79-LUJÁN DE CUYO Pto. 80-LUJÁN DE CUYO Pto. 81-LUJÁN DE CUYO Pto. 113-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION
Bº LOS ALERCES I  M11 

C12  TERRADA
PUEYRREDÓN 2421 

COMERCIOS NUEVOS
Bº HUERTO DEL SOL  

BOGOTÁ 7670

ROQUE S. PEÑA S/N° 
(CENTRO DE SALUD N° 
32)  LAS COMPUERTAS

NUMERO DE ANALISIS 10843 10972 11041 11044

FECHA DE EXTRACCION 16/11/2022 18/11/2022 22/11/2022 22/11/2022

CIRCUITO ZONA III B-SUM ZONA V B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA VI B-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.7 1.4 0.7

pH unidad de pH 7.8 8.2 7.9 8.2

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.89 1.48 0.93 1.24

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1040 560 1030 660

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- 1.7 ----- 1.3

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- <0.001 ----- <0.001

MANGANESO mg/l ----- 0.01 ----- <0.01

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- <0.2 ----- <0.2

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUY O

IDENTIFICACION Pto. 112-LUJÁN DE CUYO Pto. 78-LUJÁN DE CUYO Pto. 82-LUJÁN DE CUYO Pto. 113-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION
Bº SOL Y SIERRA  
BELGRANO 101

Bº COVEBAPRE  EL 
SALVADOR 7254

Bº LOS  CASTAÑOS  MF 
C8

ROQUE S. PEÑA S/N° 
(CENTRO DE SALUD N° 
32)  LAS COMPUERTAS

NUMERO DE ANALISIS 11092 11129 11251 11377

FECHA DE EXTRACCION 23/11/2022 24/11/2022 28/11/2022 30/11/2022

CIRCUITO ZONA I B-SUM ZONA II A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA VI B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 0.2 1.2 0.7

pH unidad de pH 8.2 8.2 8.3 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.22 1.16 1.29 1.23

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 590 580 600 690

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- 1.5 1.3 -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- <0.001 <0.001 -----

MANGANESO mg/l ----- <0.01 0.02 -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- <0.2 <0.2 -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO
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PROCEDENCIA MAIPÚ MAIPÚ MAIPÚ -----

IDENTIFICACION Pto. 85-MAIPÚ Pto. 72-MAIPÚ Pto. 85-MAIPÚ -----

PUNTO DE EXTRACCION MAZA Y CIVIT

RODRÍGUEZ PEÑA Y 
MAZA        EST.DE SERV. 

SHELL    ZONA 
INDUSTRIAL

MAZA Y CIVIT -----

NUMERO DE ANALISIS 10246 10802 10930 -----

FECHA DE EXTRACCION 01/11/2022 15/11/2022 17/11/2022 -----

CIRCUITO ZONA IV B-SUM ZONA II B-SUM ZONA IV B-SUM -----

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.8 0.5 0.6 -----

pH unidad de pH 7.9 7.8 7.8 -----

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.00 0.84 0.96 -----

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1030 1040 1040 -----

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 -----

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 -----

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 -----

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 -----

LIC. ADOLFO CATAPANO
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PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 33-CIUDAD Pto. 36-CIUDAD Pto. 19-CIUDAD Pto. 93-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION AGUSTÍN ALVAREZ 576
B° LA FAVORITA  JARDIN 

MATERNAL (PORTÓN 
CENTRO DE SALUD)

B° SANIDAD  HNO.P. 
RAFAEL 2910 ESQ. SAN 

JOSÉ

CASA DE GOBIERNO ALA 
OESTE G/P SOBRE 

VIRGEN DEL C. DE CUYO

NUMERO DE ANALISIS 11427 11537 11597 11604

FECHA DE EXTRACCION 01/12/2022 05/12/2022 06/12/2022 06/12/2022

CIRCUITO ZONA I B-SUM ZONA III B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA IV B-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.7 1.4 0.6 0.7

pH unidad de pH 7.9 7.8 8.0 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.69 1.14 0.86 0.45

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 980 920 980 980

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio
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PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 22-CIUDAD Pto. 37-CIUDAD Pto. 32-CIUDAD Pto. 34-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION ESPAÑA 2473
INGRESO ACUEDUCTO 
750 mm ALTO GODOY

Bº COVSE  LEBHENSON  
1425

PERÚ 1356 - 1° PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO

NUMERO DE ANALISIS 11663 11664 11747 11803

FECHA DE EXTRACCION 07/12/2022 07/12/2022 12/12/2022 13/12/2022

CIRCUITO ZONA V B-SUM ZONA V B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA I A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.6 1.1 0.8 0.9

pH unidad de pH 7.9 7.8 7.8 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.84 0.98 0.78 0.72

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 980 910 950 940

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 107-CIUDAD Pto. 42-CIUDAD Pto. 23-CIUDAD Pto. 20-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION HUARPES 2785
SARGENTO CABRAL 516  

5ª SEC.
B° SAN MARTÍN  M46 C7

CORONEL DÍAZ 146  4° 
SECC.

NUMERO DE ANALISIS 11810 11849 11910 11953

FECHA DE EXTRACCION 13/12/2022 14/12/2022 15/12/2022 16/12/2022

CIRCUITO ZONA I A-SUM ZONA II A-SUM ZONA III A-SUM ZONA IV A-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.8 0.8 0.9 0.6

pH unidad de pH 7.8 7.9 7.9 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.93 0.80 0.73 0.46

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 930 920 920 920

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio
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PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 35-CIUDAD Pto. 47-CIUDAD Pto. 48-CIUDAD Pto. 33-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION
MONTECASEROS 1249   4ª  

SECCIÓN
RIOJA 115

GRANADEROS 21  5ª 
SECCION

AGUSTÍN ALVAREZ 576

NUMERO DE ANALISIS 11954 11955 12018 12125

FECHA DE EXTRACCION 16/12/2022 16/12/2022 19/12/2022 21/12/2022

CIRCUITO ZONA IV A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA V A-SUM ZONA I B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.9 1.1 0.5 0.8

pH unidad de pH 7.9 7.9 7.7 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.41 0.73 0.81 0.76

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 910 900 920 920

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio
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PROCEDENCIA CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

IDENTIFICACION Pto. 19-CIUDAD Pto. 93-CIUDAD Pto. 22-CIUDAD Pto. 37-CIUDAD

PUNTO DE EXTRACCION
B° SANIDAD  HNO.P. 

RAFAEL 2910 ESQ. SAN 
JOSÉ

CASA DE GOBIERNO ALA 
OESTE G/P SOBRE 

VIRGEN DEL C. DE CUYO
ESPAÑA 2473

INGRESO ACUEDUCTO 
750 mm ALTO GODOY

NUMERO DE ANALISIS 12263 12270 12311 12312

FECHA DE EXTRACCION 26/12/2022 26/12/2022 27/12/2022 27/12/2022

CIRCUITO ZONA IV B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA V B-SUM ZONA V B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.3 0.7 0.4 0.5

pH unidad de pH 7.9 7.9 7.8 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.91 0.68 0.76 0.92

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 900 900 900 870

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio
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PROCEDENCIA CIUDAD GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 32-CIUDAD Pto. 49-GODOY CRUZ Pto. 52-GODOY CRUZ Pto. 69-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION
Bº COVSE  LEBHENSON  

1425
B° SUPE  HUARPES 3298

GENERAL ALVEAR 
ESQUINA ORTIZ 

(POLICÍA)

B° TRAPICHE CHUBUT 
1922

NUMERO DE ANALISIS 12368 11429 11599 11665

FECHA DE EXTRACCION 28/12/2022 01/12/2022 06/12/2022 07/12/2022

CIRCUITO ZONA VI B-SUM ZONA I B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA V B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.4 1.8 0.6 1.1

pH unidad de pH 7.9 7.9 7.9 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.77 1.10 1.10 1.16

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 910 900 940 980

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 5 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 70-GODOY CRUZ Pto. 51-GODOY CRUZ Pto. 64-GODOY CRUZ Pto. 71-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION
B° PARQUE  HUMAITÁ 

1658
CAYETANO SILVA 1489  

Bº C.E.COMERCIO
LAVALLE 783

B° COVIMET  CERRO 
NEGRO 1928 (EDIFICIO 6)

NUMERO DE ANALISIS 11666 11748 11806 11807

FECHA DE EXTRACCION 07/12/2022 12/12/2022 13/12/2022 13/12/2022

CIRCUITO ZONA V B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 1.1 1.7 2.6

pH unidad de pH 8.2 7.9 7.8 8.1

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.93 0.93 0.93 1.48

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 640 860 890 590

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l 1.3 ----- ----- 1.6

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l <0.001 ----- ----- -----

MANGANESO mg/l <0.01 ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l <0.2 ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de turbiedad en la muestra N°11807 fue corregida realizando lavado de red distribuidora

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 73-GODOY CRUZ Pto. 76-GODOY CRUZ Pto. 56-GODOY CRUZ Pto. 66-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION
LAGUNA DEL TORO 2088  

Bº FUSH
Bº HUARPES I  MA C15  

RAWSON

B° LOS GLACIARES  
PERÓN 708 esq. PABLO 

IGLESIAS
MANSILLA 1898

NUMERO DE ANALISIS 11851 11913 11956 11957

FECHA DE EXTRACCION 14/12/2022 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022

CIRCUITO ZONA II A-SUM ZONA III A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA IV A-S UM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.8 8.4 0.8 2.5

pH unidad de pH 7.8 8.1 7.8 8.1

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.98 1.45 0.88 1.73

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 930 580 920 570

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- 1.5 ----- 1.5

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- 0.002

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- 0.05

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- 0.2

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 57-GODOY CRUZ Pto. 63-GODOY CRUZ Pto. 74-GODOY CRUZ Pto. 98-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION
B° JUDICIAL 

CANDELARIA 926
PASAJE VITAL 405

B° LA ESTANZUELA  
PUCARÁ 2242  M2 C7

B° PALMARES 
BOULEVAR DE INGRESO

NUMERO DE ANALISIS 12019 12020 12021 12023

FECHA DE EXTRACCION 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022

CIRCUITO ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.7 0.8 0.5 6.6

pH unidad de pH 7.8 7.8 7.7 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.25 1.32 1.17 1.14

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 810 800 920 920

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l 0.7 0.7 ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ

IDENTIFICACION Pto. 75-GODOY CRUZ Pto. 49-GODOY CRUZ Pto. 50-GODOY CRUZ Pto. 52-GODOY CRUZ

PUNTO DE EXTRACCION HERNANDARIAS 553 B° SUPE  HUARPES 3298 25 DE MAYO 536
GENERAL ALVEAR 

ESQUINA ORTIZ 
(POLICÍA)

NUMERO DE ANALISIS 12085 12127 12210 12265

FECHA DE EXTRACCION 20/12/2022 21/12/2022 22/12/2022 26/12/2022

CIRCUITO ZONA VI A-SUM ZONA I B-SUM ZONA II B-SUM ZONA IV B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.5 3.8 0.8 1.9

pH unidad de pH 8.0 7.8 7.9 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.81 1.13 0.79 1.28

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 610 890 880 860

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l 1.3 ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l 0.001 ----- ----- -----

MANGANESO mg/l 0.01 ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l <0.2 ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022
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PROCEDENCIA GODOY CRUZ GODOY CRUZ GODOY CRUZ GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 69-GODOY CRUZ Pto. 70-GODOY CRUZ Pto. 51-GODOY CRUZ Pto. 41-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
B° TRAPICHE CHUBUT 

1922
B° PARQUE  HUMAITÁ 

1658
CAYETANO SILVA 1489  

Bº C.E.COMERCIO
ALPATACAL Y CHILE  
CENTRO DE SALUD

NUMERO DE ANALISIS 12313 12314 12369 11428

FECHA DE EXTRACCION 27/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 01/12/2022

CIRCUITO ZONA V B-SUM ZONA V B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA I B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 0.9 0.4 0.7

pH unidad de pH 7.7 8.3 7.9 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.91 1.89 1.13 0.51

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 910 590 880 1130

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- 1.8 ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- 0.002 ----- -----

MANGANESO mg/l ----- 0.02 ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- <0.2 ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022

Página 11 de 37



PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 55-GUAYMALLÉN Pto. 65-GUAYMALLÉN Pto. 17-GUAYMALLÉN Pto. 28-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION PAMPA AMARILLA 7177
GRIFO CASILLA 

GUARDIA CLUB DE 
CAMPO MENDOZA

B° CEC  M 2  C 28
B° SOEVA VÍRGEN DE 
LAS NIEVES MD C26

NUMERO DE ANALISIS 11430 11431 11435 11535

FECHA DE EXTRACCION 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 05/12/2022

CIRCUITO ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM ZONA I A-SUM ZONA III B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.4 0.2 0.4 1.8

pH unidad de pH 7.4 7.5 7.1 7.4

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.51 0.49 0.48 0.42

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1420 1130 2010 1170

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 15.8 20.5 42.5 31.0

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 ----- <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 ----- <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 ----- <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 ----- <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 31-GUAYMALLÉN Pto. 60-GUAYMALLÉN Pto. 43-GUAYMALLÉN Pto. 53-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
Bº SUYAY  MG C16 
CALLE J. ÁLVAREZ

B° COCUCCI  
HUMAHUACA 7774

HIGUERITAS 2265
LAMADRID Y RUFINO 

ORTEGA

NUMERO DE ANALISIS 11536 11538 11598 11600

FECHA DE EXTRACCION 05/12/2022 05/12/2022 06/12/2022 06/12/2022

CIRCUITO ZONA III B-SUM ZONA III B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA IV B- SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.2 0.4 0.6

pH unidad de pH 7.4 7.5 7.5 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.66 1.37 0.75 0.59

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1040 1240 1370 1010

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- 11.6 ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 62-GUAYMALLÉN Pto. 67-GUAYMALLÉN Pto. 84-GUAYMALLÉN Pto. 91-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
Bº UTMA  MADRESELVA 

2247
B° ALDEA TORRE 

BLANCA
CAÑADITA ALEGRE 1183 
B° MATRIMONIO JOVEN

LOS TILOS 597 Y 
MATHUS HOYOS  

BERMEJO

NUMERO DE ANALISIS 11601 11602 11668 11669

FECHA DE EXTRACCION 06/12/2022 06/12/2022 07/12/2022 07/12/2022

CIRCUITO ZONA IV B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA V B-SUM ZONA V B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.9 0.5 0.6 0.3

pH unidad de pH 7.8 7.6 7.9 7.2

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.02 0.81 0.88 0.66

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 970 1020 1000 1980

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- 43.2

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 24-GUAYMALLÉN Pto. 97-GUAYMALLÉN Pto. 101-GUAYMALLÉN Pto. 17-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
Bº COOP.  BERMEJO 

EUSEBIO GUINES MI C20
ROSARIO S/N° - 

SHOPPING
ACHUPALLAS 2630 B° CEC  M 2  C 28

NUMERO DE ANALISIS 11746 11750 11751 11802

FECHA DE EXTRACCION 12/12/2022 12/12/2022 12/12/2022 13/12/2022

CIRCUITO ZONA VI B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA I A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 1.9 1.1 1.1

pH unidad de pH 7.5 7.7 7.8 7.1

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.10 0.72 0.75 0.38

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.00 ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1180 980 980 2010

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 14.8 ----- ----- 41.7

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 5 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 46-GUAYMALLÉN Pto. 54-GUAYMALLÉN Pto. 94-GUAYMALLÉN Pto. 26-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION COBOS 404
B° N. SRA. DE LUJÁN  

URQUIZA 398 ESQ. RIOJA
INDEPENDENCIA 131

BENJAMÍN MATIENZO 
1651

NUMERO DE ANALISIS 11804 11805 11808 11847

FECHA DE EXTRACCION 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 14/12/2022

CIRCUITO ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM ZONA I A-SUM ZONA II A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.2 1.0 0.2 2.4

pH unidad de pH 7.9 7.8 7.3 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.67 0.39 0.29 0.69

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 940 980 1150 910

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- 20.0 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de turbiedad en la muestra N°11847 fue corregida realizando lavado de red distribuidora

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 38-GUAYMALLÉN Pto. 58-GUAYMALLÉN Pto. 100-GUAYMALLÉN Pto. 106-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION SAN LORENZO 1152
Bº 22 DE DICIEMBRE  

ITUZAINGO 717
ALMAGRO 1014 B° 

MATRIMONIO JOVEN
TABANERA 9027  

COLONIA MOLINA

NUMERO DE ANALISIS 11848 11850 11853 11854

FECHA DE EXTRACCION 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022 14/12/2022

CIRCUITO ZONA II A-SUM ZONA II A-SUM ZONA II A-SUM ZONA II A-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.2 2.5 1.1 1.2

pH unidad de pH 7.8 7.9 7.8 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.65 0.81 0.83 0.42

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 950 930 960 1120

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

La deficiencia de turbiedad en la muestra N°11850 fue corregida realizando lavado de red distribuidora

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 29-GUAYMALLÉN Pto. 44-GUAYMALLÉN Pto. 92-GUAYMALLÉN Pto. 95-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
B° PARAGUAY  MC  C15, 

DIAGONAL LOS 
ZORZALES

B° NUEVA ESPERANZA 
MC C13

B° LAPALAYA  CICCIU 
1138

B° PEDRO MOLINA II  
SAENZ 3392 ESQ. 

ECUADOR

NUMERO DE ANALISIS 11911 11912 11915 11916

FECHA DE EXTRACCION 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022

CIRCUITO ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.9 0.5 0.9 0.7

pH unidad de pH 7.1 7.4 7.4 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.26 0.45 0.75 0.62

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1310 1110 1290 950

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO
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ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 



PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 21-GUAYMALLÉN Pto. 87-GUAYMALLÉN Pto. 114-GUAYMALLÉN Pto. 30-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
Bº VIALIDAD  MATHUS 

HOYOS 483

Bº FAMATINA  ELPIDIO 
GONZÁLEZ 7164 B° ALTO 

RODEO
MATHUS HOYOS 400 FERRARI 543 DPTO 23

NUMERO DE ANALISIS 12017 12022 12024 12082

FECHA DE EXTRACCION 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022

CIRCUITO ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM ZONA V A-SUM ZONA VI A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.1 0.2 0.1 0.2

pH unidad de pH 7.3 7.1 7.0 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.24 0.71 0.28 0.61

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2270 1250 2270 920

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 32.8 11.8 32.9 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 45-GUAYMALLÉN Pto. 61-GUAYMALLÉN Pto. 99-GUAYMALLÉN Pto. 105-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
25 DE MAYO 2191 - 

LAVADERO
Bº 9 DE JULIO  MB C12 (B° 

EL AMANECER)
B° SAN ANTONIO MLL 

C33

EST. SERVICIO SHELL  
TIRASSO Y CARRIL 

GODOY CRUZ

NUMERO DE ANALISIS 12083 12084 12086 12087

FECHA DE EXTRACCION 20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022

CIRCUITO ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SUM ZONA VI A-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.1 0.3 0.4 0.3

pH unidad de pH 7.8 7.4 7.6 7.2

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.81 0.27 0.85 0.82

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 930 1570 1160 1470

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 41-GUAYMALLÉN Pto. 55-GUAYMALLÉN Pto. 65-GUAYMALLÉN Pto. 17-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
ALPATACAL Y CHILE  
CENTRO DE SALUD

PAMPA AMARILLA 7177
GRIFO CASILLA 

GUARDIA CLUB DE 
CAMPO MENDOZA

B° CEC  M 2  C 28

NUMERO DE ANALISIS 12126 12128 12129 12133

FECHA DE EXTRACCION 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022

CIRCUITO ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM ZONA I A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 0.2 0.4 0.3

pH unidad de pH 7.7 7.4 7.5 7.1

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.53 0.46 0.44 0.46

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1070 1390 1110 1970

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- 43.0

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 18-GUAYMALLÉN Pto. 27-GUAYMALLÉN Pto. 39-GUAYMALLÉN Pto. 59-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
MATHUS HOYOS 4641  

BERMEJO
VICTOR HUGO 2184

Bº UJEMVI II  ME C1 
BALAGUER ESQ 

GUTENBERG
A. CALLE 9339

NUMERO DE ANALISIS 12207 12208 12209 12211

FECHA DE EXTRACCION 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 22/12/2022

CIRCUITO ZONA II B-SUM ZONA II B-SUM ZONA II B-SUM ZONA II B-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 1.1 0.4 0.5

pH unidad de pH 7.4 7.8 7.7 7.4

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.85 0.73 0.53 0.66

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1240 910 1040 1200

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l 53.0 ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 43-GUAYMALLÉN Pto. 53-GUAYMALLÉN Pto. 62-GUAYMALLÉN Pto. 67-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION HIGUERITAS 2265
LAMADRID Y RUFINO 

ORTEGA
Bº UTMA  MADRESELVA 

2247
B° ALDEA TORRE 

BLANCA

NUMERO DE ANALISIS 12264 12266 12267 12268

FECHA DE EXTRACCION 26/12/2022 26/12/2022 26/12/2022 26/12/2022

CIRCUITO ZONA IV B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA IV B-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.4 1.4 0.5 0.5

pH unidad de pH 7.5 7.8 7.8 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.41 0.98 0.94 0.60

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1270 900 900 1010

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 20 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN GUAYMALLÉN

IDENTIFICACION Pto. 84-GUAYMALLÉN Pto. 91-GUAYMALLÉN Pto. 24-GUAYMALLÉN Pto. 97-GUAYMALLÉN

PUNTO DE EXTRACCION
CAÑADITA ALEGRE 1183 
B° MATRIMONIO JOVEN

LOS TILOS 597 Y 
MATHUS HOYOS  

BERMEJO

Bº COOP.  BERMEJO 
EUSEBIO GUINES MI C20

ROSARIO S/N° - 
SHOPPING

NUMERO DE ANALISIS 12316 12317 12367 12371

FECHA DE EXTRACCION 27/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 28/12/2022

CIRCUITO ZONA V B-SUM ZONA V B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA VI B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.0 0.3 0.4 1.5

pH unidad de pH 7.8 7.2 7.6 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.74 0.54 0.89 0.94

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 900 1970 1160 900

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- 42.6 14.8 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022
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PROCEDENCIA GUAYMALLÉN LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 101-GUAYMALLÉN Pto.  8-LAS HERAS Pto. 88-LAS HERAS Pto.  1-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION ACHUPALLAS 2630
FRAY LUIS BELTRÁN 

2874
MAIPÚ 2434 FADER 154 B° MATHEU

NUMERO DE ANALISIS 12372 11426 11433 11533

FECHA DE EXTRACCION 28/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 05/12/2022

CIRCUITO ZONA VI B-SUM ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM ZONA III B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.9 1.7 0.4 0.4

pH unidad de pH 7.8 7.9 7.4 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.84 0.60 0.24 0.34

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 910 1000 2300 1450

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- 17.2 2.5

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- 334 -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- <0.010 -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- 0.04 -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 5 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto.  2-LAS HERAS Pto. 89-LAS HERAS Pto. 104-LAS HERAS Pto. 10-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
Bº EVA PERÓN  MA C1, 

Dr. MORENO 4285
B° MONTBRUM OCAMPO 

ME C3
B° 25 DE MAYO  

VIALIDAD NACIONAL
Bº 1 DE SETIEMBRE 
MARTÍN FIERRO 455

NUMERO DE ANALISIS 11534 11540 11541 11662

FECHA DE EXTRACCION 05/12/2022 05/12/2022 05/12/2022 07/12/2022

CIRCUITO ZONA III B-SUM ZONA III B-SUM ZONA III B-SUM ZONA V B- SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.5 0.5 1.4

pH unidad de pH 7.9 7.6 7.6 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.60 0.51 1.09 0.80

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 990 1720 1670 980

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- 15.4 28.6 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- 295 ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- <0.010 ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- <0.01 ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a

INFORME SUMBACT DICIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO LABORATORIO
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 109-LAS HERAS Pto.  9-LAS HERAS Pto. 14-LAS HERAS Pto. 103-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
B° 25 DE SEPTIEMBRE MA 

C18 J.J. VALLE 1713
B° 30 DE OCTUBRE  M10 

C4
GARIBALDI  407

B° RAIZ  MA C7 DR. 
PERINETTI

NUMERO DE ANALISIS 11670 11744 11745 11809

FECHA DE EXTRACCION 07/12/2022 12/12/2022 12/12/2022 13/12/2022

CIRCUITO ZONA V B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA I A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.5 1.6 0.7

pH unidad de pH 7.9 7.7 7.9 7.2

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.87 0.85 0.64 0.55

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 990 960 940 2450

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- 23.4

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 20

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 35

Novedad bacteriológica en muestra N° 11809, fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período octubre - diciembre 2022)

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 16-LAS HERAS Pto.  3-LAS HERAS Pto. 90-LAS HERAS Pto. 111-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
Bº UJEMVI I  M4 C16 LOS 

JAZMINES 2153
Bº COLOMBIA I   M B C 10 B° DORREGO MF C17

B° PLUMERILLO - SAN 
JUAN 2465

NUMERO DE ANALISIS 11846 11909 11914 11917

FECHA DE EXTRACCION 14/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022

CIRCUITO ZONA II A-SUM ZONA III A-SUM ZONA III A-SUM ZONA III A -SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.5 0.9 0.4 0.3

pH unidad de pH 7.8 7.9 7.6 7.5

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.84 0.61 0.36 0.03

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- 0.00

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 920 930 2130 1800

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- 18.0 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- 380 -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- <0.010 -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- 0.02 -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 7-LAS HERAS Pto. 108-LAS HERAS Pto.  5-LAS HERAS Pto. 12-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
Bº JUAN AGUSTÍN MAZA  

MA C7
B° AMTAGA II  MA C1 Bº MUNICIPAL M1 C29 BALCARCE 1180

NUMERO DE ANALISIS 11952 11959 12016 12080

FECHA DE EXTRACCION 16/12/2022 16/12/2022 19/12/2022 20/12/2022

CIRCUITO ZONA IV A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA V A-SUM ZONA VI A-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.8 0.9 0.3 0.7

pH unidad de pH 7.9 7.9 7.7 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.48 0.54 0.86 0.91

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 930 910 900 910

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 15-LAS HERAS Pto.  8-LAS HERAS Pto. 88-LAS HERAS Pto. 13-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
Bº CEMENTISTA I   
J.M.GODOY 982

FRAY LUIS BELTRÁN 
2874

MAIPÚ 2434
Bº INFANTA M35 C25 

MANUEL LAINEZ

NUMERO DE ANALISIS 12081 12124 12131 12206

FECHA DE EXTRACCION 20/12/2022 21/12/2022 21/12/2022 22/12/2022

CIRCUITO ZONA VI A-SUM ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM ZONA II B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.7 1.1 0.3 0.7

pH unidad de pH 7.8 7.9 7.5 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.10 0.56 0.26 0.66

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 900 920 2250 910

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- 16.5 -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- 332 -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- <0.010 -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- 0.01 -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

LIC. ADOLFO CATAPANO
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS LAS HERAS

IDENTIFICACION Pto. 102-LAS HERAS Pto. 110-LAS HERAS Pto. 10-LAS HERAS Pto. 109-LAS HERAS

PUNTO DE EXTRACCION
B° TAMARINDOS 

LAPRIDA 1798 ESQ. ALEM

B° CEMENTISTA II  M9 C2  
P. MENDOCINAS Y 

JACARANDÁ

Bº 1 DE SETIEMBRE 
MARTÍN FIERRO 455

B° 25 DE SEPTIEMBRE MA 
C18 J.J. VALLE 1713

NUMERO DE ANALISIS 12213 12214 12310 12318

FECHA DE EXTRACCION 22/12/2022 22/12/2022 27/12/2022 27/12/2022

CIRCUITO ZONA II B-SUM ZONA II B-SUM ZONA V B-SUM ZONA V B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 0.6 1.6 0.6

pH unidad de pH 7.9 7.8 7.8 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.67 0.90 0.79 0.80

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 910 910 900 910

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LAS HERAS LAS HERAS LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO

IDENTIFICACION Pto.  9-LAS HERAS Pto. 14-LAS HERAS Pto. 77-LUJÁN DE CUYO Pto. 112-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION
B° 30 DE OCTUBRE  M10 

C4
GARIBALDI  407 UGARTE 630

Bº SOL Y SIERRA  
BELGRANO 101

NUMERO DE ANALISIS 12365 12366 11432 11434

FECHA DE EXTRACCION 28/12/2022 28/12/2022 01/12/2022 01/12/2022

CIRCUITO ZONA VI B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 0.4 1.2 0.8

pH unidad de pH 7.9 7.9 7.8 8.1

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.80 0.92 0.91 1.35

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 900 900 1010 590

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- 1.4

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- <0.001

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- 0.03

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- 0.2

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUY O

IDENTIFICACION Pto. 79-LUJÁN DE CUYO Pto. 80-LUJÁN DE CUYO Pto. 81-LUJÁN DE CUYO Pto. 113-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION
Bº LOS ALERCES I  M11 

C12  TERRADA
PUEYRREDÓN 2421 

COMERCIOS NUEVOS
Bº HUERTO DEL SOL  

BOGOTÁ 7670

ROQUE S. PEÑA S/N° 
(CENTRO DE SALUD N° 
32)  LAS COMPUERTAS

NUMERO DE ANALISIS 11539 11667 11749 11752

FECHA DE EXTRACCION 05/12/2022 07/12/2022 12/12/2022 12/12/2022

CIRCUITO ZONA III B-SUM ZONA V B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA VI B-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 1.3 1.2 1.4

pH unidad de pH 7.7 8.3 7.7 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.97 1.94 1.08 1.45

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 990 590 960 680

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- 1.5 ----- 1.5

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- <0.001 ----- <0.001

MANGANESO mg/l ----- <0.01 ----- 0.02

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- <0.2 ----- <0.2

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUY O

IDENTIFICACION Pto. 112-LUJÁN DE CUYO Pto. 78-LUJÁN DE CUYO Pto. 82-LUJÁN DE CUYO Pto. 113-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION
Bº SOL Y SIERRA  
BELGRANO 101

Bº COVEBAPRE  EL 
SALVADOR 7254

Bº LOS  CASTAÑOS  MF 
C8

ROQUE S. PEÑA S/N° 
(CENTRO DE SALUD N° 
32)  LAS COMPUERTAS

NUMERO DE ANALISIS 11819 11852 11958 12096

FECHA DE EXTRACCION 13/12/2022 14/12/2022 16/12/2022 20/12/2022

CIRCUITO ZONA I B-SUM ZONA II A-SUM ZONA IV A-SUM ZONA VI B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.8 4.2 0.9 0.6

pH unidad de pH 8.1 8.2 8.2 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.54 1.41 1.45 1.10

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 630 590 580 640

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- 1.6 1.4 -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- 0.002 0.001 -----

MANGANESO mg/l ----- 0.07 0.03 -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- 0.3 <0.2 -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUY O

IDENTIFICACION Pto. 77-LUJÁN DE CUYO Pto. 112-LUJÁN DE CUYO Pto. 43-UGARTECHE Pto. 45-UGARTECHE

PUNTO DE EXTRACCION UGARTE 630
Bº SOL Y SIERRA  
BELGRANO 101

DIEGO MARTIN  MB C3,  
V. AMELIA

B° NOCETTI   MA C1

NUMERO DE ANALISIS 12130 12132 12142 12143

FECHA DE EXTRACCION 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022

CIRCUITO ZONA I B-SUM ZONA I B-SUM UGARTECHE M-SUM UGARTECHE M- SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 4.1 0.4 0.3

pH unidad de pH 7.7 8.1 7.9 7.5

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.03 1.79 0.92 0.99

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 920 600 710 1020

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- 1.4 ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- 0.001 ----- -----

MANGANESO mg/l ----- 0.01 ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- <0.2 ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUYO LUJÁN DE CUY O

IDENTIFICACION Pto. 46-UGARTECHE Pto. 80-LUJÁN DE CUYO Pto. 81-LUJÁN DE CUYO Pto. 113-LUJÁN DE CUYO

PUNTO DE EXTRACCION B° 13 DE AGOSTO   MI C29
PUEYRREDÓN 2421 

COMERCIOS NUEVOS
Bº HUERTO DEL SOL  

BOGOTÁ 7670

ROQUE S. PEÑA S/N° 
(CENTRO DE SALUD N° 
32)  LAS COMPUERTAS

NUMERO DE ANALISIS 12144 12315 12370 12373

FECHA DE EXTRACCION 21/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 28/12/2022

CIRCUITO UGARTECHE M-SUM ZONA V B-SUM ZONA VI B-SUM ZONA VI B-S UM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.7 1.1 0.6

pH unidad de pH 7.9 8.3 7.8 8.1

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.81 1.83 1.06 1.70

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 710 590 910 680

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- 1.6 ----- 1.3

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- 0.002 ----- 0.001

MANGANESO mg/l ----- 0.02 ----- 0.02

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- <0.2 ----- <0.2

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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PROCEDENCIA LUJÁN DE CUYO MAIPÚ MAIPÚ MAIPÚ

IDENTIFICACION Pto. 112-LUJÁN DE CUYO Pto. 85-MAIPÚ Pto. 72-MAIPÚ Pto. 85-MAIPÚ

PUNTO DE EXTRACCION
Bº SOL Y SIERRA  
BELGRANO 101

MAZA Y CIVIT

RODRÍGUEZ PEÑA Y 
MAZA        EST.DE SERV. 

SHELL    ZONA 
INDUSTRIAL

MAZA Y CIVIT

NUMERO DE ANALISIS 12456 11603 12212 12269

FECHA DE EXTRACCION 29/12/2022 06/12/2022 22/12/2022 26/12/2022

CIRCUITO ZONA I B-SUM ZONA IV B-SUM ZONA II B-SUM ZONA IV B-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.3 0.6 0.4 0.5

pH unidad de pH 8.4 7.8 7.7 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.17 0.80 0.98 0.97

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 610 980 910 910

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Escherichia coli MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aeruginosa MF u.f.c./100ml <1 <1 <1 <1
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