
PROCEDENCIA USPALLATA USPALLATA USPALLATA USPALLATA

IDENTIFICACION Pto. 11 -USPALLATA Pto. 12-USPALLATA Pto. 18 -USPALLATA Pto. 21-USPALLATA

PUNTO DE EXTRACCION
FLIA MORENO - A 300 m 

PLANTA OSM
GAM 8  (GUARDIA) RIM 16 B° POLÍGONO  M     C

NUMERO DE ANALISIS 9181 9182 9183 9184

FECHA DE EXTRACCION 29/12/2020 29/12/2020 29/12/2020 29/12/2020

CIRCUITO ALTA MONTAÑA-SUM ALTA MONTAÑA-SUM ALTA MONTAÑA-SUM ALT A MONTAÑA-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.1 0.2 0.2 0.2

pH unidad de pH 8.1 8.2 8.2 8.1

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.22 0.22 0.25 0.28

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 290 290 290 280

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA USPALLATA GENERAL ALVEAR GENERAL ALVEAR GENERAL ALVEAR

IDENTIFICACION Pto. 22-USPALLATA
Pto.  5-GENERAL 

ALVEAR
Pto. 13-GENERAL 

ALVEAR
Pto. 24-GENERAL 

ALVEAR

PUNTO DE EXTRACCION
B° VILLA CLARITA LOTE 

36
RUTA NACIONAL 143 Y M

CALLE CENTENARIO  
ENTRE 13 y 14

ESC. MAXIMILIANO 
LEIVA CALLE 4 ENTRE F 

Y G

NUMERO DE ANALISIS 9185 8918 8919 8920

FECHA DE EXTRACCION 29/12/2020 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020

CIRCUITO ALTA MONTAÑA-SUM
GENERAL ALVEAR  X 1-

SUM
GENERAL ALVEAR  X 1-

SUM
GENERAL ALVEAR  X 1-

SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.3 0.3 0.3

pH unidad de pH 8.0 7.6 7.4 7.5

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.60 0.30 0.27 1.40

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 390 1940 1960 1570

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA GENERAL ALVEAR GENERAL ALVEAR GENERAL ALVEAR GENERAL A LVEAR

IDENTIFICACION
Pto. 26-GENERAL 

ALVEAR
Pto. 27-GENERAL 

ALVEAR
Pto.  9-GENERAL 

ALVEAR
Pto. 12-GENERAL 

ALVEAR

PUNTO DE EXTRACCION JOSÉ INGENIEROS 472
SAN JUAN DE MARTÍN 
DE IRIGOYEN 200 m AL 

OESTE

ALEM NORTE  ENTRE 
CALLES G Y F 

B° JUAN PABLO I   MF C1

NUMERO DE ANALISIS 8921 8922 8595 8596

FECHA DE EXTRACCION 16/12/2020 16/12/2020 01/12/2020 01/12/2020

CIRCUITO
GENERAL ALVEAR  X 1-

SUM
GENERAL ALVEAR  X 1-

SUM
GENERAL ALVEAR  X 2-

SUM
GENERAL ALVEAR  X 2-

SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.4 0.4 0.2 0.9

pH unidad de pH 7.6 7.6 7.5 7.5

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.25 0.28 0.36 0.44

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1790 1630 1620 1960

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

LIC. ADOLFO CATAPANO

Jefe Departamento Laboratorio

AYSAM/IE.04/LABO/a Página 3 de 42

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO COMPLETO

INFORME SUMBACT  DICIEMBRE 2020  AREA AGUAS 

DEPARTAMENTO LABORATORIO



PROCEDENCIA GENERAL ALVEAR GENERAL ALVEAR GENERAL ALVEAR JUNÍN

IDENTIFICACION
Pto. 14-GENERAL 

ALVEAR
Pto. 18-GENERAL 

ALVEAR
Pto. 23-GENERAL 

ALVEAR
Pto.  1-JUNÍN

PUNTO DE EXTRACCION
CALLE LL (A 200 m DE 

CALLE 5)
ALMERÍA 290

ESC. REPÚBLICA DEL 
BRASIL

CORVALÁN Km 5 
DESPENSA TÍO MELCHOR 

(EXTREMO DE RED)

NUMERO DE ANALISIS 8597 8598 8599 8933

FECHA DE EXTRACCION 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 17/12/2020

CIRCUITO
GENERAL ALVEAR  X 2-

SUM
GENERAL ALVEAR  X 2-

SUM
GENERAL ALVEAR  X 2-

SUM
JUNÍN M1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.1 0.2 0.2 0.2

pH unidad de pH 7.5 7.5 7.7 7.3

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.45 0.48 0.35 0.33

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2010 1920 1740 1550

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA JUNÍN JUNÍN JUNÍN JUNÍN

IDENTIFICACION Pto.  5-JUNÍN Pto.  8-JUNÍN Pto. 10-JUNÍN Pto. 12-JUNÍN

PUNTO DE EXTRACCION FALUCHO 2695 MITRE 1225 PASILLO
PLANTA  DEPURADORA  

DE JUNÍN 
Bº CAPARRÓS  CASA 

ESQUINA

NUMERO DE ANALISIS 8934 8935 8936 8937

FECHA DE EXTRACCION 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020

CIRCUITO JUNÍN M1-SUM JUNÍN M1-SUM JUNÍN M1-SUM JUNÍN M1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.5 0.2 0.2

pH unidad de pH 7.4 7.6 7.6 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.12 0.34 0.08 0.05

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.00 ----- 0.00 0.00

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2320 1220 1310 1650

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 5 5 10 25

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

La deficiencia de cloro en la muestra N° 8934  fue corregida obteniéndose un valor de 0,35 mg/l 

La deficiencia de cloro en la muestra N° 8936  fue corregida obteniéndose un valor de 0,25 mg/l 

La deficiencia de cloro en la muestra N° 8937  fue corregida obteniéndose un valor de 0,25 mg/l 
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PROCEDENCIA LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ

IDENTIFICACION Pto.  7-LA PAZ Pto.  8-LA PAZ Pto.  9-LA PAZ Pto. 10-LA PAZ

PUNTO DE EXTRACCION B° LOS CHAÑARES MB C8
Bº REACTIVACION  M15 

C2
B° MITRE  MB C13

B° BOGGERO -  FLIA 
LOPEZ

NUMERO DE ANALISIS 9055 9056 9057 9058

FECHA DE EXTRACCION 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020

CIRCUITO LA PAZ M-SUM LA PAZ M-SUM LA PAZ M-SUM LA PAZ M-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.2 0.1 0.2

pH unidad de pH 7.2 7.3 7.4 7.3

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.82 >2.20 0.84 0.28

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- 2.12 ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 2180 2120 2200 1650

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l 0.035 0.038 0.033 0.031

HIERRO mg/l 0.07 0.06 0.08 <0.05

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 15

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA VILLA ANTIGUA VILLA ANTIGUA 3 DE MAYO COSTA DE ARAUJO

IDENTIFICACION Pto.  1-VILLA ANTIGUA Pto.  2-VILLA ANTIGUA Pto.  8-3 DE MAYO
Pto. 24-COSTA DE 

ARAUJO

PUNTO DE EXTRACCION
PRINGLES Y 

BARTOLOMÉ MITRE

ESCUELA TECNICA 
AGRARIA Nº 34 - RUTA 

NAC. 50

CALLE 
ADMINISTRACION - FLIA 

PEDOT

MORON Y ALTAS 
CUMBRES - FLIA TORRES

NUMERO DE ANALISIS 9053 9054 9018 9019

FECHA DE EXTRACCION 22/12/2020 22/12/2020 21/12/2020 21/12/2020

CIRCUITO LA PAZ M-SUM LA PAZ M-SUM LAVALLE M1 -SUM LAVALLE M1 - SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.2 0.6 0.2

pH unidad de pH 7.4 7.2 8.1 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.38 0.04 0.89 0.34

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- 0.03 ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1650 1770 1080 910

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- <0.2 -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l 0.030 0.034 0.022 0.048

HIERRO mg/l <0.05 <0.05 ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l <0.01 <0.01 0.04 <0.01

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 20 5 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA ALTO EL OLVIDO COSTA DE ARAUJO EL CHILCAL EL VERGEL

IDENTIFICACION
Pto. 13 - ALTO EL 

OLVIDO
Pto. 40-COSTA DE 

ARAUJO
Pto. 35-EL CHILCAL Pto. 36-EL VERGEL

PUNTO DE EXTRACCION
SAN MARTÍN Y GRAL. 

ACHA - CARPINTERIA "EL 
MULA"

B° CUYUM   MA C12 
CALLE GARIBALDI

ESCUELA 
DORREGO (500 m AL N 

DE C. VIEJO)  FLIA 
TORRECILLA

NUMERO DE ANALISIS 9011 9017 9012 9013

FECHA DE EXTRACCION 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020

CIRCUITO LAVALLE M-SUM LAVALLE M-SUM LAVALLE M-SUM LAVALLE M-SU M

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.8 0.3 0.2 2.7

pH unidad de pH 7.8 7.9 7.6 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.09 0.07 0.04 0.63

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.09 0.06 0.03 -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 890 850 1660 1200

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l 0.052 0.041 0.026 0.030

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l 0.02 0.12 0.16 0.62

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 10 <1 15 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA LA PEGA LAS VIOLETAS VILLA TULUMAYA MALARGÜE

IDENTIFICACION Pto. 38-LA PEGA Pto. 37-LAS VIOLETAS
Pto. 39 - VILLA 

TULUMAYA
Pto. 13-MALARGÜE

PUNTO DE EXTRACCION
ESC. CARLOS MASOERO 

(GRUTA)
LAS VIOLETAS S/N° DEMETRIO MORALES 71 Capdeville y Amigorena

NUMERO DE ANALISIS 9015 9014 9016 9027

FECHA DE EXTRACCION 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020

CIRCUITO LAVALLE M-SUM LAVALLE M-SUM LAVALLE M-SUM MALARGÜE M1- SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.2 1.7 0.2

pH unidad de pH 7.6 7.8 7.9 7.3

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.03 0.04 0.16 0.62

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.00 0.01 0.16 -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1670 1050 890 1190

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l 0.040 0.027 0.039 -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l 0.27 0.05 0.07 -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 20 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA MALARGÜE MALARGÜE MALARGÜE MALARGÜE

IDENTIFICACION Pto. 14-MALARGÜE Pto. 15-MALARGÜE Pto. 16-MALARGÜE Pto. 17-MALARGÜE

PUNTO DE EXTRACCION Capdeville Oeste Av. San Martín 2421 Ejército de Los Andes 1052
Uriburu 521, Sucursal 

AySAM

NUMERO DE ANALISIS 9028 9029 9030 9031

FECHA DE EXTRACCION 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020

CIRCUITO MALARGÜE M1-SUM MALARGÜE M1-SUM MALARGÜE M1-SUM MALARG ÜE M1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.5 0.2 0.9

pH unidad de pH 7.4 7.7 7.5 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.60 0.54 0.62 0.26

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1220 1090 1130 850

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA MALARGÜE MALARGÜE MALARGÜE MALARGÜE

IDENTIFICACION Pto.  3-MALARGÜE Pto.  5-MALARGÜE Pto.  9-MALARGÜE Pto. 12-MALARGÜE

PUNTO DE EXTRACCION
B° MARTIN GÜEMES  J.A. 

MAZA 2652   FRENTE 
ESCUELA

Bº LOS INTENDENTES  
FORT 362 MALARGÜE

B° LLANCANELO  
ADRIAN  ILLESCA 1033

Bº VIRGEN DE LOS 
VIENTOS  CALLE 

PÚBLICA S/N Y RUTA 40

NUMERO DE ANALISIS 8789 8790 8791 8792

FECHA DE EXTRACCION 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020

CIRCUITO MALARGÜE M-SUM MALARGÜE M-SUM MALARGÜE M-SUM MALARGÜE M-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.7 1.1 0.2 0.2

pH unidad de pH 7.8 7.8 7.4 7.3

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.28 0.26 0.39 0.25

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 780 780 1130 1220

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA

IDENTIFICACION Pto. 13-RIVADAVIA Pto. 16-RIVADAVIA Pto. 19-RIVADAVIA Pto. 22-RIVADAVIA

PUNTO DE EXTRACCION
Bº CARRASCOSA  - 
CARRASCOSA 253

FLEMING 459 (EXTREMO 
DE RED)

ITALIA S/N - 
MONOBLOCK (GRIFO 

PÚBLICO)
SARMIENTO 1331

NUMERO DE ANALISIS 8718 8719 8720 8721

FECHA DE EXTRACCION 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020

CIRCUITO RIVADAVIA X1-SUM RIVADAVIA X1-SUM RIVADAVIA X1-SUM RIV ADAVIA X1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.1 0.2 1.9

pH unidad de pH 7.6 7.3 7.3 7.5

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.10 0.53 0.51 0.39

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.03 ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1220 1840 1860 1510

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

La deficiencia de cloro en la muestra N° 8718  fue corregida obteniéndose un valor de 0,30 mg/l 
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DEPARTAMENTO LABORATORIO



PROCEDENCIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA

IDENTIFICACION Pto. 25-RIVADAVIA Pto. 28-RIVADAVIA Pto. 17-RIVADAVIA Pto. 20-RIVADAVIA

PUNTO DE EXTRACCION TORRE TANQUE
B° MUTUAL CUYO  M A 

C14
ALMIRANTE BROWN AL 

LADO DE ESC. 4-119
ALEM 674

NUMERO DE ANALISIS 8722 8723 9148 9149

FECHA DE EXTRACCION 09/12/2020 09/12/2020 28/12/2020 28/12/2020

CIRCUITO RIVADAVIA X1-SUM RIVADAVIA X1-SUM RIVADAVIA X2-SUM RIV ADAVIA X2-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.1 0.3 0.3

pH unidad de pH 7.6 7.4 7.4 7.3

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.17 0.37 0.37 0.37

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1260 2120 1850 1800

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA RIVADAVIA

IDENTIFICACION Pto. 23-RIVADAVIA Pto. 26-RIVADAVIA Pto. 29-RIVADAVIA Pto. 24-RIVADAVIA

PUNTO DE EXTRACCION CONSTITUCIÓN 95 BRANDSEN 22 FALUCHO - "MI CABAÑA" AMEGHINO 614

NUMERO DE ANALISIS 9150 9151 9152 8724

FECHA DE EXTRACCION 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 09/12/2020

CIRCUITO RIVADAVIA X2-SUM RIVADAVIA X2-SUM RIVADAVIA X2-SUM RIV ADAVIA X3-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 0.3 0.3 0.2

pH unidad de pH 7.6 7.7 7.4 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.53 1.42 0.50 0.61

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1510 1230 1250 1100

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 5

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA RIVADAVIA CHILECITO EUGENIO BUSTOS EUGENIO BUSTOS

IDENTIFICACION Pto. 24-RIVADAVIA Pto.  5-CHILECITO
Pto.  8-EUGENIO 

BUSTOS
Pto. 10-EUGENIO 

BUSTOS

PUNTO DE EXTRACCION AMEGHINO 614
Bº LOS RACIMOS MB C1, 

CALLE EL ROSEDAL
RUTA  40 SUR    GOMERÍA ARENALES 457

NUMERO DE ANALISIS 9153 8767 8768 8769

FECHA DE EXTRACCION 28/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020

CIRCUITO RIVADAVIA X3-SUM SAN CARLOS M2-SUM SAN CARLOS M2-SUM S AN CARLOS M2-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.2 0.4 0.3

pH unidad de pH 7.7 7.5 7.9 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.64 0.49 0.38 0.32

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1090 800 350 350

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA LA CONSULTA LA CONSULTA PAREDITAS SAN CARLOS

IDENTIFICACION Pto. 18-LA CONSULTA Pto. 20-LA CONSULTA Pto.  3-PAREDITAS Pto. 13-SAN CARLOS

PUNTO DE EXTRACCION
ESC. ESCUARON 28 - 

GENDARMERÍA 
NACIONAL

SIXTO VIDELA 325 MAESTRA RENEE  110
Bº SAN CARLOS 

BORROMEO  MC  C2

NUMERO DE ANALISIS 8772 8773 8766 8770

FECHA DE EXTRACCION 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020

CIRCUITO SAN CARLOS M2-SUM SAN CARLOS M2-SUM SAN CARLOS M2-SUM SAN CARLOS M2-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.3 0.4 0.2

pH unidad de pH 7.6 7.6 7.8 7.4

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.42 0.29 0.44 0.51

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 880 1020 630 700

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA SAN CARLOS CHAPANAY CHAPANAY PALMIRA

IDENTIFICACION Pto. 15-SAN CARLOS Pto. 12-CHAPANAY Pto. 12-CHAPANAY Pto.  1-PALMIRA

PUNTO DE EXTRACCION POLICIA DE SAN CARLOS
CALLE MENDOZA 

(POLICÍA)
CALLE MENDOZA 

(POLICÍA)
Bº DUMIT   FERRARI 60 

PALMIRA

NUMERO DE ANALISIS 8771 8641 8940 8639

FECHA DE EXTRACCION 10/12/2020 03/12/2020 17/12/2020 03/12/2020

CIRCUITO SAN CARLOS M2-SUM SAN MARTÍN C1-SUM SAN MARTÍN C1-SUM SAN MARTÍN C1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.3 0.3 0.3

pH unidad de pH 7.4 7.8 7.7 7.9

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.45 0.20 0.09 0.30

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.00 -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 700 1640 1670 730

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 20 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA PALMIRA PALMIRA PALMIRA SAN MARTÍN

IDENTIFICACION Pto.  2-PALMIRA Pto.  1-PALMIRA Pto.  2-PALMIRA Pto. 20-SAN MARTÍN

PUNTO DE EXTRACCION SALTA 226  PALMIRA
Bº DUMIT   FERRARI 60 

PALMIRA
SALTA 226  PALMIRA Bº SAN PEDRO  M24 C38

NUMERO DE ANALISIS 8640 8938 8939 8642

FECHA DE EXTRACCION 03/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 03/12/2020

CIRCUITO SAN MARTÍN C1-SUM SAN MARTÍN C1-SUM SAN MARTÍN C1-SUM SAN MARTÍN C1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.3 0.2 0.2

pH unidad de pH 7.8 7.9 7.9 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.15 0.33 0.50 1.28

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.00 ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 760 740 770 1260

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 15 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN MARTÍN LA COLONIA

IDENTIFICACION Pto. 27-SAN MARTÍN Pto. 20-SAN MARTÍN Pto. 27-SAN MARTÍN Pto. 34-LA COLONIA

PUNTO DE EXTRACCION CORONEL ZAPIOLA 670 Bº SAN PEDRO  M24 C38 CORONEL ZAPIOLA 670
Bº AMSA   MF C28 

(FRENTE A LA PLAZA)

NUMERO DE ANALISIS 8643 8941 8942 8728

FECHA DE EXTRACCION 03/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 09/12/2020

CIRCUITO SAN MARTÍN C1-SUM SAN MARTÍN C1-SUM SAN MARTÍN C1-SUM SAN MARTÍN C2-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.4 0.2 0.2 0.6

pH unidad de pH 7.7 7.8 7.8 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.15 0.11 0.10 0.04

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.00 0.00 0.06 0.00

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1150 1140 1160 1100

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 20 <1 15 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA LA COLONIA PALMIRA PALMIRA SAN MARTÍN

IDENTIFICACION Pto. 34-LA COLONIA Pto.  3-PALMIRA Pto.  3-PALMIRA Pto. 30-SAN MARTÍN

PUNTO DE EXTRACCION
Bº AMSA   MF C28 

(FRENTE A LA PLAZA)
Bº SANTA ANITA  
BELGRANO 257

Bº SANTA ANITA  
BELGRANO 257

SALTA 459

NUMERO DE ANALISIS 9095 8725 9092 8726

FECHA DE EXTRACCION 23/12/2020 09/12/2020 23/12/2020 09/12/2020

CIRCUITO SAN MARTÍN C2-SUM SAN MARTÍN C2-SUM SAN MARTÍN C2-SUM SAN MARTÍN C2-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.1 0.7 0.3

pH unidad de pH 7.5 7.8 7.5 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.57 0.05 0.04 0.21

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- 0.00 0.00 -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1110 760 760 1170

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 5 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN MARTÍN CHIVILCOY

IDENTIFICACION Pto. 31-SAN MARTÍN Pto. 30-SAN MARTÍN Pto. 31-SAN MARTÍN Pto. 44-CHIVILCOY

PUNTO DE EXTRACCION
Bº GRAN CAPITÁN 

SALVADOR VELA  MD 
C11

SALTA 459
Bº GRAN CAPITÁN 

SALVADOR VELA  MD 
C11

CENTRO DE SALUD

NUMERO DE ANALISIS 8727 9093 9094 8805

FECHA DE EXTRACCION 09/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 11/12/2020

CIRCUITO SAN MARTÍN C2-SUM SAN MARTÍN C2-SUM SAN MARTÍN C2-SUM SAN MARTÍN C3-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.6 0.2 0.2

pH unidad de pH 7.6 7.5 7.5 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.04 0.21 0.04 0.04

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.00 ----- 0.00 0.02

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1170 1190 1170 1740

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 40

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA CHIVILCOY PALMIRA PALMIRA SAN MARTÍN

IDENTIFICACION Pto. 44-CHIVILCOY Pto.  8-PALMIRA Pto.  8-PALMIRA Pto. 41-SAN MARTÍN

PUNTO DE EXTRACCION CENTRO DE SALUD Bº AGUARIBAY   MD  C5 Bº AGUARIBAY   MD  C5
B° 60 GRANADEROS  MB 

C5

NUMERO DE ANALISIS 9157 8802 9154 8803

FECHA DE EXTRACCION 28/12/2020 11/12/2020 28/12/2020 11/12/2020

CIRCUITO SAN MARTÍN C3-SUM SAN MARTÍN C3-SUM SAN MARTÍN C3-SUM SAN MARTÍN C3-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.5 0.2 0.5

pH unidad de pH 7.6 7.7 7.8 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.02 0.10 0.16 0.17

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.00 0.06 0.00 0.14

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1730 820 810 1180

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 55 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN MARTÍN PALMIRA

IDENTIFICACION Pto. 42-SAN MARTÍN Pto. 41-SAN MARTÍN Pto. 42-SAN MARTÍN Pto.  9-PALMIRA

PUNTO DE EXTRACCION
Bº PATRICIAS 

MENDOCINAS   MB C10
B° 60 GRANADEROS  MB 

C5
Bº PATRICIAS 

MENDOCINAS   MB C10
Bº COOVIPA  MI C2

NUMERO DE ANALISIS 8804 9155 9156 8840

FECHA DE EXTRACCION 11/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 14/12/2020

CIRCUITO SAN MARTÍN C3-SUM SAN MARTÍN C3-SUM SAN MARTÍN C3-SUM SAN MARTÍN C4-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.4 0.2 0.3

pH unidad de pH 7.6 7.6 7.7 7.8

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.23 0.30 0.34 0.01

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- 0.00

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1150 1180 1180 710

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 55

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA PALMIRA SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN MARTÍN

IDENTIFICACION Pto.  9-PALMIRA Pto. 29-SAN MARTÍN Pto. 45-SAN MARTÍN Pto. 48-SAN MARTÍN

PUNTO DE EXTRACCION Bº COOVIPA  MI C2
Bº LOS ALMENDROS  MB 

C11
 B° MARTÍN GÜEMES  M8 

C20
CAPILLA CARRIL NORTE 

S/Nº

NUMERO DE ANALISIS 9201 8841 8842 8843

FECHA DE EXTRACCION 30/12/2020 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020

CIRCUITO SAN MARTÍN C4-SUM SAN MARTÍN C4-SUM SAN MARTÍN C4-SUM SAN MARTÍN C4-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.4 0.4 0.8 0.2

pH unidad de pH 7.9 7.7 7.6 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.67 0.26 0.16 0.10

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- 0.00 0.00

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 730 1160 810 1410

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 40

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 16

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 5.1

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 10.9

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Novedad bacteriológica en muestra N° 8843  fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período octubre - diciembre 2020)
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PROCEDENCIA SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN MARTÍN SAN MARTÍN

IDENTIFICACION Pto. 49-SAN MARTÍN Pto. 29-SAN MARTÍN Pto. 45-SAN MARTÍN Pto. 48-SAN MARTÍN

PUNTO DE EXTRACCION
B° AMBROSIO JARDÍN 

MATERNAL
Bº LOS ALMENDROS  MB 

C11
 B° MARTÍN GÜEMES  M8 

C20
CAPILLA CARRIL NORTE 

S/Nº

NUMERO DE ANALISIS 8844 9202 9203 9204

FECHA DE EXTRACCION 14/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020

CIRCUITO SAN MARTÍN C4-SUM SAN MARTÍN C4-SUM SAN MARTÍN C4-SUM SAN MARTÍN C4-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.2 0.6 0.6

pH unidad de pH 7.7 7.7 7.6 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 1.12 0.14 0.09 0.08

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- 0.10 0.00 0.00

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1070 1280 1400 1420

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 10 30

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 16

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 5.1

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 10.9

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Novedad bacteriológica en muestra N° 9204  fue corregida (ver informe corrección novedades microbiológicas en el período octubre - diciembre 2020)
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PROCEDENCIA SAN MARTÍN SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL

IDENTIFICACION Pto. 49-SAN MARTÍN Pto.  3-SAN RAFAEL Pto. 12-SAN RAFAEL Pto. 18-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION
B° AMBROSIO JARDÍN 

MATERNAL
JACARANDÁ Y 
AGUARIBAY

LAS MARGARITAS 510 ORBELLI 195

NUMERO DE ANALISIS 9205 8668 8669 8670

FECHA DE EXTRACCION 30/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020

CIRCUITO SAN MARTÍN C4-SUM SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.4 1.5 0.4 0.4

pH unidad de pH 7.8 7.8 7.5 7.3

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.90 0.51 0.41 0.11

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- 0.00

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1080 1680 1520 1970

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

La deficiencia de cloro en la muestra N° 8670  fue corregida obteniéndose un valor de 0,60 mg/l 
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL

IDENTIFICACION Pto. 36-SAN RAFAEL Pto. 46-SAN RAFAEL Pto. 50-SAN RAFAEL Pto. 54-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION NICARAGUA 181
ESTABLECIMIENTO 

DEPURADOR
JUAN JOSÉ PASO 598

B° CORTADERA DE LA 
NORIA (1° GRIFO)

NUMERO DE ANALISIS 8671 8672 8673 8674

FECHA DE EXTRACCION 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020

CIRCUITO SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.4 0.6 1.4 0.9

pH unidad de pH 7.5 7.3 7.7 7.7

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.52 0.62 0.55 0.56

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1820 1750 1700 1690

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL

IDENTIFICACION Pto. 56-SAN RAFAEL Pto.  3-SAN RAFAEL Pto. 12-SAN RAFAEL Pto. 18-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION J. A. ROCA Y CASNATI
JACARANDÁ Y 
AGUARIBAY

LAS MARGARITAS 510 ORBELLI 195

NUMERO DE ANALISIS 8675 8881 8882 8883

FECHA DE EXTRACCION 03/12/2020 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020

CIRCUITO SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 1.1 0.3 0.3 0.3

pH unidad de pH 7.7 7.8 7.4 7.3

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.69 0.85 0.32 0.23

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1690 1680 1510 2010

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL

IDENTIFICACION Pto. 36-SAN RAFAEL Pto. 46-SAN RAFAEL Pto. 50-SAN RAFAEL Pto. 54-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION NICARAGUA 181
ESTABLECIMIENTO 

DEPURADOR
JUAN JOSÉ PASO 598

B° CORTADERA DE LA 
NORIA (1° GRIFO)

NUMERO DE ANALISIS 8884 8885 8886 8887

FECHA DE EXTRACCION 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020

CIRCUITO SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.5 0.5 0.3

pH unidad de pH 7.5 7.4 7.7 7.2

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.64 0.57 0.71 0.73

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1790 1740 1780 1670

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 30 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL

IDENTIFICACION Pto. 56-SAN RAFAEL Pto.  3-SAN RAFAEL Pto. 12-SAN RAFAEL Pto. 18-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION J. A. ROCA Y CASNATI
JACARANDÁ Y 
AGUARIBAY

LAS MARGARITAS 510 ORBELLI 195

NUMERO DE ANALISIS 8888 9076 9077 9078

FECHA DE EXTRACCION 14/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020

CIRCUITO SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.9 0.2 0.2

pH unidad de pH 7.7 7.6 7.3 7.2

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.76 0.97 0.34 0.24

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1670 1620 1540 1990

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 25 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL

IDENTIFICACION Pto. 36-SAN RAFAEL Pto. 46-SAN RAFAEL Pto. 50-SAN RAFAEL Pto. 54-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION NICARAGUA 181
ESTABLECIMIENTO 

DEPURADOR
JUAN JOSÉ PASO 598

B° CORTADERA DE LA 
NORIA (1° GRIFO)

NUMERO DE ANALISIS 9079 9080 9081 9082

FECHA DE EXTRACCION 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020

CIRCUITO SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 1.1 1.1 0.5

pH unidad de pH 7.4 7.2 7.6 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.67 0.76 0.83 0.86

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1760 1720 1640 1630

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL CUADRO NACIONAL CUADRO NACIONAL

IDENTIFICACION Pto. 56-SAN RAFAEL Pto. 46-SAN RAFAEL
Pto. 35-CUADRO 

NACIONAL
Pto. 35-CUADRO 

NACIONAL

PUNTO DE EXTRACCION J. A. ROCA Y CASNATI
ESTABLECIMIENTO 

DEPURADOR
B° VIRGEN DEL VALLE   

C-B 18
B° VIRGEN DEL VALLE   

C-B 18

NUMERO DE ANALISIS 9083 9200 8753 8972

FECHA DE EXTRACCION 22/12/2020 30/12/2020 09/12/2020 17/12/2020

CIRCUITO SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C1-SUM SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 1.0 0.3 0.3

pH unidad de pH 7.6 7.4 7.3 7.4

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.87 0.40 0.40 0.63

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1640 1670 1830 1790

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 45 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA CUADRO NACIONAL SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL

IDENTIFICACION
Pto. 35-CUADRO 

NACIONAL
Pto.  8-SAN RAFAEL Pto. 16-SAN RAFAEL Pto. 24-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION
B° VIRGEN DEL VALLE   

C-B 18
INDEPENDENCIA 81 A. ILLIA  862 PALAU 1490

NUMERO DE ANALISIS 9194 8750 8751 8752

FECHA DE EXTRACCION 28/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020

CIRCUITO SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.1 0.4 0.4 0.5

pH unidad de pH 7.3 7.6 7.3 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.87 0.65 0.61 0.64

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1720 1750 1770 1720

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- <1 <1 5

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml ----- <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml ----- <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml ----- <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml ----- <2 <2 <2

Nota: En la muestra N° 9194 no se realizaron analisis microbiológicos por problemas de transporte y su llegada al Laboratorio posterior a 48 horas. 
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL

IDENTIFICACION Pto. 49-SAN RAFAEL Pto. 53-SAN RAFAEL Pto. 55-SAN RAFAEL Pto. 57-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION UNIÓN OBRERA 1186 PUERTO ARGENTINO 143
SEBASTIÁN EL CANO 

1105 B° ALBERDI
RAFAEL SOBREMONTE 

683

NUMERO DE ANALISIS 8754 8755 8756 8757

FECHA DE EXTRACCION 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 09/12/2020

CIRCUITO SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.4 0.3 0.2

pH unidad de pH 7.0 7.3 7.0 7.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.07 0.52 0.52 0.26

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.01 ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1990 1710 1830 2060

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL

IDENTIFICACION Pto.  8-SAN RAFAEL Pto. 16-SAN RAFAEL Pto. 24-SAN RAFAEL Pto. 49-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION INDEPENDENCIA 81 A. ILLIA  862 PALAU 1490 UNIÓN OBRERA 1186

NUMERO DE ANALISIS 8969 8970 8971 8973

FECHA DE EXTRACCION 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020

CIRCUITO SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.8 0.7 0.2

pH unidad de pH 7.7 7.4 7.7 7.1

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.66 0.69 0.81 0.51

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1690 1730 1670 1980

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL

IDENTIFICACION Pto. 53-SAN RAFAEL Pto. 55-SAN RAFAEL Pto. 57-SAN RAFAEL Pto.  8-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION PUERTO ARGENTINO 143
SEBASTIÁN EL CANO 

1105 B° ALBERDI
RAFAEL SOBREMONTE 

683
INDEPENDENCIA 81

NUMERO DE ANALISIS 8974 8975 8976 9191

FECHA DE EXTRACCION 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 28/12/2020

CIRCUITO SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.3 0.2 0.3 0.3

pH unidad de pH 7.6 7.2 7.2 7.5

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.80 0.48 0.24 0.47

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1690 1830 2070 1410

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 -----

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 -----

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 -----

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 -----

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 -----

Nota: En la muestra N° 9191 no se realizaron analisis microbiológicos por problemas de transporte y su llegada al Laboratorio posterior a 48 horas. 
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL SAN RAFAEL

IDENTIFICACION Pto. 16-SAN RAFAEL Pto. 24-SAN RAFAEL Pto. 49-SAN RAFAEL Pto. 53-SAN RAFAEL

PUNTO DE EXTRACCION A. ILLIA  862 PALAU 1490 UNIÓN OBRERA 1186 PUERTO ARGENTINO 143

NUMERO DE ANALISIS 9192 9193 9195 9196

FECHA DE EXTRACCION 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020

CIRCUITO SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.4 1.8 0.2 0.3

pH unidad de pH 7.3 7.4 7.1 7.4

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.48 0.73 0.40 0.41

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1590 1420 1970 1620

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- ----- -----

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml ----- ----- ----- -----

Escherichia coli NMP/100 ml ----- ----- ----- -----

GRUPO CEK NMP/100 ml ----- ----- ----- -----

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml ----- ----- ----- -----

Nota: En las muestras N° 9192, 9193, 9195 y 9196 no se realizaron analisis microbiológicos por problemas de transporte y su llegada al Laboratorio posterior a 48 horas. 
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PROCEDENCIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL 12 DE OCTUBRE LA DORMIDA

IDENTIFICACION Pto. 55-SAN RAFAEL Pto. 57-SAN RAFAEL Pto. 25-12 DE OCTUBRE Pto. 11-LA DORMIDA

PUNTO DE EXTRACCION
SEBASTIÁN EL CANO 

1105 B° ALBERDI
RAFAEL SOBREMONTE 

683
B° 12 DE OCTUBRE  MC 

C9
RUTA PROVINCIAL 50 - 

FINCA LA DORMIDA

NUMERO DE ANALISIS 9197 9198 9052 9045

FECHA DE EXTRACCION 28/12/2020 28/12/2020 22/12/2020 22/12/2020

CIRCUITO SAN RAFAEL C2-SUM SAN RAFAEL C2-SUM SANTA ROSA M1-SUM SANTA ROSA M1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.4 0.1 0.5 0.2

pH unidad de pH 7.2 7.2 7.4 9.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.45 0.35 1.10 1.49

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1820 2050 2610 1650

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- <0.010 0.048

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- 0.03 <0.01

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml ----- ----- <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml ----- ----- <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml ----- ----- <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml ----- ----- <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml ----- ----- <2 <2

Nota: En las muestras N°9197 y 9198 no se realizaron analisis microbiológicos por problemas de transporte y su llegada al Laboratorio posterior a 48 horas. 
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PROCEDENCIA LA DORMIDA LA DORMIDA LAS CATITAS LAS CATITAS

IDENTIFICACION Pto. 13-LA DORMIDA Pto. 15-LA DORMIDA Pto. 17-LAS CATITAS Pto. 19-LAS CATITAS

PUNTO DE EXTRACCION
B° CRESPO NORTE   

ZAPATA 79

RUTA NACIONAL 50 
ESCUELA SEGURA (casa 

del lado)

B°COSTANERA - 
ESCUELA DELLA SANTA

B° LOS ESPINILLOS  MB 
C3

NUMERO DE ANALISIS 9046 9047 9048 9049

FECHA DE EXTRACCION 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020

CIRCUITO SANTA ROSA M1-SUM SANTA ROSA M1-SUM SANTA ROSA M1-SUM SANTA ROSA M1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.6 0.6 0.5 0.3

pH unidad de pH 6.8 7.0 7.6 7.6

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.02 0.03 0.02 0.04

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l 0.00 0.00 0.00 0.04

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 3160 3150 1590 1570

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l 0.012 0.014 0.032 0.033

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l 0.02 0.02 0.22 0.02

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml 55 20 50 35

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA SANTA ROSA SANTA ROSA COLONIA LAS ROSAS TUNUYÁN

IDENTIFICACION Pto. 21-SANTA ROSA Pto. 23-SANTA ROSA
Pto. 26-COLONIA LAS 

ROSAS
Pto. 28-TUNUYÁN

PUNTO DE EXTRACCION
FINCA PEÑAFLOR - 

ENTRADA PRINCIPAL - 
GRIFO GALPÓN

RUFINO ORTEGA - 
ESCUELA PRINGLES

B° LAS VERTIENTES  MD 
C2

Bº JARDIN  FADER Y 
SAAVEDRA  MA C10

NUMERO DE ANALISIS 9050 9051 8573 8574

FECHA DE EXTRACCION 22/12/2020 22/12/2020 01/12/2020 01/12/2020

CIRCUITO SANTA ROSA M1-SUM SANTA ROSA M1-SUM TUNUYÁN M1-SUM TUN UYÁN M1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.2 0.2 0.4 1.5

pH unidad de pH 7.4 7.4 8.2 8.1

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.47 0.03 1.27 0.37

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- 0.01 ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 1790 1780 280 390

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l <0.010 <0.010 ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l <0.01 0.04 ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA TUNUYÁN TUNUYÁN TUNUYÁN TUNUYÁN

IDENTIFICACION Pto. 31 -TUNUYÁN Pto. 34 -TUNUYÁN Pto. 36-TUNUYÁN Pto. 39-TUNUYÁN

PUNTO DE EXTRACCION BELGRANO 175 Bº GÜEMES  MC C1
PUENTE DEL RIO   RUTA 

40 SRA. ROSAS
B° LOS CÓNDORES MA 

C15  (GUERRA)

NUMERO DE ANALISIS 8575 8576 8577 8578

FECHA DE EXTRACCION 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020

CIRCUITO TUNUYÁN M1-SUM TUNUYÁN M1-SUM TUNUYÁN M1-SUM TUNUYÁN M 1-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.4 0.7 0.2 0.4

pH unidad de pH 8.2 8.3 8.0 8.2

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.38 0.36 0.52 0.44

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- ----- ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 390 350 420 390

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 <1

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 <2

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 <2
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PROCEDENCIA TUNUYÁN UGARTECHE VILLA 25 DE MAYO VILLA 25 DE MAYO

IDENTIFICACION Pto. 41-TUNUYÁN Pto. 43-UGARTECHE
Pto.  1-VILLA 25 DE 

MAYO
Pto.  1-VILLA 25 DE 

MAYO

PUNTO DE EXTRACCION
CALLLEJON TIRO 

FEDERAL  FLIA TORRES
DIEGO MARTIN  MB C3,  

V. AMELIA
B°  I.P.V.  C 4 B°  I.P.V.  C 4

NUMERO DE ANALISIS 8579 8580 8889 9199

FECHA DE EXTRACCION 01/12/2020 01/12/2020 14/12/2020 28/12/2020

CIRCUITO TUNUYÁN M1-SUM TUNUYÁN M1-SUM VILLA 25 DE MAYO-SUM VIL LA 25 DE MAYO-SUM

COLOR UCV ----- ----- ----- -----

TURBIEDAD UNT 0.5 0.5 0.8 0.9

pH unidad de pH 8.2 7.9 7.9 8.0

CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ) mg/l 0.48 0.14 0.53 0.71

CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) mg/l ----- 0.00 ----- -----

CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA  25°C µS/cm 390 760 1680 1580

DUREZA TOTAL (CO3Ca) mg/l ----- ----- ----- -----

NITRATOS (NO3-) mg/l ----- ----- ----- -----

FLUOR (F-) mg/l ----- ----- ----- -----

BORO (B) mg/l ----- ----- ----- -----

SODIO mg/l ----- ----- ----- -----

ARSÉNICO mg/l ----- ----- ----- -----

HIERRO mg/l ----- ----- ----- -----

CADMIO mg/l ----- ----- ----- -----

MANGANESO mg/l ----- ----- ----- -----

MERCURIO mg/l ----- ----- ----- -----

ALUMINIO mg/l ----- ----- ----- -----

Bacterias Aerobias Mesofilas Totales u.f.c./ml <1 <1 <1 -----

Bacterias Coliformes Totales NMP/100 ml <2 <2 <2 -----

Escherichia coli NMP/100 ml <2 <2 <2 -----

GRUPO CEK NMP/100 ml <2 <2 <2 -----

Pseudomonas aeruginosa NMP/100 ml <2 <2 <2 -----

La deficiencia de cloro en la muestra N° 8580 fue corregida. No se informa valor.

Nota: En la muestra N° 9199 no se realizaron analisis microbiológicos por problemas de transporte y su llegada al Laboratorio posterior a 48 horas. 
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